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Sammanfattning

I den hér rapporten redovisas en enkétundersdkning som genomforts som en del av ett uppdrag
fran Naringsdepartementet till Energimyndigheten och Boverket att folja upp och utvardera
befintliga lagenergibyggnader. | enkatstudien ingar resultat fran totalt 27 lagenergibyggnader,
varav 10 flerbostadshus, 7 smahus® och 10 lokaler (kontor, férskolor och vardboenden). Syftet
med studien var att samla in deskriptiv data kring boendes upplevelse av innemiljon och deras
paverkan pa byggnadens funktion och energianvandning i lagenergihus. Resultaten fran
enkaten kan ge indikationer pa vilka tekniska egenskapskrav som péaverkas positivt eller
negativt av lagenergibyggande. Indikationerna kan sedan foljas upp ytterligare genom att
enkatresultaten satts i relation till byggnadens utformning, dess installationssystem samt
teknisk matdata fran byggnaden.

Som utgangspunkt for studien anvandes BETSI-enkaten till bostader och MM-enkéten (aven
kallat Orebroenkaten) till lokaler. For att fylla studiens syfte kompletterades enkaterna med
tillaggsfragor gallande innemiljon och energirelaterade vanor. De egenskapskrav som foljs upp
ar luftkvalitet, ljusmiljo, termisk komfort, fukt, brandskydd och energihushallning. I smahus,
forskolor och vardboenden mottog samtliga hushallsmedlemmar respektive personal enkater. |
flerbostadshus och kontor gjordes ett slumpmassigt urval med viss styrning for att fa en
spridning mellan olika vaningsplan i byggnaderna.

Resultaten fran enkatstudien pekar sarskilt pa att luftkvaliteten i bade bostader och kontor
upplevs som battre an i traditionella byggnader. | bostader ar problem med fuktig luft och
fuktproblem mindre &n i traditionella byggnader, samtidigt som ljudférhallandena oftare
upplevs vara mycket bra. Daremot upplevs den termiska komforten som sémre, sérskilt i form
av att det &r kallt vintertid och varmt sommartid. En stor andel boende i flerbostadshus
upplever betydande invandig kondens pa fonster. Samtidigt sprider ventilationen lukt i vissa
flerbostadshus och lokaler och storande buller i andra. Resultaten visar ocksa att nagra
flerbostadshus har utrymningsproblem da undertryck skapar problem att 6ppna ytterdorren.

Resultaten fran enkatundersokningen tyder pa att sarskilt luftkvalitet, ljusmiljo, termisk
komfort och brandsékerhet bér uppmérksammas och noga féljas upp vid framtida
lagenergibyggande.

1  Inledning

Né&ringsdepartementet har gett Energimyndigheten och Boverket uppdraget att tillsammans
folja upp och utvérdera befintliga lagenergibyggnader i olika delar av landet. Som en del i
genomforandet av uppdraget fick SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i uppdrag att
genomfdra en enk&tundersokning for att undersoka upplevelsen av inomhusmiljén och
eventuell ohalsa hos anvandare i utvalda lagenergibyggnader. Syftet med enkatstudien &r att
utvardera positiva och negativa effekter i uppfyllandet av 6vriga tekniska egenskaper (utéver
energikraven) enligt Boverkets byggregler (BBR19) i 27 utvalda l&genergibyggnader?. Att
byggnaderna ar lagenergihus innebar att de ligger ca 30 % under energikraven i radande
byggregler®. Resultaten far denna enkétundersékning ska anvandas i ett annat uppdrag som

! Totalt fick boende i 9 smahus enkiter skickade till sig. Ett hushall foll bort som naturligt bortfall och
fran ett annat inkom inte enkatsvaren inom projekttiden.

? Totalt skickades enkiter till boende och personal i 29 byggnader. Svar inkom fran 27 av dessa.

* Aven byggnadernas energianvandning och att de uppfyller kraven for att kallas lagenergihus foljs upp
inom SPs och Akteas uppdrag. Vid urvalet av byggnaderna forutsattes att samtliga hus uppfyllde
energikraven.
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Aktea och SP har fatt, och som innefattar inventeringar, métningar och berakningar for de
aktuella byggnaderna. Resultaten for bostéder jamfors &ven med BETSI-undersdkningen, en
rikstackande undersdkning av bebyggelsens energianvandning, tekniska status och innemiljo
som Boverket genomforde under aren 2007—-2008 (Boverket, 2009). For lokaler anvands
referensmaterial kopplat till MM-enkaten (aven kallad Orebroenkaten) for jamfarelse
(Andersson, 2015a).

2 Genomforande

I denna enkdtundersokning anvandes etablerade innemiljoenkater i form av BETSI-enkaterna
(Byggnaders Energianvandning, Tekniska Status och Innemiljé) och MM-enkaten (Orebro-
enkaten). For att fylla studiens syfte gjordes vissa revideringar av enkéterna:

- Grundlaggande fragor om byggnaderna plockades bort, da dessa uppgifter samlades in
vid en inventering av varje byggnad.
- Tillagg av fragor framst gallande 6vriga tekniska egenskapskrav enligt avsnitt 5-7 i

Boverkets byggregler BBR19 och i viss utstrackning dven energianvéandning, avsnitt 9
i BBR19. (Boverket, 2011) For detaljer, se avsnitt 3.

Totalt anvandes atta olika enkater i undersokningen:

Smahus: Bostadsenkat
Smahus/Léagenhet: VVuxenenkat
Smahus: Ungdomsenkat
Smahus: Barnenkat

Lagenhet: Bostadsenkat
Kontor: Personalenkaét
Forskola: Personalenkat
Vardboende: Personalenkét

NN E

Vuxen-, ungdoms- och barnenkaten ar exakt desamma som i BETSI, medan nya fragor
géllande innemiljo har lagts till i bostadsenkaterna och personalenkéterna.

Bostadsenkaterna behandlar fragor kring bostaden, utrustning och vanor och anvands darmed
framst for att insamla fakta. Personenkéterna (vuxna, ungdomar, barn) behandlar framst hélsa
och upplevelse av innemiljon. Personalenkaterna behandlar hélsa och upplevelse av innemiljé.
Med de nya tillaggsfragorna inkluderas aven vanor vad galler viss utrustning som paverkar
energianvandningen. Samtliga® fullstandiga enkater &terfinns i Bilaga 2.

2.1 Komplettering av enkéater

Vid enkatutformningen anvéandes en forstudie dar sex lagenergibyggnader inventerats for att
bland annat kartlagga vilka av BBRs tekniska egenskapskrav som kan paverkas negativt av
lagenergibyggnader (for detaljer, se Alsbjer, 2014). | forstudien identifierades ett antal
egenskaper som ar komplicerade, tidskrdavande och/eller kostsamma att félja upp med tekniska
matningar, men som lampar sig for uppfoljning med enkéter. Vissa av dessa egenskaper foljs
redan upp i standardutférandet av BETSI-enkédten och MM-enkéten. Av de egenskaper som

o Bilaga 2 aterfinns totalt nio enkater, da kompletta enkater inklusive foljebrev redovisas.
Enkatutforandet for vuxenenkaten dr densamma for smahus och lagenheter.
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kvarstod gjordes en bedémning och vardering for att faststalla vilka egenskaper som skulle
foljas upp genom kompletterande enkatfragor. Denna bedémning utgick fran:

- Relevans for att uppfylla studiens syfte

- Modjlighet att samla in relevanta data genom enkater

- Mojlighet att formulera relevanta fragor

- Mbjlighet for boende/personal att besvara frégan®

- Informationens varde i relation till 6vrig insamlad data (teknisk métdata, inventering,
ovriga enkatfragor)

De slutgiltiga egenskapskraven som foljs upp i enkaterna aterfinns i avsnitt 3 och slutgiltiga
enkatfragor i Bilaga 2.

2.2 Urval, utskick och insamling

Urvalet av byggnader gjordes for att fa en spridning géllande

1. Byggnadstyp: smahus, flerbostadshus och lokaler
2. Olika tekniska l6sningar
3. Geografisk placering

Malsattningen var att alla byggnader skulle vara uppforda som lagenergibyggnader, vilket
innebdr att specifik energianvandning &r mindre eller lika med 75 % av energikraven enligt
Boverkets Byggregler BBR19. (Boverket, 2011) Byggnader som uppfyllde kraven
identifierades i LAGANS Marknadsoéversikt/databas. Intresserade fastighetsagare bjods in att
delta i projektet. FOr detaljer, se huvudrapporten ”Utvirdering av energianvdndning,
kostnadseffektivitet och Gvriga tekniska egenskapskrav for lagenergibyggnader” (Ruud m.fl.,
2015).

Enkatundersokningen vande sig till bade bostader och lokaler, och enkater skickades ut enligt
foljande:

- | smahus sandes en enkat till varje hushallsmedlem (vuxna, ungdomar, barn) samt en
bostadsenkat.

- | flerbostadshus skickades enkater till cirka hélften av alla lagenheter, dér urvalet
gjordes slumpméssigt, men med viss styrning for att uppna en jamn férdelning mellan
olika vaningsplan._En vuxen hushallsmedlem i de utvalda lagenheterna fick en
personenkat och en bostadsenkat.

- I kontorslokaler gjordes ett slumpmassigt urval med viss styrning for att nd jamn
fordelning mellan olika vaningsplan. Ungefar hélften av personalen fick en enkat.

- Pa forskolor fick all personal varsin enkat.

- Pavardboenden fick all personal varsin enkat.

Urvalet utg6r darmed ett stickprov i flerbostadshus och lokaler.

I bostaderna adresserades varje utskick till en sarskild person, medan lokalenkaterna var
numrerade, men ej sparbara till en specifik person. Lokalenkéaterna formedlades istéllet via en
kontaktperson pa respektive arbetsplats. Kontaktpersonen samlade aven in enkéaterna, med
undantag av kontor L8_Stockholm, dér varje medarbetare sjélv sande tillbaka enkaten i ett
svarskuvert.

> Exempelvis ar det kint att fragor som ror historiska hindelser (sdsom férra sommaren, i héstas etc)
ar svara att besvara, alltfor detaljerade fragor kan medfora ett stort bortfall pa enskilda fragor, vissa
fragor lampar sig battre for intervjuer dar informanten ges mojlighet att uttrycka sig fritt etc.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



[YYAVY] DADDADT Datum Beteckning Sida

S SR 2015-06-18 4P05120-08 7(29)

2.3 Svarsfrekvenser och bortfall

Antalet byggnader, samt utskickade och inkomna enkater for varje byggnadstyp aterfinns i
Tabell 1. For flerbostadshus anges &ven det totala antalet lagenheter i studien. Detaljer for
varje byggnad redovisas under respektive resultatavsnitt (Bilaga 1 och huvudrapportens
bilaga 4 "Inomhusmiljén i ligenergibyggnader — en enkatstudie ingaende i energiprojektet
’Kontrollstation’”’(Andersson, 2015b)).

Tabell 1. Antal och andel svarande for de olika enkéaterna och byggnadstyperna. Antal
byggnader/lagenheter anger det totala antalet som ingar i studien, nettourvalet anger de
som har fatt enkaten och ocksa har majlighet att svara (avflyttade och sjuka personer
bortraknade), antal svarande anger de enkater som kommit tillbaka ifyllda och andel
svarande hur manga av nettourvalet som ocksa har fyllt i och skickat tillbaka enkéaterna.

Antal Nettourval** Antal svarande Andel
byggnader (inkomna och svarande (%)
(lagenheter*) ifyllda enkater) Fhx

Flerbostadshus 10 (361)
Bostadsenkat 206 104 50
Vuxenenkat 206 106 51
Smahus 9
Bostadsenkat 8 7 88
Vuxenenkat 16 14 88
Ungdomsenkat 2 FhxE D 100
Barnenkat 6 4 67
Kontor 4 363 170 47
Forskola 3 59 38 64
Aldreboenden 3 85 47 55

* Géller enbart for flerbostadshusen

** Nettourval = Bruttourval — Naturligt bortfall (avflyttade, personer som p.g.a. alder, sjukdom
eller langre franvaro inte har mojlighet att svara)

*** Andel svarande = Antal svarande/Nettourval

**** |ngdomsenkaterna riktas till barn i dldern 13-17 ar. En av de personer som har fyllt i en
ungdomsenkat visade sig vara 18 ar. | studien raknas anda denna enkat in bland
ungdomsenkaterna.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Vid studiens borjan deltog 9 smahus. De boende i ett av smahusen (S5_Hasselby) har inte varit
tillgangliga under enkatstudien och réknas dérmed till det naturliga bortfallet. Nettourvalet for
smahusen blev darfor 8 hushall, 16 vuxna, 2 ungdomar6 och 6 barn, se Tabell 1.

I nagra fall har enkater skickats tillbaka tomma. Dessa raknas som bortfall.
2.4 Referensbyggnader

For jamforelser anvandes for bostader framst BETSI-undersokningen (Boverket, 2009) och for
lokaler MM-enkétens referensmaterial (Andersson, 2015a). | vissa fall har jamférelse aven
gjorts med Stockholmsstudien 3H (Halsoméassigt Hallbara Hus). (Engvall m.fl., 2009)

| BETSI-undersokningen innehaller byggnadskategorin 1996-2005 de byggnader som vid
studiens utférande var senast uppforda. | majligaste man anvéandes data for denna kategori for
jamforelse. Nar data for specifika byggar saknades gjordes istéllet jamforelse med hela
byggnadsbestandet enligt BETSI. Vilket referensmaterial som anvands for specifika fragor
redovisas i respektive tabell i Bilaga 1. Det bor noteras att pa grund av fornyade byggregler
kan byggnader som tillhér den nyaste byggnadskategorin i BETSI (1996-2005) skilja sig
vasentligt fran sadana uppforda under 2010-talet, dit flertalet av husen som ingar i
enkatstudien hor. Detta paverkar jamforbarheten mellan de bada studierna. Exempelvis
paverkar val av utrustning och installationssystem upplevelsen av inomhusklimatet. Vissa
I6sningar har under kort tid blivit mycket vanliga, sasom FTX-ventilation.

For ndrmare beskrivning av referensmaterialet till MM-enkéten, se huvudrapportens bilaga 4
’Inomhusmiljén i ldgenergibyggnader — en enkatstudie ingaende i energiprojektet
"Kontrollstation’” (Andersson, 2015b).

3 Enkatfragor for uppfoljning av dvriga tekniska egenskapskrav

| detta avsnitt redovisas vilka &mnesomraden som har ingatt i enkaterna och vilken typ av
fragor som har stéllts. De egenskapskrav som har valts ut for denna studie ar luftkvalitet,
ljusmiljo, termisk komfort, fukt, buller och brandskydd. Enkaterna som har anvants aterfinns i
sin helhet i Bilaga 2.

3.1 Halsa och innemilj6

Awvsnitt 6 i BBR beskriver hur byggnader och deras installationer ska utformas sa att luft- och
vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienforhallanden blir tillfredsstallande under
byggnadens livslangd och darmed oldgenheter for manniskors halsa kan undvikas.” | detta
ingar saval luftkvalitet, ljusmiljo, termisk komfort och fukt.

3.1.1 Luftkvalitet

Luftkvaliteten i en byggnad beror pa luften som kommer in i byggnaden, typen av
ventilationssystem och féroreningar. Enligt BBR (avsnitt 6.2) far luften exempelvis "inte
innehalla féroreningar i en koncentration som medfor negativa halsoeffekter eller besvarande
lukt”. Luftkvalitet &r vanligen bade svar och kostsam att méta rent tekniskt. Flera aspekter av
luftkvalitet behdver &ven relateras till personerna som vistas i byggnaden, dels deras
upplevelse, dels eventuella halsobesvar. Luftkvalitet foljs darfor upp i enkéter till boende och
personal.

® Ungdomsenkaterna riktas till barn 13-17 &r. En av personerna som fyllt i en ungdomsenkét visade sig
vara 18 4r. | studien raknas 4nda denna enkat in bland ungdomsenkéterna.
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Omraden gallande luftkvalitet som tas upp i enkaterna

- Lukter.

- Ventilationsproblem.

- Forekomst av fonsterventiler och tilluftsdon, samt anvandning av dessa.
- Anviéndning av koksflakt vid och utan matlagning.

- Vadringsvanor och skél till vadring.

- Kondens pa insidan av fonster.

3.1.2 Ljusmiljo

| BBR avsnitt 6:3 stir det att “Byggnader ska utformas s3 att tillfredsstallande ljusférhallanden
ar mojliga att uppnd, utan att skaderisker och oldgenheter for manniskors hélsa uppstar.”
Reducerade fonsterytor, solskyddsglas och solavskarmningar, som kan ha negativ inverkan pa
ljusinslappet i byggnaden, ar vanligt i lagenergihus. Aven omgivningen och brukares beteende
paverkar ljusinslappet i byggnader. Ljusstyrka och luminanser kan matas med tekniska
matinstrument, medan upplevelse av ljusmiljén och vanor kopplade till manuella
solavskarmningar foljs upp i enkdterna.

Omraden gallande ljusmiljo som tas upp i enkaterna

- Direkt solljus under sommar- respektive vinterhalvar.
- Ljus eller mork bostad.
- Forekomst och anvandning av in- och utvandig manuell solavskarmning.

3.1.3 Termisk komfort

| BBR avsnitt 6:4 star det att "Byggnader ska utformas s att tillfredsstdllande termiskt klimat
kan erhallas.” och ”Med tillfredsstillande termiskt klimat avses

- nar termisk komfort i vistelsezonen uppnas,
- nar ett for byggnaden lampligt klimat kan uppratthéllas i ovriga utrymmen i
byggnaden med beaktande av avsedd anvéandning.”

Dessutom har Folkhalsomyndigheten utfardat rekommendationer for luft- och
golvtemperaturer inomhus i bostader och lokaler. Enligt dessa kan lufttemperaturer under

18 °C och dver 24 °C, liksom golvtemperturer under 16 °C, skapa olagenheter fér méanniskors
hélsa. Extra hansyn bor tas om kansligare personer, sasom aldre och sjuka, vistas i byggnaden.
(Folkhdlsomyndigheten, 2014)

I mycket valisolerade byggnader 6kar risken for dvertemperaturer pa grund av interna laster
och solinstralning. Manuella, rérliga solavskarmningar och véadring kan ha en positiv inverkan
pa den termiska komforten, men kan dven medféra negativa konsekvenser for andra tekniska
egenskapskrav sasom ljusinslapp och ljudmiljo.

| stravan mot att uppfylla lagenergikraven finns ocksa en risk att tillforsel av varmeenergi
och/eller effekten hos varmegivande installationer begransas. Detta, savél som
funktionsproblem hos installationssystemen, kan medféra att det blir alltfor kallt i hela eller
delar av byggnaden.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Temperaturmatningar bor darfor kompletteras med fragor gallande bland annat vanor och
beteende samt upplevelse av varmekomfort.

Omraden gallande termisk komfort som tas upp i enkaterna

- Forekomst av drag.

- Varmekomfort i olika rum.

- Direkt solljusinslapp.

- Forekomst och anvandning av manuell in- och utvandig solavskarmning.
- Vadringsmonster och skal till vadring

- Forekomst och anvandning av fonsterventiler och tilluftsdon.

3.1.4 Fukt

”Byggnader ska utformas sé att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell véxt som kan
péaverka hygien eller hdlsa” (Avsnitt 6:5 i BBR19). Tekniska luft- och materialprover kan
utforas, liksom okulér besiktning av utsatta utrymmen. Utover detta kan de personer som vistas
i en byggnad tillfora information gallande lukter och erfarenheter av fenomen som upptrader
vid specifika tillfallen, exempelvis invandig kondens. Detta foljs upp i enkaten, liksom de
boendes observationer gallande mojliga fukt- och vattenskador, samt halsobesvar som skulle
kunna kopplas till fuktproblem’. S&val lukter som visuella iakttagelser kan ge indikationer pa
begynnande fukt- och mdgelproblem. Att invandig kondens uppstar kan vara tecken pa daliga
fonster, ventilationsproblem eller hog luftfuktighet, vilket pa sikt kan leda till fukt- och
mogelskador.

Omraden gallande fukt som tas upp i enkaterna

- Synliga fukt- och mégelflackar.
- Lukter.

- Kondens pa insidan av fonster.
- Ventilationsproblem.

3.2 Buller

Enligt BBR avsnitt 7 ska byggnader (bostidder och lokaler) utformas sa att "uppkomst och
spridning av storande ljud begransas sa att olagenheter for manniskors halsa darmed kan
undvikas.” Lagenergibyggnader far ibland 6kade behov av viddring under sommarhalvaret,
vilket kan medfora att intraningen av ljud utifran okar. Mycket tata och vélisolerade hus med
FTX-ventilation kan ocksé upplevas som “for tysta”, alternativt att internt ljud frén kyl, frys,
flaktar etc. stér mer &n vanligt. Ljudmétningar kan gdras momentant eller under en period, men
det &r troligt att sddana métningar inte ger en heltackande bild av ljudmiljon. Enkéter kan
anvandas for att folja upp vilken typ av ljud som upplevs som besvédrande och graden av
storning.

’| denna studie har ingen analys gjorts gallande kopplingen mellan fukt- och halsoproblem.
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Omraden gallande buller som tas upp i enkaterna

- Kallor till stérande ljud inifran byggnaden.
- Kallor till stérande ljud utifran byggnaden.
- Grad av storning fran olika ljudkallor.

3.3 Brandskydd

Brandskydd beskrivs i BBR19 kap 5, ddr sérskilt avsnitt 5:3 Mdgjlighet till utrymning vid brand
beskriver att ”byggnader ska utformas sa att det ges mojlighet till tillfredsstédllande utrymning
vid brand.” En viktig aspekt for att medge séker utrymning &r att ytterdorren inte ar for
svaroppnad. | tta hus kan stort undertryck uppsta, som forstarks nar exempelvis koksflakten &r
paslagen. Det ar mojligt att mata dorréppningskraften, men en mer lamplig metod for att samla
data géllande problemet &r att tillfraga de personer som vistas i en byggnad om de upplever
problem att 6ppna ytterdorren. Denna fraga relaterar dven till BBR avsnitt 3 Tillganglighet,
bostadsutformning, rumshéjd och driftutrymmen (sérskilt avsnitt 3:143 Dorrar och portar).

Omraden gallande brandsakerhet som tas upp i enkaterna

- Svarigheter att 6ppna ytterdorr.
- Inrykning fran kamin/eldstad vid anvandning av koksflakt.

3.4 Energihushallning

Byggnadens miniminiva gallande energi- och effektanvandning beskrivs i BBR avsnitt 9. En
byggnads energianvandning (el, varme, kyla, gas etc.) foljs lampligen upp med fysikaliska
matningar. Klimatzon, utrustning och innetemperaturer, som alla kan observeras, inventeras
eller méatas, kan till viss del forklara avvikelser fran forvantade resultat. For att fullt ut forsta
den uppmatta energianvandningen och harleda eventuella avvikelser behdver dven information
om beteenden och vanor hos brukarna samlas in. En moéjlig metod for detta ar enkéter.

Omraden gallande energihushallning som tas upp i enkaterna

- Vanor for torkning av tvatt.

- Védringsvanor.

- Dragférhallanden.

- Forekomst och anvandning av fénsterventiler och tilluftsdon.
- Forekomst och anvandning av manuell solavskérmning.

- Direkt solljus in i bostaden.

De egenskapskrav som foljs upp i respektive enkat redovisas i Tabell 2.
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Tabell 2. Egenskapskrav som foljs upp i de olika typerna av enkater.
Egenskap - =
L £
IS b
Bl .| £ 38| %
3 = X < 2
< = 2 5 38 S
= 7] v = S ]
= 3 @ S S © c
Enkét | - - LL [a1] (a] LLl
Bostader Bostadsenkat sméhus X X X X X X
Bostadsenkat flerbostadshus X X X X X X
Personenkat X X X
Lokaler Kontor X X X X X
Véardboende X X X X X
Forskola X X X X X
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4  Resultat Bostader

| féljande avsnitt sammanfattas resultaten fran den del av enkatundersokningen som ror
bostader. Grupperingen av egenskapskrav foljer Boverkets byggregler (Boverket, 2011). For
detaljerade resultat, se Bilaga 1, dar tabellerna som hanvisas i avsnittet aterfinns.

4.1  Halsa och innemiljo

| detta avsnitt redovisas 6vergripande resultat gallande luftkvalitet, termisk komfort, ljusmiljo
och fukt i flerbostadshus och sméhus.

41.1 Luftkvalitet

Flerbostadshus

Luftkvaliteten i flerbostadshusen uppfattas som positiv. Andelen som anser den vara mycket
bra dr hogre 4an BETSI, men andelen som angett alternativen “bra” eller “mycket bra” &r totalt
sett samma i de tva studierna. Sarskilt bra uppfattas luftkvaliteten vara i F3_Mora, F5_Orebro
och F6_Nykoping. (Tabell 29)

Lukter

| princip forekommer inga rapporter om lukter utifran bland boende i flerbostadshusen (Tabell
34). Daremot upplever boende i vissa hus besvar av olika typer av lukter inifran byggnaden:
- | FP1_Falkenberg och F5_Orebro besvéras en stor del av de svarande ofta av eget
matos. Aven i FP2 och F4_Karlstad finns problem med lukt av eget matos, dock mer
séllan. (Tabell 35)
- F12_Eskilstuna har ofta problem med lukter av matos fran andra lagenheter. Det har
till viss del &ven FP1_Falkenberg. (Tabell 36)
- 1 F12_Eskilstuna upplever ett antal personer ibland stickande lukt och mdgellukt.
(Tabell 42-Tabell 43)

Tilluft till bostaden

Oppna fonsterventiler eller tilluftsdon ar en forutsittning for kontinuerligt tillflode av frisk luft.
Med mycket fa undantag anger bade de som har fonsterventiler och de som har tilluftsdon att
dessa vanligen ar 6ppna. (Tabell 30)

Sméahus

Samtliga boende i smahus uppfattar luftkvaliteten som helhet vara bra (Tabell 94) och besvéras
séllan av ventilationsproblem (Tabell 97). Daremot visar resultaten att de boende i S9_Ahus
ofta besviras av sitt eget matos, i S7_Ale och S10_Ockerd uppstar problemen ibland (Tabell
99). Besvar av andra typer av lukter inifran eller utifran byggnaden indikeras inte fran
enkatdata.’

Alla sméahusen ar utrustade med tilluftsdon och ett (SP1_Boras) anger &ven att de har
fonsterventiler (Tabell 95). Samtliga svarande anger att saval tilluftsdon som fonsterventiler
halls 6ppna. Darmed bor frisk uteluft kontinuerligt kunna tillforas husen.

Véadring sker ytterst sallan i samtliga smahus under uppvarmningssasongen och nar det védras
sker det genom korsdrag (Tabell 123-Tabell 124). Under sommarhalvaret sker vadring

® Fyra svarande anger att de besvéras av vedeldningsrok fran grannar. Detta kan dock inte
sammankopplas med byggnadens utformande.
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dagligen i alla smahus utom S6_Vikingstad och S10_Ockerd. 1 S6_Vikingstad anges “alltid
utmarkt ventilation FTX”, vilket tolkas som att det inte upplevs nagot behov av védring.
Samtliga som védrar sommartid anger dvervdarme som anledning. I S7_Ale och S9_Ahus
vadras aven pa grund av dalig luft och dalig lukt. (Tabell 125-Tabell 127)

4.1.2 Ljusmiljo

Flerbostadshus

Lagenheterna i studien upplevs generellt som lagom ljusa/mdérka (85 %). Endast F10_Varnamo
och F12_Eskilstuna visar en viss tendens at att ha for morka respektive for ljusa lagenheter
(Tabell 55). Underlagen i de enskilda husen &r dock sma, liksom svarsfrekvensen ar 1ag i
F12_Eskilstuna. Data finns ej i BETSI. Jamfort med Stockholmsstudien 3H (Hélsomassigt
Hallbara Hus), som stéller samma fraga, visar resultaten att 6 % av lagenheter byggda 1998-
2003 uppfattas som maérka och 15 % av hela byggnadsbestandet (Engvall m.fl., 2009).

En 6vervagande majoritet (84 %) anser att det direkta solljuset under vinterhalvaret ar lagom,
medan F9_Véxjo och F10_Varnamo indikerar att lagenheterna far nagot for lite eller for lite
direkt solljus (Tabell 56). Data finns ej fran BETSI, men jamfort med Stockholmsstudien 3H
(Engvall m.fl., 2009) &r motsvarande siffra for lagom direkt solljus vintertid 74 % for
flerbostadshus byggda 1998-2003.

For sommarhalvaret anser en mindre andel av de svarande (60 %) att det direkta solljuset &r
lagom, medan en storre andel anser att det &r for mycket (32 %, inkluderande svarsalternativen
nagot for mycket” och ”for mycket”, Tabell 57). Detta galler sdrskilt F4_Karlstad, F5_Orebro
och F6_Nykoping, dar samtliga lagenheter i F6_Nykdping &r utrustade med persienner, men
enbart knappt halften i F4_Karlstad och F5_Orebro. Som jamforelse visar resultaten fran 3H-
studien att 60 % uppfattar det direkta solljuset som lagom och 30 % fér mycket for
flerbostadshus uppférda 1998-2003 (Engvall m.fl., 2009).

Sméahus

Smahusen upplevs som lagom ljusa, forutom S6_Vikingstad som upplevs som mycket for ljus
(Tabell 113). Vad géller det direkta solljuset, som i lagenergibyggnader normalt aven utgor en
kélla till uppvarmning, uppfattas det under vinterhalvaret som lagom férutom i
S4_Robertsfors, dér det anses vara for lite (Tabell 114). P4 sommarhalvaret upplevs
S4_Robertsfors istéllet fa nagot for mycket direkt solljus. Har saknas saval invandig som
utvandig manuell solavskarmning. Aven boende i S3_Umea och S10_Ockerd, som dven dessa
saknar bade invandig och utvandig solavskarmning, upplever nagot for mycket direkt solljus
sommartid.

4.1.3 Termisk komfort

Flerbostadshus

Den generella uppfattningen om varmekomforten i bostaden skiljer sig inte namnvart fran
resultaten i BETSI pa 6vergripande niva, men ett visst éverslag mot dalig och mycket dalig
varmekomfort indikeras i vissa av flerbostadshusen (sarskilt F10_Varnamo och
F12_Eskilstuna, Tabell 46). Svarsfrekvensen i F12_Eskilstuna ar mycket lag, men svar som
bekraftar upplevda besvar med den termiska komforten aterkommer. Exempel pa problem som
forekommer ofta ar alltfor kallt vintertid, kalla golv och varierande rumstemperatur (Tabell
48). F12_Eskilstuna utmarker sig dven gallande att olika rum upplevs som for varma eller for
kalla, dar personer anger kok, vardagsrum och sovrum som “mycket for kallt” (Tabell 50). |
F9_Véxj6 anger tva personer att badrum/toalett dr "mycket for kallt”, forovrigt ar det inga eller
maximalt en person per byggnad som upplever olika rum som “mycket for kalla”.
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| ett flertal flerbostadshus anger svarande att det ar svart att sjalv paverka rumstemperaturen
(totalt 30 personer, 31 %, jamfort med 20 % i BETSI). Sarskilt utmarker sig F4_Karlstad,
F5_ Orebro, F10_Varnamo och till viss grad FP1_Falkenberg.

Solavskarmning

Invandig solavskarmning anvands framst for att reglera ljusinslépp (57 % av dem som har
manuell, invandig solavskarmning, Tabell 53) medan ungefér en fjardedel anvander det for att
reglera varmen.

Utvandig solavskarmning i form av markiser forekommer i princip inte pa flerbostadshusen,
med undantag fran F6_Nykdping dar samtliga svarande med markiser anger att dessa ar helt
eller delvis utfallda under sommarhalvaret for att reglera varme och ljusinslapp (Tabell 54).

Drag

Vad géller besvar med drag utmarker sig en byggnad, F4_Karlstad (Tabell 52), dar flera
boende anger dragbesvar i samtliga rum utom badrum/toalett. I samtliga rum anges drag fran
ventilationsinbl&sning och i sovrum och vardagsrum &ven vid fonster. Aven F9_Vaxjo visar en
viss tendens till dragbesvar i vardagsrum, badrum och sovrum.

Smahus

En 6vervagande andel av boende i smahusen upplever varmekomforten som mycket bra.
Samtidigt anser 31 % (4 personer) att den ar acceptabel, vilket kan jamféras med 8 % i BETSI
for hus byggda under perioden 1996-2005 (Tabell 106). Sarskilt S3_Umea utmérker sig. Dar
uppger aven bada svarande att det ar alltfér varmt sommartid (Tabell 108). Detta smahus har
varken invandig eller utvandig manuell solavskarmning (Tabell 111-Tabell 112) och de
upplever sig fa nagot for mycket direkt solljus sommartid (Tabell 115).

Av totalt 7 smahus védras det sommartid dagligen i fem av dessa. Alla uppger 6vervarme som
ett skal till vadring. (Tabell 127)

En person vardera i S9_Ahus och S10_Ockeré anger att det ofta 4r alltfor kallt vintertid och att
det dessutom ofta ar svart att sjalv paverka rumstemperaturen. (Tabell 93, Tabell 108 och
Tabell 109) Fran det begransade underlaget gar det inte att saga av vilken anledningen det ar
kallt i dessa hus. Tendenserna bor analyseras vidare och séttas i relation till data fran
inventering, métning och berékning i byggnaderna.

Ingen boende i smahus besvaras av drag i nagot rum. (Tabell 110)
414 Fukt

Flerbostadshus

Forekomst av mattlig invandig kondens ar jamforbar med de nybyggda husen i BETSI (Tabell
65). Daremot &r andelen lagenheter som anges ha éver 25 cm invandig kondens betydligt
stdrre an i BETSI, 7 % motsvarande 7 lagenheter jamfort med 0 % i BETSI. Sérskilt
F5_Orebro utmérker sig gallande invéindig kondens, men &ven F4_Karlstad, F9_V&xjo och i
viss man F12_Eskilstuna.

Besvar med fuktig luft i bad/duschrum &r betydligt lagre an for det totala byggnadsbestandet i
BETSI (Tabell 30). De rapporterade besvaren &r aldrig fler an tva per byggnad, forutom
FP1_Falkenberg dér 4 personer (motsvarande 25%, svarsfrekvens 100 %) rapporterar att de
ofta eller ibland har svart att bli av med fuktig luft i bad/duschrum.
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Fa lagenheter har flakt i badrummet som aktiveras vid narvaro. Undantaget 4&r F3_Mora och
F12_Eskilstuna dar en andel boende har rapporterat forekomst av sadan flakt (Tabell 30).

Endast enstaka fukt/vattenskador eller mdgel har konstaterats i flerbostadshusen under de
senaste 12 méanaderna (Tabell 58). F4_Karlstad har haft ett fall av vatten/fuktskada och ett fall
med synligt mogel. Fran F2_Sundsvall respektive F12_Eskilstuna rapporteras ett fall av
fukt/vattenskada per byggnad. Likasa har synliga flackar av fukt, mogel och vattenlackage
varit sallsynt de senaste 5 aren. Andelen ligger pa samma niva eller lagre &n flerbostadshusen i
BETSI for samtliga bostadens rum, dar sérskilt problematiken i badrum rapporteras vara
betydligt 1agre &n i BETSI. (Tabell 59)

Smahus

Enkaterna visar inga tendenser pa fuktproblem i smahusen. Det har inte varit nagra
fukt/vattenskador eller synliga fukt/mogelflackar (Avsnitt ”Fukt” i Bilaga 1). Det forekommer
heller inte stickande lukter eller mogellukt (Tabell 105).

Inget av smahusen har narvarostyrd flakt i badrummen (Tabell 95), men i S10_Ocker6 upplevs
det ibland vara svart att bli av med fuktig luft i bad/duschrum (Tabell 97). Invandig kondens pa
fonstren har inte noterats i nagot fall (Tabell 121).

4.2 Buller

Flerbostadshus

Generellt &r ljudférhallandena goda i flerfamiljshusen. Andelen som uppfattar ljudmiljon som
“mycket bra” ar betydligt hogre dn for BETSIs nybyggda hus, och sérskilt bra ljudférhallanden
upplevs i F3_Mora och F6_Nykodping (Tabell 60).

Goda ljudférhallanden inomhus bekraftas av enkatsvar gallande grad av stérning for olika
typer av buller inifran byggnaden och utifran. Fa storande buller rapporteras, med visst
undantag for ventilation/flaktar inomhus (Tabell 62) pa aggregerad niva. Per hus &r det 1-3
personer som rapporterar stérning, varav FP1_Falkenberg och F5_Orebro har den higsta
graden av stdrning relativt antalet svarande.

Endast enstaka boende i flerbostadshus stors av trafikbuller (Tabell 63).
Smahus

Aven i smahusen upplevs ljudférhallandena vara bra eller mycket bra, forutom en person i
S9_Ahus och en i S10_Ockerd som uppfattar den som acceptabel. (Tabell 116) Buller stor inte
de boende med undantag for en av de svarande i S10_Ockerd som anger storningar fran

?roster, radio, TV fran grannar”, ”’skrapljud, fotsteg, dunsar” samt “trapphus, hissar” (Tabell
117). I detta hus finns en inneboende vuxen person.

Utifran stor ibland trafikbuller de boende i tva av smahusen. |1 S7_Ale upplevs trafikbuller
ibland stora vila/avkoppling och i SP1_Boras rapporteras att man ibland blir vackt av
detsamma (Tabell 119).
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4.3 Brandskydd

Flerbostadshus

Resultaten fran enkaterna indikerar tydligt i vilka byggnader det finns sddana problem med
undertryck att ytterdorren ibland eller alltid &r svaréppnad (Tabell 64). Resultaten visar att
drygt 40 % av de svarande ibland eller alltid upplever svarigheter att 6ppna ytterdorren. Av
dem som har svarat ja anger tva tredjedelar att detta intraffar nar spisflakten &r paslagen. Flera
av flerbostadshusen har inga problem med svarforcerade dorrar, medan F3_Mora, F4_Karlstad
och F6_Nykoping har betydande problem. Aven i F5_Orebro och F10_Varnamo uppger en
andel svarande att det forekommer problem. | samtliga fall dar ytterdérren &r svaroppnad
anges att problemen uppstar vid samtidig anvandning av spisflakt.

Sméahus

| ett av de sju smahusen (S7_Ale) upplevs ibland svarigheter att 6ppna ytterdorren. De boende
kopplar detta till anvandning av spisflakten (Tabell 120). Vidare anger SP1_Boras och
S6_Vikingstad (tva av de fyra smahusen som ar utrustade med braskamin/oppen spis) att det
ryker in om spisflakten &r paslagen vid eldning (Tabell 77).

4.4  Energianvandning

Resultaten gallande energianvandning delas upp pa energirelaterade vanor och beteenden och
energianvandning kopplat till uppvarmning for de bada bostadstyperna.

Flerbostadshus
Energirelaterade vanor och beteenden

En stor andel (75 %) av alla svarande anger att de torkar tvatt upphangd i bostaden.
Motsvarande andel for BETSIs byggnader 1996-2005 &r 51 % (Tabell 65). I vissa byggnader
anvands egen torktumlare i stor utstrackning (FP1_Falkenberg, F2_Sundsvall), i andra fall i
princip inte alls (F3_Mora, F4_Karlstad). Detta paverkar rimligen anvandningen av hushallsel
negativt och fastighetsel positivt i de olika byggnaderna.

Vadringsfrekvens under vinterhalvaret ar i princip jamforbar med resultaten fran BETSI, med
nagot farre som vadrar dagligen och betydligt fler som anger att de séllan eller aldrig vadrar.
(Tabell 67 och Tabell 72) Férutom att vadringsfrekvens beror pa just vanor, dar aldre personer
vanligen vadrar oftare an yngre (Lindén, 2008), kan de ocksa peka pa behov som i sin tur
paverkar energianvandningen.

Energianvandning kopplat till uppvarmning

Upplevd termisk komfort kan ge en indikation pa om energianvandningen for uppvarmning
ligger pa en rimlig niva. Det ar tydligt att fa personer upplever problem med att enskilda rum
ar for varma under vinterhalvaret, med visst undantag av F9_Vaxjo. Daremot upplevs vissa
rum som for kalla, vilket kan indikera att uppvarmningen av bostéderna inte &r
tillfredsstéllande. Sarskilt upplevs kok och vardagsrum vara kalla i F3_Mora. De boende i
F5_Orebro anger saval kok och vardagsrum som sovrum och i F12_Eskilstuna upplevs
samtliga rum som kalla. (Tabell 50) Underlaget for F12_Eskilstuna &r ytterst begrénsat, men
en stor andel boende i F12_Eskilstuna har dven angett att varmekomforten i stort ar dalig.
(Tabell 46)
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Tilluftsdon och fonsterventiler ar i princip uteslutande 6ppna (Tabell 30). Detta &r en
forutsattning for att ventilationen ska fungera och tillrackliga luftfloden uppnas, aven om det
ocksa paverkar behovet av uppvarmning.

Upplevt drag kan ocksa medfara att boende vill/forsoker kompensera draget genom att 6ka
tillférseln av varme i bostaden. | enkéatresultaten utmarker sig sarskilt F5_Orebro, dér stora
dragproblem indikeras vid saval fonster som ventilationsinblasning i alla rum utom
toalett/badrum. (Tabell 52)

I nagra flerbostadshus (F4_Karlstad, F5_Orebro, F9_Vaxj6 och F12_Eskilstuna) indikeras att
det vintertid bildas kondens pa insidan av fonstren (Tabell 27).

Smahus
Energirelaterade vanor och beteenden

Under vinterhalvaret vadrar majoriteten av smahusen sallan eller aldrig, medan resterande
vadrar nagon gang i manaden. Av dem som véadrar vintertid (5 av 7) anger alla att det sker
genom korsdrag (Tabell 123-Tabell 127). Sommartid vadras det dagligen i alla smahus utom
S6_Vikingstad.Vadringen sker genom att ha fonster 6ppna hela dagen/natten. Alla anger
Overvarme som skal. For S6_Vikingstad anges att vadring aldrig sker med kommentaren att
det alltid ar utmarkt ventilation.

Samtliga smahus utom ett rapporterar att tvatt vanligtvis torkas upphéangd i bostaden och drygt
hélften att den torkas utanfor bostaden (Tabell 122), vilka bada paverkar energianvandningen
positivt. Drygt halften torkar &dven tvatt i torktumlare.

Energianvandning kopplat till uppvarmning

Inget av smahusen har dragproblem (Tabell 110) och samtliga tilluftsdon och fonsterventiler
halls 6ppna (Tabell 95). Varmekomforten upplevs Gverlag bra eller mycket bra, &ven om en
tredjedel av de boende anger att den &r acceptabel. (Tabell 106) Enbart S10_Ockeré
rapporterar att vardagsrummet ar for kallt, for 6vrigt upplevs alla rummen i samtliga smahus
som lagom varma. (Tabell 109)

Bada svarande i S3_Umea anger att det ar alltfor varmt sommartid (Tabell 108). Sa lange en
byggnad inte har nagon kylanlaggning paverkar detta framst komforten och inte
energianvandningen.

I bdde S9_Ahus och S10_Ockerd anges att det &r for kallt vintertid och att det &r svért att
paverka rumstemperaturen. (Tabell 108) Detta skulle kunna indikera en otillracklig varme-
tillforsel, vilket minskar energianvandningen och darmed paverkar uppfyllandet av
energikraven for lagenergibyggnader positivt, men har negativ inverkan pa komforten.

| SP1_Boras och sarskilt S4_Robertsfors anses att det direkta solljuset in i bostaden ar for litet
under vinterhalvaret. (Tabell 114) Ett 6kat inslapp av direkt solljus skulle kunnat paverka
varmebehovet i husen positivt.

5 Resultat Lokaler

| féljande avsnitt sammanfattas resultaten som ror lokaler. Grupperingen av egenskapskrav
foljer Boverkets byggregler BBR19 (Boverket, 2011). Detaljerade resultat for lokaler aterfinns
i huvudrapportens bilaga 4 “Inomhusmiljén i ldgenergibyggnader — en enkatstudie ingaende i
energiprojektet *Kontrollstation”” (Andersson, 2015b).
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5.1 Halsa och innemilj6

| detta avsnitt redovisas dvergripande resultat gallande luftkvalitet, termisk komfort, ljusmiljo
och fukt i kontor, forskolor och vardboenden.

5.1.1 Luftkvalitet

Kontor

Luftkvaliteten i kontoren upplevs generellt vara bra, dar LP2_Boras, LP3_MdIndal och
L10_Helsingbord alla ligger pa 86-96 % som har angett bra luftkvalitet generellt.

Enbart kontor L10_Helsingborg har mdjlighet att vadra, men valdigt fa upplever behov av
vadring. Pa L8_Stockholm anger narmare halften av de svarande att de ibland upplever behov
av att kunna vadra. Pa LP2_Boras och LP3_Malndal upplever de flesta inte ett vadringsbehov.
Déaremot anges for LP3_MdlIndal att det finns mindre konferensrum som snabbt far dalig luft.

Svarande fran L8_Stockholm anger att det forekommer matos fran matsalen.
For L8_Stockholm anges aven att flera motesrum snabbt blir varma och far dalig luftkvalitet.
Forskolor

Luftkvalitetsproblem rapporteras sarskilt fran L4_Skelleftea, déar personalen upplever dalig luft
i vissa utrymmen sasom i métes- och arbetsrum, liksom besvér av damm och smuts.

Véardboenden

I L6_Ostersund besvaras personalen av torr och insténgd luft och upplever darfor behov av att
vadra &ven vintertid. Luften upplevs som samre i de allmanna utrymmena.

Luftkvalitet upplevs som dalig dven i L9_Goteborg och L11_Helsingborg (64 respektive
71 %). 1 L11_Helsingborg finns lukt av kemikalier och i L9_Ga&teborg mogellukt. Pa
L9_Goteborg sker vadring dagligen aven vintertid pa grund av dalig luft. P4 samtliga
vardboenden forekommer vadring dagligen hos vardtagarna under vinterhalvaret.

5.1.2 Termisk komfort

Kontor

I samtliga kontor anges for laga rumstemperaturer vintertid, men bara ett fatal klagomal for
LP2_Boras och da sarskilt i vissa motesrum och lunchrum. Daremot besvéras personalen i
saval LP3_Molndal, L8_Stockholm och L10_Helsingborg av laga rumstemperaturer, séarskilt
under vintern. | L8 Stockholm upplevs dven temperaturen variera.

I LP3_MdIndal férekommer fonsterdrag och i L8 Stockholm upplevs drag sérskilt vid
ventilationsinblasningen, men aven vid fonster.

Det ar fa klagomal pa 6vervarme sommartid, med ett visst undantag for L8_Stockholm.
Forskolor

Resultaten fran L4_Skellefted indikerar vasentliga innemiljoproblem. Det &r for kallt under
vintern och vissa andra tider, men &ven for varmt sommartid. Dartill upplever personalen drag
fran ventilationsinblasningen.

L7_Karlstad upplevs sommartid vara alltfor varm, samtidigt som det direkta ljusinslappet
anses vara for stort. Personal i L7_Karlstad kommenterar att persienner enbart finns i rummet
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dar barnen vilar och de saknar ocksa solavskarning till ett stort fonster. All personal upplever
sig inte ha mojlighet att vadra, men upplever ibland behov av det.

Personalen pa L7_Karlstad besvéras dven av golvdrag.
Vardboenden

Rumstemperaturen upplevs som hdg och varierande pa vérdboendet L6_Ostersund och védring
sker pa grund av dalig luft och dvervarme.

Flera i personalen pa L9_Gateborg rapporterar att det ar alltfor kallt vintertid och alltfor varmt
sommartid, men de upplever &ven temperaturvariationer.

Samtlig personal i L11_Helsingborg rapporterar daliga temperaturforhallanden med varierande
rumstemperaturer.

Drag forekommer saval vid golv, fonster, dorrar, ventiler i yttervagg och
ventilationsinblasning i L9_Goteborg och L11_Helsingborg, bade i allménna utrymmen och i
vardtagarnas rum. | L9_Goteborg &r golvdrag sarskilt vanligt i vardtagarnas rum.

513 Ljusmiljo
Kontor
Persienner anvands pa samtliga kontor uteslutande for att reglera ljusinslappet.

Pa alla kontor finns en liten andel personer som anger att mangden direkt solljus vintertid &r
nagot for lite och for LP2_Boras och L8_Stockholm att det ar nagot for mycket eller for
mycket sommartid.

Svarande fran LP3_Molndal har angett att lokalerna ibland upplevs bli mérka i onddan pa
grund av en automatisk utvandig solavskdrmning.

Forskolor
Alltfor stort direkt solljusinslapp rapporteras fran forskola L7_Karlstad.
Vardboenden

Det direkta solljuset upplevs som nagot for mycket under vintersasongen i samtliga
vardboenden, men &ven under sommaren pa L6_Ostersund och L9_Goteborg. Sommartid
upplever personalen pa L9_Goéteborg att det dven ar for mycket direkt solljus i vardtagarnas
rum.

514 Fukt
Foljs ej upp i lokalenkéterna.
5.2 Buller

Kontor

Det forekommer bullerstrningar i samtliga kontor; i LP2_Boras, L8 Stockholm och
L10_Helsingborg anger personalen att de bullerstdrs av andra personer i lokalen och i
LP3_MolIndal stérs man av en byggarbetsplats som anges finnas i narheten.
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Forskolor

Enstaka personer besvaras av buller pa forskola LP1_Skovde, vilket de svarande framst
harleder till hdgljudda barn.

Pa L4_Skelleftea finns bullerstorningar fran ventilationen, dar flaktar i ett centralt belaget
utrymme i forskolan anses bade ge upphov till bullret och skapa drag.

Véardboenden

| bade L9_Goteborg och L11_Helsingborg anger personalen att det forekommer buller fran
ventilationssystemen. | L11_Helsingborg stor dven ljud fran apparatur och utrustning. |
L6_Ostersund anges i princip inga bullerproblem alls.

5.3 Brandskydd
Foljs ej upp i lokalenkéaterna
5.4  Energihushallning

Kontor

Generellt upplevs de fyra kontoren som kalla, sérskilt vintertid (framst LP3_M®dlIndal,
L8_Stockholm och L10_Helsingborg). I LP3_Mdlndal upplever personalen att bade motesrum
och kontorslandskapet ar kalla och i L8_Stockholm besvaras man av saval lag som varierande
rumstemperatur. L8_Stockholm upplevs dven vara varmt sommartid. Att lokalerna &r kalla kan
indikera att tillférseln av varme ar bristfallig eller behover injusteras.

Persienner forekommer pa samtliga arbetsplatser och de anvands framst till att reglera
ljusinslappet, men i LP3_M0oIndal dven for att reglera varmen. Vissa svarande i LP3_Ma®dlndal,
men dven i L8_Stockholm, upplever ocksa instralningen av direkt solljus vara for hog
sommartid. Ett stort inflode av direkt solljus kan medfora risk for Overvarme, vilket i sin tur
riskerar att 6ka anvandningen av komfortkyla.

De svarande vid tre kontor (LP2_Boras, LP3_MdlIndal och L8_Stockholm) har inte mojlighet
att vadra. | L8_Stockholm upplever dock knappt hélften av de svarande ibland behov av att
vadra, medan majoriteten i LP2_Boras och LP3_Madlndal inte gor det. Ett upplevt
vadringsbehov tyder pa att ventilationen inte fungerar tillfredsstallande. Ett injusterat
ventilationssystem som uppfyller kraven pa luftfléden kan ocksa 6ka byggnadens
energianvandning.

Forskolor

Bade forskola LP1_Skovde och L4_Skellefted upplevs ha varierande rumstemperaturer, dar
L4_Skellefted ar kallt sarskilt under vinterhalvaret, men dar det ocksa ar for varmt under
sommaren. L4_Skelleftea har dven problem med drag fran ventilationsinblasningen och
personal kommenterar att ventilationen gor att det blir kallt och dragigt. L7_Karlstad har inga
temperaturproblem, men visst golvdrag. For kalla lokaler kan tyda pa att varmetillforseln ar
otillracklig. Eftersom de svarande sammankopplar kyla och drag med ventilationen, sérskilt i
L4_Skellefted, bor den ses Gver och justeras, vilket skulle kunna paverka energianvandningen
positivt.

Alla forskolor har vadringsmojlighet, men vissa svarande i L7_Karlstad anger att de inte har
mojlighet att vadra. De som inte kan védra upplever ibland behov av det. | samtliga foérskolor
sker vadring framst sommartid och pa grund av 6vervarme och dalig luft eller lukt. Overvarme
sommartid kan till viss del avhjalpas med manuell solavskarmning. Alla tre forskolorna har
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persienner och anvander dem for att reglera ljusinslapp (LP1_Skovde) eller bada ljusinslapp
och varme (L4_Skellefted och L7_Karlstad). | L7_Karlstad papekas aven dalig luft i
gemensamma utrymmen nar manga vistas dar, vilket indikerar att ventilationen behover
justeras in eller ar underdimensionerad. Okad ventilation kan leda till 6kad energianvandning.

Véardboenden

I samtliga vardlokaler anges att temperaturen varierar mellan olika lokaler och i L9_Goteborg
och L11_Helsingborg ar det bade for kallt vintertid och for varmt sommartid. Den upplevda
kylan skulle kunna indikera otillracklig varmetillforsel, vilket sarskilt bor uppmarksammas
eftersom det &r &ldre manniskor som vistas i byggnaden (se Folkhalsomyndigheten, 2014).

Dragproblem finns saval i allmanna utrymmen som i vardtagarnas lagenheter i bade
L9_Goéteborg och L11_Helsingborg, men férekommer inte alls i L6_Ostersund. | de fall
mojligheten finns kan de energimassiga konsekvenserna av drag bli att varmetillforseln tkas
manuellt for att kompensera for draget.

Pa samtliga vardboenden védras det dagligen pa vardtagarnas rum aven vintertid. Pa alla tre
vardboenden anges att luftkvaliteten ar dalig och att det darmed finns behov av védring aret
runt. Detta kan indikera ventilationsproblem. Langvarig véadring vintertid 6kar varmebehovet,
vilket bor beaktas vid analys av energianvandningsdata fran vardboendena.

6 Sammanstéllning av uppféljning av tekniska egenskapskrav

| Tabell 3-Tabell 5 redovisas 6versiktligt vilka av de tekniska egenskapskraven som enkéterna
indikerar inte &r uppfyllda for respektive byggnad. Om dessa brister beror pa att husen &r
lagenergibyggnader eller ej kan dock inte avgdras enbart fran enkatunderlaget. |
huvudrapporten (Ruud m.fl., 2015) sétts darfor enkatresultaten i relation till inventeringar,
matningar och berékningar for varje individuell byggnad.
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Tabell 3. Egenskaper dar enkéaterna indikerar brister baserat pa insamlad enkatdata.
Flerbostadshus. X = problem troligt, (X) = eventuellt problem, blankt innebar att
enkatdata inte indikerar problem att uppfylla aktuellt egenskapskrav.

Egenskap =
S
IS
g . S B
s | 2| 3 $
= & = < 3 | g
S =, > S S ©
Byggn ad — - — L m m
FP1_Falkenberg X (X) (X) X
F2_Sundsvall X)
F3_Mora X
FA4 Karlstad X) X X X
F5 Orebro X X X X (X)
F6_Nykoping X
F9_Vaxjo X X X
F10 Véarnamo X X X
F11 Nordmaling
F12 Eskilstuna X X

Tabell 4. Egenskaper dar enkaterna indikerar brister baserat pa insamlad enkéatdata.
Smahus. X = problem troligt, (X) = eventuellt problem, blankt innebar att enkatdata inte
indikerar problem att uppfylla aktuellt egenskapskrav.

Egenskap
S
- S
g o | = g
= = X ~
2 £ 2 . 7]
5 =, 5 = > S
Byggnad J 3 ~ s [oa} s}
SP1 Boras
S3_Umea X
S4 Robertsfors
S6_Vikingstad
S7_Ale X X
S9_Ahus X X
S10_Ockerd X X (X)
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Tabell 5. Egenskaper dar enkéaterna indikerar brister baserat pa insamlad enkatdata.
Lokaler. Fukt och brandskydd f6ljs inte upp i enkéaterna. X = problem troligt, (X) =
eventuellt problem, blankt innebar att enkatdata inte indikerar problem att uppfylla
aktuellt egenskapskrav.

Egenskap
S
IS
gl o | 8 g
= = X ~
S £ @ = 3
-ox—r [} I E 2 =
5 =N > =] =] ©
Byggnad - — — L oM m
Kontor
LP2 Boras X -
LP3 MolIndal (X) X X - -
L8 Stockholm X X X - -
L10_Helsingborg X - -
Forskolor
LP1 Skoévde - -
L4 Skellefted X X - X -
L7 Karlstad X X - -
Vardboenden
L6 Ostersund X X X - -
L9 Gdéteborg X X X - X -
L11 Helsingborg X X - X -
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7  Slutsatser och diskussion

Underlaget i denna studie ar ytterst begransat, varfor generella slutsatser géllande
lagenergibyggnader och deras uppfyllande av évriga tekniska egenskapskrav enligt BBR inte
kan dras. Daremot ger resultaten en indikation pa vilka egenskapskrav som skulle kunna
paverkas av lagenergibyggande och darmed behdver uppmarksammas ytterligare, samtidigt
som resultaten bidrar till den 6vergripande forstaelsen av de specifika byggnader som ingar i
studien.

7.1  Slutsatser

Resultaten fran denna enkétstudie pekar huvudsakligen pa foljande positiva effekter pa dvriga
tekniska egenskapskrav:

- Luftkvaliteten i bostader och kontor &r generellt bra. I smahus och flerbostadshus
vadras det betydligt mer sallan vintertid jamfort med BETSIs senast byggda
bostadsbestand (1996-2005). Pa flertalet kontor upplever man heller inga behov av
vadring. Detta indikerar en god luftkvalitet.

- Ljudkomforten upplevs vanligen som mycket god i lagenergibyggnaderna, troligen
sammanhangande med den omfattande isoleringen. | bade smahus och flerbostadshus
upplevs ljudforhallandena betydligt oftare som “mycket bra” jamfort med i BETSI.

- Faboende upplever att det ar svart att bli av med fuktig luft i dusch/badrum.

Vidare indikerar resultaten i huvudsak foljande brister gallande tekniska egenskapskrav:

- Bristande termisk komfort &r vanligt i samtliga typer av byggnader, framst i form av
att byggnaderna upplevs vara kalla vintertid, men &ven att det forekommer 6vervarme
sommartid. Problem med drag fran bland annat ventilationssystemet ar ocksa vanligt.

- | flera fall saknas manuell solavskdrmning i byggnader med dvervarme.

- En stor del av flerbostadshusen upplever invandig kondens.

- Luftkvaliteten upplevs vara dalig i vardlokalerna.

- Spridning av lukter ar vanligt i bade flerbostadshus och lokaler, vilket troligen hor
samman med ventilationssystemet, dess utformning och funktion.

- Tata byggnader i kombination med anvandning av koksflakt skapar i flera fall sadant
undertryck att ytterdorren blir svarforcerad. Detta forekommer i flera flerbostadshus
och enstaka smahus och kan utgora en brandsakerhetsrisk i de aktuella byggnaderna.

- Aven om ljudkomforten ofta upplevs vara mycket god i lagenergibyggnaderna
upplever personalen i flera forskole- och vardlokaler att ventilation och flaktar skapar
vasentliga bullerstorningar. Detsamma galler vissa av flerbostadshusen. Tatare
byggnader minskar alltsa de yttre bullerstérningarna pa bekostnad av att inre
ljudstorningar forstarks.

7.2  Diskussion av resultat

For att utreda varfor specifika problem uppstar i vissa byggnader och pa vilket satt de
eventuellt harror till byggnadens utformning som lagenergihus bor resultaten sattas i relation
till byggnadens konstruktion, placering och installationssystem. Detta gors i huvudrapporten
”Utvirdering av energianviandning, kostnadseffektivitet och dvriga tekniska egenskapskrav for
lagenergibyggnader” (Ruud m.fl., 2015).

| enkatresultaten ges olika typer av indikationer pa ventilationsproblem som bor séttas i
relation till byggnadernas respektive ventilations- och flaktssystem:
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- lvissa sma- och flerfamiljshus besvaras de boende av bade egen och andras matos.
Aven i ett av kontoren (L8_Stockholm) anges forekomst av matos fran matsalen.

- Pasamtliga vardboenden vadras det dagligen, aret runt, pa vardtagarnas rum.
Anledningen anges vara dalig luftkvalitet, vilket kan indikera ventilationsproblem.
Langvarig vadring vintertid 6kar varmebehovet, vilket bor beaktas vid analys av
energianvandningsdata fran vardboendena.

- Invandig kondens anges forekomma forhallandevis ofta jamfort med i traditionella
byggnader. Detta kan uppkomma av olika anledningar, t.ex. bristfallig ventilation,
avsaknad av varmekalla, hog luftfuktighet eller daligt isolerade fonster. Enkaterna
indikerar vilka byggnader som behdver utredas mer i detalj for att undvika framtida
fukt/mdgelproblem.

Under sommarhalvaret vadrar 90 % av de boende i lagenhet dagligen eller en gang i veckan
och 6ver halften av dessa anger att de vadrar pa grund av évervarme. | manga byggnader
saknas manuell solavskarmning. Detta galler sarskilt bostader, saval sma- som flerbostadshus.
Troligen skulle bade hog direkt solinstralning och upplevd 6vervarme sommartid helt eller
delvis kunna avhjalpas med manuella solavskarmningar. Sa lange en byggnad inte har nagon
kylanlaggning paverkar évervarmen framst komforten och inte energianvandningen.
Kompletterande solavskarmningar minskar risken for att eldrivna kylanlaggningar installeras
och anvénds &ven i framtiden .

Goda ljudforhallanden, sarskilt gallande yttre bullerstérningar, &r att forvanta med tanke pa att
lagenergibyggnader &r bade valisolerade och tata. Storningar i form av trafikbuller eller fran
omgivningen dr darmed snarast kopplade till byggnadens placering (exempelvis narhet till vag
eller byggarbetsplats) an till dess utformning som lagenergihus. En 6kad bullerstérning utifran
kan dock uppkomma som en indirekt effekt av dvervarme eller dalig luftkvalitet genom att
detta skapar 6kade behov av vadring och darmed 6kad intrangning av ljud fran omgivningen.

7.3  Diskussion av enkdtmetodik for uppféljning av évriga tekniska egenskapskrav

Enkater kan i manga fall anvandas for att skapa en bild av innemiljon i byggnader. Enkéaterna
ger en bild av hur innemiljon och komforten upplevs och hur byggnaden anvénds, men de ger
ingen information om hur byggnaden fungerar rent tekniskt. | de fall enkéter indikerar en
forsamrad innemiljo bor detta foljas upp pa plats genom observationer, inventering och
matning. Intervjuer med dem som vistas i byggnaden kan ocksa anvéandas for att skapa en
fordjupad forstaelse for problematiken.

Nedan ges en kort beskrivning av mojligheter och begransningar for att félja upp uppfyllandet
av olika tekniska egenskapskrav med enkater, dven sammanfattat i Tabell 6.

1. Luftkvalitet:
Tekniska matinstrument kan anvéndas for att mata partiklar och luftfléden i en
byggnad. Lampligen anvands enkater som komplement till sddana matningar, eller
som ett forsta steg for att kartlagga eventuella besvar eller problem med inomhusluften
i en byggnad.

2. Ljusmiljo:
Upplevd och uppmatt ljusmiljé sammanfaller inte nédvéandigtvis. Férutom tekniska
matningar av exempel ljusstyrka och luminans bor darfor upplevelsen foljas upp,
exempelvis genom enkéter, for att sékerstélla en god arbets- och innemiljo.
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Termisk komfort;

Termisk komfort bor féljas upp genom att tillfraga dem som vistas i en byggnad. Med
fordel anvands standardiserade enkatfragor, liksom de som anvénds i BETSI, MM-
enkaten och Stockholms innemiljdenkat for att komplettera teknisk méatdata for
temperaturer och luftfloden.

Fukt:

Direkta fuktskador och upplevd fuktproblematik bland boende f6ljs enkelt och
forhallandevis kostnadseffektivt upp med enkater. Daremot kréavs det en djupare
analys for att ocksa kunna koppla samman eventuella fukt- och mogelproblem med
lagenergikonstruktionen och installationssystemens utférande och funktion.

Buller:

Ljudmatningar gors normalt sett momentant eller under kortare perioder. Buller som
harror fran specifik utrustning eller uppkommer vid speciella tillfallen ar darmed svara
att registrera. Enkater ar en mojlig metod for att fanga boendes/personals upplevelse
av ljudférhallandena Gver tid.

Brandskydd

Enkater l&mpar sig vél for att kartlagga exempelvis om och nér personer som vistas i
en byggnad upplever problem med att 6ppna ytterdorren eller inrykning fran
braskamin. Daremot ar egenskapskraven gallande brandskydd mycket bredare &n sa
och bor foljas upp med inventeringar i byggnaden.

Energihushallning:

Flertalet enkatfragor som relaterar till energianvandning ror hushallselen (befintlig
utrustning, torkning av tvatt, anvandning av koksflakt). Det finns ocksa ett antal fragor
kring utrustning och vanor som indirekt paverkar energianvandningen och
uppfyllandet av energikraven enligt Boverkets byggregler, sdsom anvandning av
fonsterventiler/tilluftsdon, vadringsvanor, direkt solljus och anvandning av manuell
solavskarmning. P4 samma sétt kan upplevelse av varmekomfort bidra till forklaringen
till en hog eller 1ag energianvandning i en byggnad. Enkatdata svarar alltsa inte pa om
byggnaderna uppfyller energikraven enligt byggreglerna, men bidrar till den generella
forstaelsen av energirelaterade beteenden och energianvandning i manniskors vardag.
Uppfoljning via enkater ar darfor ett viktigt komplement till energimatningar.

Tabell 6. Egenskapskrav som efter genomford enkéatstudie bedéms vara lampliga att
folja upp med enkéter. X = enkét lamplig for uppfoljning av egenskapen, (X) = enkat
lamplig for att 6ka den generella forstaelsen for egenskapen.

Egenskap o
E :
= S =
g .| 8 3 | %
= = X < 2
> c .2 — (2] —
& & = < s | B =
= g = X = I [<5]
=) —_— [<}) > > — [
a ) — T e} M w
Enkatuppfoljning X X X X X (X)
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7.4  Diskussion av enkétstudien

Underlaget i denna enkatstudie ar mycket begransat. Totalt ingar enkatresultat fran 27
lagenergibyggnader, varav 7 ar smahus, 10 flerbostadshus och 10 lokaler (4 kontor,

3 vardboenden och 3 forskolor). Av alla boende/personal i dessa byggnader har ungefar halften
blivit tilldelade enkater. Ungefar halften av dessa har i sin tur fyllt i och skickat tillbaka
enkéaterna. Det bor darfor noteras att undersokningen ar av kvalitativ karaktér, dar resultaten
géller de specifika byggnaderna. Det &r inte mojligt att dra generella slutsatser géllande
lagenergibyggnaders uppfyllande av tekniska egenskapskrav. Daremot ger resultaten
indikationer pa vilka egenskapskrav hos en byggnad som riskerar att paverkas av
lagenergibyggande och darmed bor uppmarksammas ytterligare.

I kommande uppféljningar rekommenderas att enkater utgar till samtliga boende/personal i en
byggnad. Merkostnaden for att distribuera fler enkéter ar liten, medan forarbetet kan goras mer
tidseffektivt och ett stdrre analysunderlag kan samlas in.

Enkater fungerar val for att skapa en bild av innemiljon i en byggnad. Daremot finns det
begransningar vad géller att fanga detaljer och variationer med ett formular. Det kan
exempelvis vara sarskilda utrymmen pa en arbetsplats som upplevs som problematiska i just de
situationer da man vistas ddr, men som missas i en enkat som géller arbetsplatsen generellt
eller en specifik plats i byggnaden. Ibland &r det lampligt att folja upp eller komplettera
enkater med observationer eller intervjuer pa plats for att exempelvis fanga vanor och
beteenden som kompenserar for en forsamrad innemiljo, sasom vadring.

Det &r kant att en grupp méanniskor ar mer kansliga an andra (allergiker, astmatiker etc.). Pa
grund av det begransade underlaget i den har studien &r det inte mojligt att dra nagra slutsatser
gallande hur dessa extra kéansliga personer upplever lagenergihus. Hansyn bor darfor tas till att
denna grupp personer eventuellt saknas i underlaget.
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Bilaga 1: Resultat for bostader i detalj

| denna bilaga presenteras detaljerade resultat fran bostaderna.

Lasanvisningar

Tabellerna i denna bilaga lases enlig féljande:

Svarsfrekvens for varje fraga ar antal svar pa fragan i forhallande till hur manga som
forvantas svara pa fragan.
For flervalsfragor anges totala antalet unika svarande, vilket inte ska forvéaxlas med

summan av svar. Svarsfrekvensen blir da antalet unika svarande i férhallande till hur
manga som forvantas svara pa fragan. Pa samma satt ar andel for flervalsfragor antalet
svar i forhallande till antal unika svarande.

For fragor gallande besvar redovisas enbart svarsalternativet “ja, ofta”, i andra fall
redovisas samtliga svarsalternativ.

For fragan gallande halsobesvar och eventuell koppling till bostadsmiljén anvands
totala antalet inkomna svar som bas for att berdkna andel besvér. Detta dels for att det
antas ge den mest realistiska bilden av forekomst av bostadsrelaterade hélsoproblem,
dels for att vara jamforbart med BETSI.

Insamlad enkatdata jamfors med resultat gallande byggnader fran perioden 1996-2006 fran
BETSI. | de fall data inte finns uppdelat for olika byggnadsar i BETSI gors jamforelsen med
resultat for hela byggnadsbestandet av smahus respektive flerbostadshus.
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1. Flerbostadshus

| enkatstudien ingar 10 flerbostadshus. Resultaten fran samtliga byggnader redovisas i denna
rapport, men da inte alla har inventerats eller kommer att installera matutrustning redovisas
heller inte enkatresultaten for samtliga byggnader i huvudrapporten (Ruud, 2015).

Andelen svarande i de olika byggnaderna skiftar, se Tabell 1. Sarskilt lag &r andelen svar i
F9_Véxj6, F11_Nordmaling och F12_Eskilstuna. F11_Nordmaling &r ett seniorboende med
hog medelalder, vilket troligen till stor del forklarar bortfallet.

Tabell 7. Totalt antal lagenheter i varje flerbostadshus, nettourval samt antal och andel
svarande for de olika enkaterna, totalt och for enskilda hus.

Antal svarande

Totalt antal (tillbakaskickade  Andel svarande
l&genheter Nettourval  och ifyllda enkéter) (%)
Flerbostadshus 361
Bostadsenkat 206 104 50
Vuxenenkat 206 106 51
FP1_Falkenberg 27
Bostadsenkat 20 12 60
Vuxenenkéat 20 12 60
F2_Sundsvall 38
Bostadsenkat 19 7 37
Vuxenenkéat 19 8 42
F3_Mora 42
Bostadsenkat 22 15 68
Vuxenenkat 22 15 68
F4 Karlstad 44
Bostadsenkat 23 15 65
Vuxenenkat 23 16 70
F5_Orebro 24
Bostadsenkat 19 10 53
Vuxenenkat 19 10 53
F6_Nykdping 38
Bostadsenkat 20 17 85
Vuxenenkat 20 17 85
F9 Vaxjo 64
Bostadsenkat 30 9 30
Vuxenenkat 30 8 27
F10_Varnamo 8
Bostadsenkat 8 6 75
Vuxenenkat 8 6 75
F11_Nordmaling 23
Bostadsenkat 18 5 28
Vuxenenkat 18 6 33
F12_Eskilstuna 53
Bostadsenkat 27 8 30
Vuxenenkat 27 8 30
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Bakgrundsinformation om byggnader och svarande

Tabell 8. Antal hushallsmedlemmar i lagenheter. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 1).

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot (%)

1 4 1 5 9 1 0 1 1 5 2 29 29
2 7 5 7 5 5 14 5 3 0 0 51 51
3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 7 7
4 1 1 2 0 3 1 1 1 0 3 13 13

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 4
Tot. antal svar 12 7 15 15 10 16 8 5 5 7 100

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 94 89 83 100 88 96

Tabell 9. Lagenhetens bostadsyta i flerbostadshusen. Antal om inget annat anges.
(Bostadsenkat, fraga 2).

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. (%)

<39 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40-59 0 1 4 8 1 1 0 0 0 0 15 15
60-79 10 5 3 7 6 5 7 4 5 2 54 55
80-99 0 1 4 o 2 1 1 0 0 6 15 15
>100 0 0 2 0 0 9 0 2 0 0 13 13
Tot. antal svar 10 7 15 15 9 16 8 6 5 8 99

Svarsfrekvens 83 100 100 100 90 94 89 100 100 100 95

Tabell 10. Fordelning av antal rum i lagenheter i flerbostadshusen. Antal om inget annat
anges. (Bostadsenkat, fraga 3)

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot (%)

<2 3 2 8 9 4 1 1 2 5 1 36 35
3 6 4 5 6 4 1 6 2 0 3 47 45
4 3 1 2 0 2 4 2 1 0 4 19 18
>5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
Tot. antal svar 12 7 15 15 10 17 9 6 5 8 104

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Figur 1. Aldersférdelningen i de olika flerbostadshusen. (Vuxenenkat, fraga 32)

Tabell 11. Konsfordelning i de olika flerbostadshusen. (Vuxenenkat, fraga 31) Antal om
inget annat anges.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot Tot. (%)

Kvinnor 6 5 8 8 8 8 4 3 5 4 59 58
Mén 6 2 6 7 2 9 3 3 1 4 43 42
Tot. antal svar 12 7 14 15 10 17 7 6 6 8 102

Svarsfrekvens 100 88 93 94 100 100 88 100 100 100 96

En person boende i flerbostadshus angav att hen roker regelbundet, motsvarande 1 % av
antalet svarande (103 stycken, vilket ger 97 % svarsfrekvens ).

Tabell 12. Lagenhetens placering i respektive flerbostadshus. Antal om inget annat
anges. (Bostadsenkat, fraga 4).

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Souterrangvaning o o o0 ©O0 O ©O0O o o0 o0 1 1 1 1
eller kallare
Markplan 1 0 4 0 1 3 0 4 3 0 16 15 21
ho.Ver markplan, €] 9 6 7 12 4 1 7 0 0 5 61 59 60
dgst upp
Oversta vaningen 2 1 4 3 5 3 2 2 2 2 26 25 57
Tot. antal svar 12 7 15 15 10 17 9 6 5 7 104
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88 99
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Tabell 13. Utrustning i bostaden. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus.
(Bostadsenkat, fraga 7) Flervalsfraga. Andel anger antal svar av totalt antal unika
svarande pa fragan (102 stycken).

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot(%) BETSI

96-05

(%)

Elspis 12 7 15 14 9 16 7 6 5 3 94 92 97

Gasspis 0O 0 0 O O 0 o 0 0 0 0 0 2

Diskmaskin 8 6 6 5 9 17 8 5 1 0 65 64 50

Braskamin/6ppen 1
spis o 0o 1 0 0 2 O 0 0 0 3 3

Heltackningsmatta 0o 0 0 0O o0 o0 o0 0 0 0 0 0 2

Oljade tragolv 3 1 2 2 1 5 4 0 0 3 21 21 16

Tabell 14. Utrustning i bostadens vatrum. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus.
(Fraga 15, bostadsenkat) Andel anger antal svar av totalt antal unika svarande (102

stycken).
FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot  BETSI
%) 9605
(%)
Badkar 1 0 o0 1 1 7 0 1 0 6 17 17 34
Duschplats 8 6 15 13 10 11 9 6 4 2 84 82 70
Duschkabin 5 0 o0 1 O0 6 0 0 0 0 12 12 11
Tvittmaskin @ 12 6 12 11 10 17 9 6 1 4 8 86 57
Torktumlare 11 6 4 1 10 17 9 6 0 1 65 64 43
Tot. antal 2 6 15 15 10 17 9 6 4 8 102
svar
2‘/2‘;r5frek"' 100 86 100 100 100 100 100 100 80 100 98
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Tabell 15. Férekomst av rokning inomhus, matlagning och bakning. Antal om inget
annat anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 13). Jamforelse gérs med hela

best&ndet av flerbostadshus fran BETSI.

Rokning inne Matlagning Bakning
Tot. BETSI Tot. BETSI Tot. BETSI

Tot. (%) tot. (%) Tot. (%) tot. (%) Tot. (%) tot. (%)
Dagligen 0 0 9 83 81 70 0 0 2
1-4 ggr/vecka 0 0 3 17 17 24 12 12 11
1-3 ggr/man 1 1 5 3 3 4 72 73 53
Aldrig 91 99 84 0 0 2 14 14 33
Tot. antal svar 92 103 98
Svarsfrekvens 88 99 94
Uppfattning om bostaden
Tabell 16. Generell uppfattning om bostaden, angivet i antal. Totalt for samtliga
flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 1-2, vuxenenkit)

Mycket nojd Ganska nojd Varken/eller Ganska Mycket

missndjd missnojd

Allmént 56 38 7 2 1
Storlek 58 33 6 8 1
Standard 51 43 7 3 1
Planldsning 58 29 10 6 1
Dagsljus 58 33 8 3 2
Utseende 50 36 16 2 1
Trivsel 57 34 9 4 1
Boendekostnad 5 28 22 32 17
Grannskap 49 37 17 1 2
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Tabell 17. Allman uppfattning om bostaden, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 1)

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
Mycket ndjd 3 5 9 9 4 15 3 2 5 1 56 54 47
Ganska nojd 8 2 3 6 4 2 5 3 1 4 38 37 39
Varken/eller 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 7 7 10
Ganska
missnojd 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Mkt missnéjd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Tot. antal svar 104
Svarsfrekvens 100 100 93 100 100 100 100 100 100 88 98
Tabell 18. Uppfattning om bostadens storlek, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.
FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 Fl11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) tot. (%)
Mycket nojd 6 5 9 8 2 14 2 3 5 4 58 55 40
Ganska nojd 5 2 5 4 6 2 3 2 1 3 33 31 37
Varken/eller 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 6 6 11
Ganska
missnojd 1 0 0 1 1 1 3 0 0 1 8 8 10
Mkt missnojd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Tot. antal svar 106
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 19. Uppfattning om bostadens standard, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12  Tot Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)

Mycket ndjd 5 6 6 7 7 12 2 2 3 1 51 49 48
Ganska nojd 6 1 7 8 3 3 6 3 2 4 43 41 40
Varken/eller 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 7 7 7
Ganska
missnojd 1 0 0 1 0 o0 0 0 0 1 3 3 5
Mkt missndjd 0 0 1 0 0 o0 0 0 0 0 1 1 0
Tot. antal
svar 105

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 94 100 100 100 100 99

Tabell 20. Uppfattning om bostadens planldsning, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) tot.
(%)

Mycket nojd 5 6 10 10 4 15 2 1 4 1 58 56 38
Ganska nojd 6 2 3 3 2 2 4 3 1 3 29 28 41
Varken/eller 0 0 1 1 2 0 1 1 0 4 10 10 13
Ganska
missnojd 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 6 6 7
Mkt missnojd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Tot. antal svar 104

Svarsfrekvens 100 100 100 94 100 100 100 100 83 100 98
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Tabell 21. Uppfattning om dagsljuset i bostaden, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) ?&-)05
Mycket nojd 5 6 7 9 7 14 3 2 3 2 58 56 51
Ganska nojd 7 2 7 4 2 2 4 0 1 4 33 32 34
Varken/eller 0 0 0 3 1 0 0 2 0 2 8 8 10
Ganska
missnojd 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 4
Mkt missnojd 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1
Tot. antal
svar 104

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 98

Tabell 22. Uppfattning om bostadens utseende, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1L F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 Fl12 Totalt Totalt BETSI

(%) 96-05
(%)

Mycket néjd 3 5 8 10 6 11 1 2 3 1 50 48 42
Ganska ngjd 7 2 5 4 3 3 5 3 2 2 36 34 35
Varken/eller 2 1 1 2 1 2 2 1 0 4 16 15 17
Ganska

missndjd 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 4
Mkt missndjd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Tot. antal svar 105

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 99
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Tabell 23. Trivsel med bostaden, angivet i antal om inget annat anges. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Totalt BETSI

(%) 96-05
(%)

Mycket ndjd 3 6 10 9 6 14 1 2 5 1 57 54 55
Ganska nojd 8 1 3 6 2 3 5 3 1 2 34 32 31
Varken/eller 0 0 0 0 2 0 1 1 0 5 9 9 10
Ganska

missndjd 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 4
Mkt missnojd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Tot. antal svar 105

Svarsfrekvens 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100 99
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Tabell 24. Uppfattning om boendekostnad, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Totalt BETSI

(%) 96-05
(%)

Mycket ndjd 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 5 13
Ganska nojd 2 0 3 4 1 10 0 2 4 2 28 27 34
Varken/eller 1 2 3 6 1 3 2 1 1 2 22 21 22
Ganska
missndjd 5 2 5 5 6 2 3 3 0 1 32 31 23
Mkt missnéjd 4 3 3 0 2 0 3 0 0 2 17 16 7
Tot. antal
svar 104
Svarsfrekvens 100 88 93 100 100 100 100 100 100 100 98

Tabell 25. Uppfattning om bostadens grannskap, angivet i antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 2) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 Fl1 F12 Totalt Totalt BETSI

(%) 96-05
(%)

Mycket ndjd 5 4 6 8 6 13 0 2 3 2 49 46 51
Ganska néjd 5 2 7 8 2 3 3 3 3 1 37 35 32
Varken/eller 2 2 1 0 2 1 4 1 0 4 17 16 10
Ganska
missndjd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Mkt missndjd 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3
Tot. antal
svar 106

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



[YYAVY] =l_!= _A_ !_! !_! _T_=I_!_ '! Datum Beteckning Sida
Y] 2015-06-18 4P05120-08 13 (73)
J@C—
e Bilaga 1
Oé'nce.

Halsobesvar

Tabell 26. Antal boende i flerbostadshus som_ofta har haft halsobesvar de senaste tre
méanaderna. Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta” redovisas i tabellen. Dessutom redovisas
antal av dem som ofta har besvar som aven relaterar besvaren till bostadsmiljon. Antal
om inget annat anges. Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 15) Notera att
bostadsrelaterade besvar som upplevs ibland redovisas ej.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
Trotthet 0 2 2 2 3 0 4 1 1 2 17 17 22
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 16 8 5 3 6 98
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 94 100 83 50 75 92
Beror pa bostaden 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
Svarsfrekv 20 0 14 0 25 0 0 0 0 0 6
Tung i huvudet 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 6 6 7
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 15 8 5 3 6 97
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 88 100 83 50 75 92
Beror pa bostaden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Svarsfrekvens 20 0 50 0 33 0 25 100 0 0 18
Huvudvérk 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 9 9 6
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 15 8 5 4 6 98
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 88 100 83 67 75 92
Beror pa bostaden 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 3
Svarsfrekvens 0 0 33 14 33 13 20 33 0 0 16
lllaméende/yrsel 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 3 2
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 15 8 5 4 6 98
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 88 100 83 67 75 92
Beror pa bostaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svarsfrekvens 0 0 50 0 25 0 0 0 0 0 8
Koncentrationssvarigheter 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 4
Tot. antal svar 11 8 14 16 10 15 8 5 4 6 97
Svarsfrekv. (%) 92 100 93 100 100 88 100 83 67 75 92
Beror pa bostaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svarsfrekvens 0o * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klada, sveda etc i 6gonen 0 0 1 2 2 0 1 0 1 1 8 8 8
Tot. antal svar 12 8 14 15 10 15 8 5 4 6 97
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 94 100 88 100 83 67 75 92
Beror pa bostaden 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Svarsfrekvens 0 0 33 0 67 50 25 28 0 33 23
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FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot.(%) BETSI

Irriterad, tdppt etc ndsa 0 0 1 3 0 1 1 1 1 1 9 9 10
Tot. antal svar 12 8 14 15 10 15 8 5 5 6 98
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 94 100 88 100 83 83 75 92

Beror pa bostaden 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3
Svarsfrekvens 50 0 33 0 3 13 20 50 0 0 19
Heshet, halstorrhet 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 3 6
Tot. antal svar 12 8 14 15 10 15 8 5 4 6 97
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 94 100 88 100 83 67 75 92

Beror pa bostaden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Svarsfrekvens 0 0 0 13 67 0 60 50 0 0 21
Hosta 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 4 5
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 15 8 5 5 6 99
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 88 100 83 83 75 93

Beror pa bostaden 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
Svarsfrekvens 0 0 0 0 40 0 20 33 0 0 11
Torr el rodnad hud i ansikte 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 6 6 3
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 15 8 5 4 7 99
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 88 100 83 67 88 93

Beror pa bostaden 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Svarsfrekvens 0 50 25 0 50 0 0 50 0 0 14
Fjéllning/klada i
harbotten/dron 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 6 6 7
Tot. antal svar 11 7 14 16 10 15 8 5 4 6 96
Svarsfrekv. (%) 92 88 93 100 100 88 100 83 67 75 91

Beror pa bostaden 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Svarsfrekvens 0 0 60 0 67 0 0 0 0 0 21
Torr, kliande, rodnad hud
pa hander 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 4 4
Tot. antal svar 12 8 14 16 10 15 8 5 4 7 99
Svarsfrekv. (%) 100 100 93 100 100 88 100 83 67 88 93

Beror pa bostaden 0 0 0 0 0 o0 0 1 0 0 1 1
Svarsfrekvens 0 0 40 0 50 0 0 50 0 33 23

* | detta fall saknas Ja-svar, och ingen forvantas svara pa féljdfragan gallande bostadsrelaterade besvar.
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Tabell 27. Boende i flerbostadshus med astma/allergi. Antal om inget annat anges.

(Vuxenenkat, fraga 16-25)

Tot. Tot. (%)  BETSI 96-05 (%)

Nagonsin:

Astma 9 9 10

Lakardiagnostiserad astma 9 9 9
Senaste 12 manaderna:

Pipande/vésande andning 12 12 12

Andndd dagtid i vila 6 6 4

Andnod dagtid vid anstrangning 9 9 6

Nattlig andnod 5 5 3

Astmaanfall 3 12 2
Anvénder/har:

Medicin mot astma 6 23 4

Hosnuva/pollenallergi 17 17 27

Allergi mot pélsdjur 14 13 16

Lattirriterade slemhinnor vid rok, avgaser eller

I6sningsmedel 23 23 30
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Bilaga 1
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Tabell 28. Antal vuxna i flerbostadshus som ofta (varje vecka) har varit besvarade av
olika miljofaktorer de senaste tre manaderna. Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta”
redovisas i tabellen. Flerbostadshus, (Vuxenenkat, fraga 3)

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Totalt BETSI
(%) 96-05
(%)

Drag 2 0 1 4 1 2 0 0 0 1 11 11 2
Tot ant svar 12 6 15 15 10 17 7 6 6 5 99
Svarsfrekv(%) 100 75 100 94 100 100 88 100 100 63 93
Hog
rumstemp 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 7
Tot ant svar 11 6 15 15 9 17 8 6 5 6 98
Svarsfrekv(%) 92 75 100 94 90 100 100 100 83 75 92
Varierande
rumstemp 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 6 6 5
Tot ant svar 11 6 15 15 10 17 8 6 5 6 99
Svarsfrekv(%) 92 75 100 94 100 100 100 100 83 75 93
Lé&g rumstemp 2 2 2 4 4 2 0 3 0 4 23 23 6
Tot ant svar 12 8 15 15 10 17 8 6 4 6 101
Svarsfrekv(%) 100 100 100 94 100 100 100 100 67 75 95
Instangd luft 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 6 7
Tot ant svar 12 7 15 15 10 17 8 6 5 6 101
Svarsfrekv(%) 100 88 100 94 100 100 100 100 83 75 95
Torr luft 2 1 1 2 1 3 0 2 0 1 13 13 8
Tot ant svar 11 7 15 15 10 17 8 6 5 6 100
Svarsfrekv(%) 92 88 100 94 100 100 100 100 83 75 94
Obehaglig lukt 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 9 9 2
Tot ant svar 12 7 15 15 10 17 8 6 5 6 101
Svarsfrekv.(%) 100 88 100 94 100 100 100 100 83 75 95
Statisk elektr. 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 4 0
Tot ant svar 12 8 15 15 10 17 8 6 5 5 101
Svarsfrekv(%) 100 100 100 94 100 100 100 100 83 63 95
Tobaksrok 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 5 5 4
Tot. antal svar 11 8 15 15 10 17 8 6 5 6 101
Svarsfrekv(%) 92 100 100 94 100 100 100 100 83 75 95
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FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12  Tot Tot. BETSI
Buller o 0 o0 o0 1 1 0 0 0 1 3 3 13

Tot. antal svar 12 8 15 15 10 17 8 5 5 6 101
Svarsfrekv(%) 100 100 100 94 100 100 100 83 83 75 95

Damm o smuts 2 0 3 2 1 3 0 2 0 1 14 14 14
Tot. antal svar 11 8 15 16 10 17 8 6 5 6 102
Svarsfrekv(%) 92 100 100 100 100 100 100 100 83 75 96

Luftkvalitet

Andra relevanta tabeller som ger information om luftkvaliteten ar:
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Tabell 67-Tabell 28.

Datum

Beteckning

2015-06-18 4P05120-08

Bilaga 1

Sida

18 (73)

Tabell 29. Uppfattning om luftkvaliteten i bostaden. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus (Vuxenenkat, fraga 6)

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)

Mycket bra 1 2 7 3 5 8 3 1 3 0 33 32 22
Bra 8 4 5 9 2 8 4 1 1 3 45 43 50
Acceptabel 1 2 1 3 3 1 1 4 2 4 22 21 23
Délig 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 5
Mycket dalig 0 0 O 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Tot. antal svar 11 8 14 16 10 17 8 6 6 8 104

Svarsfrekv(%) 92 100 93 100 100 100 100 100 100 100 98
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Tabell 30. Bostader med flakt i badrum som aktiveras nar rummet anvands,
fonsterventiler och tilluftsdon i sovrum/vardagsrum, samt hur fonsterventiler och
tilluftsdon anvands. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat,

fraga 5-6) For tilluftsdon och anvandning don och ventiler finns inte data fran BETSI. 0

anger att ingen person fran byggnaden har angett att utrustningen finns.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Flakt i badrum 0 0 6 2 1 1 2 1 1 4 18 18 14
Tot. antal svar 12 7 15 15 9 16 9 6 5 7 101
Svarsfrekv.
(%) 100 100 100 100 90 94 100 100 100 88 97
Fonsterventiler 1 0 0 6 0 1 0 0 2 3 13 14 66

Tot. antal svar 9 6 13 14 9 14 7 6 4 8 90

Svarsfrekv.

(%) 75 86 87 93 90 82 78 100 80 100 87
Oppna 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 9 90
Stangda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Tot. antal svar 0 0 0 5 0 1 0 0 2 2 10

Svarsfrekv.
(%) 0 - - 83 - 100 - - 100 67 77
Tilluftsdon 7 5 6 6 8 12 6 5 3 2 60 70

Tot. antal svar 9 6 13 10 10 14 8 6 4 6 86

Svarsfrekv.

(%) 75 86 87 67 100 82 89 100 80 75 83
Oppna 7 4 6 5 7 12 6 4 2 1 54 9
Stangda 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4

Tot. antal svar 7 4 6 6 7 12 6 5 2 1 56

Svarsfrekv.
(%) 100 80 100 100 88 100 100 100 67 50 93
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Tabell 31. Mojlighet att stanga till koket, samt anvandning av koksflakt vid matlagning
och da matlagning inte sker. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus. For fragor
gallande koksflakt finns inte data fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%)  96-05
(%)
Maojligt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 11
sténga till
kok
Tot. antal
svar 12 7 15 15 10 17 9 6 5 8 104
Svarsfrekv.
(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Anvéndning
koksflakt. ..
Vid
matlagning
Alltid pa 6 3 8 5 5 10 5 3 2 5 52 51
Oftast pa 1 2 6 6 4 6 2 1 0 1 29 28
Ibland pa 3 2 0 2 0 1 2 2 1 0 13 13
Sallan pa 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 5
Aldrig pa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
Tot. antal
svar 12 7 15 15 10 17 9 6 5 8 102
Svarsfrekv.
(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98
Utanfor
matlagning
Alltid pa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Oftast pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ibland pa 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 5
Sallan pa 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 7 9
Aldrig p& 5 4 11 10 9 11 4 4 1 3 62 83
Tot. antal
svar 12 7 15 15 10 17 9 6 5 8 75
Svarsfrekv.
(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 72
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Tabell 32. Antal som besvaras av ventilationsproblem i bostaden. Flerbostadshus. (Fraga
10, vuxenenkat). Jamforelse gors med byggnader fran 1996-2005 i BETSI.

Svart bli av med fuktig Imma pa fonstren vid Svarigheter att sjalv paverka
luft i bad/duschrum matlagning ventilationen
Tot. BETSI Tot. BETSI Tot. BETSI
Tot. (%) tot.(%) | Tot. (%) tot. (%) | Tot. (%) tot. (%)
Ja, ofta (varje 4 4 2 5 5 2| 16 16 9
vecka)
Ja, ibland 9 9 24 12 12 8 24 24 38
Nej, aldrig 88 87 74 84 83 90 62 61 53
Tot. antal svar 101 101 102
Svarsfrekv(%) 95 95 96

Tabell 33. Antal boende i flerbostadshus som ofta besvéaras av ventilationsproblem.
(Fraga 10, vuxenenkiit) Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta” redovisas i tabellen. Jimforelse
gors med BETSI byggnadskategori 1996-2005.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)

Svart bli av m.

fuktig luft

bad/duschrum 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 4 2

Tot. antal svar 12 7 15 16 10 17 8 4 6 6 101

Svarsfrekv. 100 88 100 100 100 100 100 67 100 75 95

Imma pa fonster

vid matlagning 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 2

Tot. antal svar 12 7 15 16 10 17 8 4 5 7 101

Svarsfrekv. 100 88 100 100 100 100 100 67 83 88 95

Svart paverka

ventilationen 2 0 2 2 2 1 1 2 1 3 16 16 9

Tot. antal svar 11 7 15 16 10 17 8 5 6 7 102
Svarsfrekv. 92 88 100 100 100 100 100 83 100 88 96
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Tabell 34. Antal av samtliga boende i flerbostadshus som besvéaras av luftféroreningar.
(Vuxenenkat, fraga 7 och 8)

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig ~ Tot. antal svar
Inifran bostaden...
... eget matos 17 45 39 103
... grannars matos 10 14 80 104
... tobaksrok eller dyl. 7 21 75 104
Utifran av...
... trafikavgaser 0 6 98 105
103
grillkok/restaurang/industrier 0 2 101
... vedeldningsrok 0 2 102 104

Tabell 35. Antal boende som besvéras av eget matos. Flerbostadshus. (Vuxenenkat,
fraga 7). Jamforelse gors med hela bestandet av flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Eget matos
Ja, ofta 5 2 2 1 4 1 0 0 1 1 17 17 15
Ja, ibland 6 5 4 8 3 6 5 3 1 4 45 45 43
Nej, aldrig 1 1 9 6 3 9 3 2 3 2 39 39 42
Tot antal svar 101

Svarsfrekvens 100 100 100 94 100 94 100 83 83 88 95

Tabell 36. Antal boende som besvéras av grannars matos. Flerbostadshus. (Vuxenenkat,
fraga 7). Jamforelse gors med hela bestandet av flerbostadshus fran BETSI.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot.  Tot. BETSI
(%) Tot.(%)

Grannars matos

Ja, ofta 2 1 1 1 0 1 0 0 1 3 10 10 7
Ja, ibland 3 1 1 3 0 1 0 1 1 3 14 13 27
Nej, aldrig 7 5 13 11 10 15 8 5 4 2 80 77 66
Tot. antal

svar 104

Svarsfrekvens 100 88 100 94 100 100 100 100 100 100 98
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Tabell 37. Antal boende som besvéras av tobaksrok eller annan lukt fran grannar.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 7). Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Tobaksrok eller dyl.
Ja, ofta 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 8 8 3
Ja, ibland 1 0 3 5 2 5 0 1 0 4 21 20 24
Nej, aldrig 0 7 12 10 6 12 8 4 4 2 75 72 72

Tot. antal svar 104

Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 100 100 100 83 100 98

Tabell 38. Antal boende som besvéras av trafikavgaser utifran. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 8). Jamforelse gors med hela bestandet av flerbostadshus fran
BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) Tot.(%)

Trafikavgaser

Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ja, ibland 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 7 18
Nej, aldrig 10 8 15 15 10 17 8 6 4 5 98 93 75
Tot. antal svar 105

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 99

Tabell 39. Antal boende som besvéras av grillkok, restauranger eller industrier.
Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 8). Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot BETSI
(%)  Tot. (%)

Grillkdk/restauranger/industrier

Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ja, ibland 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 10
Nej, aldrig 12 8 15 15 10 17 8 6 4 6 101 98 88
Tot. antal svar 103
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 67 88 97
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Tabell 40. Antal boende som besvaras av vedeldningsrok utifran. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 8). Jamforelse gors med hela bestandet av flerbostadshus fran
BETSI.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 FI10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) Tot.(%)

Vedeldningsrok

Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ja, ibland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 8
Nej, aldrig 12 8 15 16 10 17 8 6 4 6 102 98 92
Tot. antal svar 104

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100 83 83 98

Tabell 41. Antal som kanner avvikande lukt i bostaden. Flerbostadshus. (Vuxenenkat,
fraga 9)

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Tot. antal svar
Stickande lukt 0 5 97 102
Mogellukt 0 4 97 101
Instdngd lukt 2 10 89 101
Unken lukt 1 9 92 102

Tabell 42. Antal boende som kanner stickande lukt i bostaden. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 9). Antal om inget annat anges. Jamforelse gors med hela bestandet
av flerbostadshus fran BETSI.

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot Tot BETSI
(%) Tot.(%)

Stickande lukt

Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ja, ibland 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 5 6
Nej, aldrig 11 7 15 15 10 17 8 5 5 4 97 95 92
Tot. antal svar 102

Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 100 100 83 83 88 96
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Tabell 43. Antal boende som kédnner mogellukt i bostaden. Flerbostadshus. (Vuxenenkat,
fraga 9). Antal om inget annat anges. Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Mogellukt
Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja, ibland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 1
Nej, aldrig 11 7 15 16 10 17 8 4 5 4 97 96 99
Tot. antal svar 101

Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 100 100 83 83 75 95

Tabell 44. Antal boende som k&nner instangd lukt i bostaden. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 9). Antal om inget annat anges. Jamforelse gors med hela bestandet
av flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Instédngd lukt
Ja, ofta 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 4
Ja, ibland 3 0 2 3 0 1 0 0 0 1 10 10 26
Nej, aldrig 9 7 13 13 10 15 8 4 5 5 89 88 71

Tot. antal svar 101

Svarsfrekvens 100 83 100 100 100 100 100 83 83 75 95

Tabell 45. Antal boende som kanner unken lukt i bostaden. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 9). Antal om inget annat anges. Jamforelse gors med hela bestandet
av flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)
Unken lukt
Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Ja, ibland 2 0 1 2 0 0 1 0 0 3 9 9 11
Nej, aldrig 0 7 14 14 10 17 7 4 6 3 92 9 87
Tot. antal svar 102

Svarsfrekv(%) 100 88 100 100 100 100 100 83 100 75 96
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Termisk komfort

Tabell 46. Uppfattning om varmekomforten i bostaden. Angivet i antal om inget annat
anges. Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 4).

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%)  96-05

(%)

Mycket bra 0 2 5 3 1 9 3 0 3 0 26 25 24

Bra 4 3 6 6 2 6 3 2 3 2 37 35 42

Acceptabel 6 2 3 5 5 1 2 1 0 1 26 25 24

Délig 0 0 1 2 2 0 0 2 0 4 11 10 8

Mycket dalig 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 5 1
Tot. antal svar 105

Svarsfrekvens 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99

Tabell 47. Antal boende i flerbostadshus som besviiras av att bostaden har... Samtliga
flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 5)

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Tot. antal svar
Alltfor kallt pa vinterhalvaret 23 33 46 102
Alltfor varmt pa
vinterhalvaret 1 5 93 99
Alltfor kallt pa
sommarhalvaret 2 5 94 101
Alltfor varmt pa
sommarhalvaret 12 32 55 99
Kalla golv 18 22 66 106
Drag fran fonster 6 18 76 100
Drag fran ytterdorr 4 6 92 102
Varierande rumstemperatur 16 34 49 99
Svarigheter att sjalv paverka
rumstemperatur 30 37 31 98
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Tabell 48. Antal boende i flerbostadshus som ofta besvaras av problem med temperatur
och drag. (Vuxenenkat, friaga 5) Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta” redovisas i tabellen.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
Alltfor kallt
vinterhalvar 2 1 2 4 3 2 0 3 0 6 23 23 16
Tot. antal svar 12 7 15 15 10 17 8 5 5 8 102
Svarsfrekv. 100 88 100 94 100 100 100 83 83 100 96
Alltfor varmt
vinterhalvar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Tot. antal svar 11 7 15 16 10 16 8 5 5 6 99
Svarsfrekv. 92 88 100 100 100 94 100 83 83 75 93
Alltfor kallt
sommarhalvar 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Tot. antal svar 12 7 14 16 10 17 8 5 5 7 101
Svarsfrekv. 100 88 93 100 100 100 100 83 83 88 95
Alltfor varmt
sommarhalvar 1 0 0 3 0 2 2 2 1 1 12 12 19
Tot. antal svar 11 7 15 15 10 17 8 5 5 6 99
Svarsfrekv. 92 88 100 94 100 100 100 83 83 75 93
Kalla golv 2 2 0 1 2 3 0 3 0 5 18 17 8
Tot. antal svar 12 8 15 16 10 17 8 6 6 8 106
Svarsfrekv. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Drag fran fonster 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 6 6 8
Tot. antal svar 11 7 15 16 10 17 8 4 5 7 100
Svarsfrekv. 92 88 100 100 100 100 100 67 83 88 94
Drag fran
ytterddrr 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 4 3
Tot. antal svar 11 7 15 16 10 17 8 5 6 7 102
Svarsfrekv. 92 88 100 100 100 100 100 83 100 88 96
Varierande
rumstemperatur 2 0 0 4 3 3 0 1 0 3 16 16 10
Tot. antal svar 12 7 14 15 9 17 8 5 5 7 99
Svarsfrekv. 100 88 93 94 90 100 100 83 83 88 93
Svart paverka
rumstemperatur 4 3 2 6 7 1 1 4 0 2 30 31 20
Tot. antal svar 11 7 15 16 10 16 8 5 4 6 98
Svarsfrekv. 92 88 100 100 100 94 100 83 67 75 92

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



[YYAVY] DADDADT Datum Beteckning

Y 2015-06-18 4P05120-08

o Yo 5 - Bilaga 1

%

Oé'nce- ‘\0:
L TTAN

Sida

28 (73)

Tabell 49. Totalt antal boende i flerbostadshus som upplever olika rum i bostaden fér

kalla eller for varma. (Bostadsenkat, fraga 19) Data finns ej fran BETSI.

Mycket for Foér kallt Lagom For varmt Mycket for
kallt varmt
Kok 2 20 71 2 0
Vardagsrum 5 29 62 2 0
Badrum/toalett 3 14 75 0 0
Sovrum 4 18 67 9 0
Tabell 50. Upplevelse av olika rum som for kalla eller for varma. Antal om inget annan
anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 19) Data finns ej fran BETSI.
FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
Kok
Mkt for kallt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -
For kallt 2 1 4 3 5 1 0 2 0 2 20 21 -
Lagom 9 4 11 11 5 15 7 2 3 4 71 75 -
For varmt 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 -
Mkt for
varmt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 11 5 15 14 10 16 9 4 3 8 95
Svarsfrekv. (%) 92 71 100 93 100 94 100 67 60 100 91
Vardagsrum
Mkt for kallt 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 5 -
For kallt 2 1 5 7 1 1 2 0 3 29 30 -
Lagom 9 4 10 7 3 16 6 2 3 2 62 63 -
For varmt 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 -
Mkt for
varmt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 98

Svarsfrekv. (%) 100 86 100 93 100 100 100 67 60 100 94
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Badrum/toalett
Mkt for kallt 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 -
For kallt 3 0 0 3 2 1 0 1 1 3 14 15 -
Lagom 8 4 15 11 7 15 8 2 2 3 75 82 -
For varmt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mkt for
varmt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 92
Svarsfrekv. (%) 92 57 100 93 90 94 89 83 60 88 88
Sovrum
Mkt for kallt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 -
For kallt 2 1 1 1 5 3 1 1 0 3 18 18 -
Lagom 8 4 14 1 4 13 5 3 3 2 67 68 -
For varmt 1 0 0 2 1 0 3 2 0 0 9 9 -
Mkt for
varmt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 98
Svarsfrekv. (%) 92 86 100 93 100 94 100 100 60 100 94

Tabell 51. Besvar av drag i olika rum for samtliga flerbostadshus. Antal om inget annat
anges. (Bostadsenkat, fraga 7)

Vid ventil i Vid

fonster/  ventilations-

Besvdrasej  Vid golv  Vid fonster Vid dorr yttervégg inblasn.

Kok 78 1 4 3 3 6
Vardagsrum 74 1 8 3 9
Badrum/toalett 82 3 1 1 0 7
Sovrum 74 1 10 3 2 8
Hall 84 1 1 1 1 7
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Tabell 52. Besvar av drag i olika rum. Flerbostadshus. Antal om inget annat anges.

(Bostadsenkat, fraga 7)

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 Fl12 Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05(%)
Kok
Besvdras ej 10 5 13 7 7 15 7 4 4 6 78 87 -
Vid golv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid fonster 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 4 -
Vid dorr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -
Vid ventil 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 -
Vid vent.inbl. 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 7
Tot. antal svar 11 6 15 11 8 15 8 5 4 7 90
Svarsfrekv. (%) 92 8 100 73 80 8 89 83 80 88 87
Vardagsrum
Besvdras ej 9 5 13 5 7 15 5 5 4 6 74 80 -
Vid golv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid fonster 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 8 9 -
Vid dérr 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 -
Vid ventil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 -
Vid vent.inbl. 2 0 1 3 2 0 1 0 0 0 9 10
Tot. antal svar 11 5 15 12 9 16 8 5 5 6 92
Svarsfrekv. (%) 92 71 100 80 9 94 89 83 100 75 88
Badrum/toalett
Besvéras ej 10 5 14 10 7 15 6 4 4 6 82 94 -
Vid golv 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 -
Vid fonster 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid dorr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid ventil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vid vent.inbl. 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 7 8
Tot. antal svar 11 5 15 11 8 15 8 6 4 7 87
Svarsfrekv. (%) 92 71 100 73 80 8 89 100 80 83 84
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FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05(%)
Sovrum
Besvéras ej 9 5 12 5 8 13 6 5 4 6 74 82 -
Vid golv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid fonster 1 0 1 5 0 1 1 0 0 1 10 11 -
Vid dorr 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 -
Vid ventil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -
Vid vent.inbl. 2 0 2 2 1 0 0 0 0 8 9
Tot. antal svar 11 5 15 12 9 15 8 5 4 7 9
Svarsfrekv. (%) 92 71 100 80 90 88 89 83 80 88 87
Hall
Besvadras ej 10 5 15 8 8 15 8 5 4 6 84 95 -
Vid golv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid fonster 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid dorr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid ventil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Vid vent.inbl. 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 8
Tot. antal svar 11 5 15 14 8 15 8 5 4 6 88
Svarsfrekv. (%) 92 71 100 93 80 88 89 83 80 75 85
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Tabell 53. Férekomst och anvandning av invandig solavskarmning (tex persienner).
Antal om inget annat anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 21d-f) Data finns ej
fran BETSI. Andel med persienner stallda pa respektive vis utgar fran antalet som har
persienner. Notera att fragan gallande skal till att persiennerna stalls om ursprungligen
stalldes med uteslutande svarsalternativ. Flertalet svarande lamnade mer &n ett svar,
varfor den gjordes om till en flervalsfraga. Totalt antal svar antalet unika svarande.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)

Har persienner 8 2 7 6 4 17 4 5 3 4 60 61
Inga persienner 3 4 7 8 6 0 5 1 1 4 39 39
Tot. antal svar 100
Svarsfrekv(%) 92 86 93 93 100 100 100 100 80 100 95
Stillda dagtid. ..
September-april

Nerdragna 0 0 1 3 0 3 0 3 0 1 11 20

& Oppna

Nerdragna 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 5

& sténgda

Uppdragna 7 2 5 3 2 13 4 1 3 1 41 75
Tot. antal svar 7 2 7 6 3 16 4 4 3 3 55
Svarsfrekv(%) 88 100 100 100 75 94 100 80 100 75 92
Maj-augusti

Nerdragna 2 0 2 4 1 8 1 2 1 2 23 39

& Oppna

Nerdragna 3 1 2 1 2 4 2 0 0 2 17 29

& stéangda

Uppdragna 2 1 3 1 1 5 1 3 2 0 19 32
Tot. antal svar 7 2 7 6 4 17 4 5 3 4 59
Svarsfrekv(%) 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98

Skal till att persiennerna stalls om

Slippa insyn 0 0 4 1 1 2 1 3 0 1 13 25

Reglera 2 1 0 2 0 5 1 2 0 1 14 26

varmen

Reglera 4 2 3 1 2 9 3 3 2 1 30 57

ljusinslapp

Skydda 5 0 1 4 1 4 2 0 0 1 18 34

textilier/

blommor
Tot. antal svar 7 2 6 4 4 15 4 5 2 4 53
Svarsfrekv(%) 88 100 86 67 100 88 100 100 67 100 88
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Tabell 54. Férekomst och anvandning av utvandig solavskarmning (tex markiser). Antal
om inget annat anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 21d-f) Data finns ej fran

BETSI. Andel med markiser stallda pa respektive vis utgar fran antalet som har
markiser. Notera att fragan gallande skal till att markiserna stalls om ursprungligen
stalldes med uteslutande svarsalternativ. Flertalet svarande lamnade mer &n ett svar,

varfor den gjordes om till en flervalsfraga. Totalt antal svar antalet unika svarande.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
Markiser finns 2 0 1 0 0 5 0 0 0 1 9 9 -
Inga markiser 9 6 13 14 10 12 9 5 3 7 88 91 -
Antal svar 11 6 14 14 10 17 9 5 3 8 97
Svarsfrekv.(%) 92 86 93 93 100 100 100 83 60 100 93 -
Stdllda dagtid...
September-april
Helt -
utféllda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delvis )
utféllda 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 67
Helt -
infallda 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 33
Tot. antal svar 1 1 4 0 6
Svarsfrekv.(%) 50 - 100 - - 80 - - - 0 67 -
Maj-augusti
Helt -
utféllda 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 43
Delvis -
utfallda 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 43
Helt -
infallda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Tot. antal svar 7
Svarsfrekv.(%) 50 - 100 - - 100 - - - 0 78 -
Skal till att persiennerna stélls om
Reglera -
varmen 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 43
Reglera -
ljusinslapp 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 71
Skydda -
textilier/
blommor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14
Tot. antal svar 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 7
Svarsfrekv.(%) 50 - 100 - - 100 - - - 0 78
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Tabell 55. Upplevelse av bostaden som ljus eller mork. Antal om inget annat anges. Data
finns ej fran BETSI. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 22a)

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05 (%)

Mkt for ljus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 -
For ljus 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 5 5 -
Lagom 11 6 12 13 10 16 5 2 2 5 82 8 -
Foér mork 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 7 7 -
Mkt for mork 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -
Tot. ant svar 97

Svarsfrekv(%) 100 86 93 93 100 94 89 83 80 100 93

Tabell 56. Upplevd mangd direkt solljus i bostaden under september-april. Antal om
inget annat anges. Data finns ej fran BETSI. Flerbostadshus (Bostadsenkat, fraga 22b)

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 Fi12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
For mycket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Négotformkt 0 1 0 1 0 O O 0 0 O 2 2 -
Lagom 12 5 11 11 10 15 4 2 3 7 80 84 -
Négot for lite 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 6 6 -
For lite 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 7 7 -
Tot. ant svar 95
Svarsfrekv(%) 100 86 87 93 100 88 89 100 80 88 91

Tabell 57. Upplevd méngd direkt solljus i bostaden under maj-augusti. Antal om inget
annat anges. Data finns ej fran BETSI. Flerbostadshus (Bostadsenkat, fraga 22b)

FP1 F2 F3 F F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05
(%)
For mycket 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 6 6 -
Négot for mkt 4 0 3 2 4 7 2 0 1 1 24 26 -
Lagom 7 4 8 7 6 8 4 4 3 5 56 60 -
Nagot for lite 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 5 5 -
For lite 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 -
Tot. ant svar 93
Svarsfrekv(%) 92 71 87 93 100 83 89 100 80 88 89
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Férutom tabellerna som redovisas nedan redovisas i Tabell 65, Tabell 32, Tabell 33 och
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Tabell 30 resultat som anknyter till fukt och fuktproblem i flerbostadshus.

Tabell 58. Konstaterade vattenskador och mogel de senaste 12 manaderna.
Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 24) Antal om inget annat anges. Jamforelse gors
med hela bestandet av flerbostadshus fran BETSI.

Tot. Tot. (%) BETSI

Tot. (%)

Vattenskada/fuktskada 3 3 2
Tot. antal svar 99
Svarsfrekv. (%) 95

Skadat golvmaterial 0 0 3
Tot. antal svar 95
Svarsfrekv. (%) 91

Synlig mogelvéxt 1 1 1
Tot. antal svar 95
Svarsfrekv. (%) 92

Mdogellukt i boningsrum 0 0 1
Tot. antal svar 96
Svarsfrekvens 92

Tabell 59. Férekomst av synliga fuktflackar, mdgel eller vattenlackage i olika rum de
senaste 5 aren. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 25)
Jamforelse med samtliga flerbostadshus i BETSI.

Sovrum Badrum Annat rum
Tot. Tot BETSI Tot. Tot. BETSI Tot. Tot. BETSI
(%)  tot (%) (%)  tot (%) (%)  tot (%)

Fuktflackar 1 1 2 1 1 8 4 4 5
Maogel 0 0 1 2 2 7 2 2 2
Vattenskada/lackage 0 0 2 2 2 7 2 2 2
Tot. antal svar 95 92 93
Svarsfrekv. (%) 91 88 89

Av lagenheterna i flerbostadshus har totalt 7 stycken (motsvarande 7 %) varit foremal for
byggnadsteknisk skadeutredning orsakad av fuktskador, vattenlackage eller mogeltillvaxt
medan 75 stycken (73 %) inte har det (Bostadsenkat, fraga 26). Totalt 21 boende (20 %)
kanner inte till hur det forhaller sig. Motsvarande siffror for hela byggnadsbestandet i BETSI
ar 9 % som har varit foremal for utredning, 50 % som inte har det och 41 % som inte vet hur

det forhaller sig.
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Tabell 60. Generell uppfattning om ljudférhallandena i bostaden. Antal om inget annat
anges. Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 11)

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot.  BETSI
(%) 96-05(%)

Mycket bra 3 3 10 6 4 11 1 1 3 0 42 41 27
Bra 7 4 3 7 4 4 3 3 2 2 39 38 38
Acceptabel 2 0 2 3 2 1 3 0 1 4 18 17 22
Délig 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 4 9
Mycket dalig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tot. antal

svar 12 7 15 16 10 17 8 5 6 7 103

Svarsfrekvens 100 83 100 100 100 100 100 83 100 88 97

Tabell 61. Antal som stors i varierande grad av buller. Notera att ett antal svarande har
angivit att storningskallan inte finns. Flerbostadshus. (Vuxenenkat, fraga 12-13)

Storsinte  Stors Stors Tot.
Stors sarskilt ganska Stors oerhort antal
inte alls  mycket mycket mycket mycket svar
Inifran byggnaden, fran
ledningar och ror 73 16 1 1 0 98
ventilation/flaktar (inomhus) 61 22 9 2 2 100
roster, TV etc. fran grannar 61 32 1 0 0 100
skrapljud, fotsteg etc. fr. grannar 46 41 4 2 1 99
ndjeslokal i fastigheten 62 3 0 0 0 100
trapphus, hissar 69 22 2 0 1 100
Utifran, fran
ventilation/flaktar/varmepumpar 76 15 1 1 1 101
Vagtrafik 61 28 4 1 0 102
Tagtrafik 68 1 0 0 0 100
Flygtrafik 70 2 0 0 0 99
Tabell 62. Boende som stérs* av buller. Flerbostadshus. (Fraga 12-13, Vuxenenkét)
FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05 (%)

Inifran byggnaden fran
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ledningar och ror 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 12
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 17 7 4 5 6 98
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 100 88 67 83 75 92
ventilation/flaktar
(inomhus) 3 0 2 2 3 0 0 1 1 1 13 13 7
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 15 8 4 6 7 100
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 88 100 67 100 88 94
roster, radio, TV
etc. fran grannar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 16 8 5 5 6 100
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 94 100 83 83 75 94
skrapljud, fotsteg
etc. fran grannar 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 7 7 24
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 16 8 4 5 6 99
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 94 100 67 83 75 93
nojeslokal i
fastigheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 16 8 4 6 6 100
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 94 100 67 100 75 94
trapphus, hissar 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 9
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 16 8 4 6 6 100
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 94 100 67 100 75 94
Utifran, fran
ventilation/flaktar/
varmepumpar 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 3 2
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 17 8 4 6 6 101
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 100 100 67 100 75 95
Vagtrafik 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 15
Tot. antal svar 12 7 15 16 10 17 8 5 6 6 102
Svarsfrekvens 100 88 100 100 100 100 100 83 100 75 96
Tagtrafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tot. antal svar 12 6 15 16 10 17 8 4 6 6 100
Svarsfrekvens 100 75 100 100 100 100 100 67 100 75 94
FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05 (%)
Flygtrafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tot. antal svar 12 6 15 16 10 17 8 4 5 6 99
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* Inkluderar svarsalternativen: Stors ganska mycket, Stérs mycket och Stérs oerhdrt mycket.

Tabell 63. Antal boende i flerbostadshus som stors av trafikbuller sa att...
Flerbostadshus. (Fraga 14, vuxenenkat). Jamforelse gors med samtliga smahushall fran

BETSI.

Svart att hora radio/TV

Telefonsamtal hindras

Vanligt samtal hindras

Tot. BETSI Tot. BETSI Tot.  BETSI
Tot. (%) tot. (%) | Tot. (%) tot. (%) Tot. (%) tot. (%)
\J/Z‘d‘z;t)a (varje 2 2 4 2 2 1 2 2 1
Ja, ibland 1 1 11 1 1 6 1 1 7
Nej, aldrig 97 97 85 96 97 93 97 97 92
Tot. antal svar 100 99 100
Svarsfrekvens 94 93 94
Vila/avkoppling stors Svart att somna Blir vackt
Tot. BETSI Tot. BETSI Tot.  BETSI
Tot. (%) tot. (%) | Tot. (%) tot. (%) Tot. (%) tot. (%)
\J/Z‘d‘(’;t)a (varje 2 2 4 2 2 3 2 2 3
Ja, ibland 3 3 22 1 1 18 5 5 20
Nej, aldrig 95 95 74 99 97 79 93 93 77
Tot. antal svar 100 102 100
Svarsfrekvens 94 96 94
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Tabell 64. Svarigheter att 6ppna ytterdorren. Antal om inget annat anges.

Flerbostadshus. Jamforelse ar inte mojlig, da inga referensdata finns. (Bostadsenkat,
fraga 9) Foljdfragan gallande nar dorren ar svar att éppna ar en flervalsfraga, varfor

antalet svar for denna fraga anger antalet unika svarande.

Sida

40 (73)

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) (%)

Ja, alltid* 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 77 -

Ja, ibland* 3 0 4 7 4 12 1 3 0 2 36 35 -

For 9 -
barn/aldre 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4

Spisflakt pa 0 0 4 6 0 15 0 3 0 0 28 65 -

Annat 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 9 21 -
Tot. antal svar 1 7 8 2 15 1 3 1 38
Svarsfrekv.(%) 33 100 100 50 100 100 100 50 88

Nej, aldrig 9 7 8 6 6 2 8 3 4 6 59 58 -
Tot. antal svar 12 7 15 14 10 17 9 6 4 8 102
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 93 100 100 100 100 80 100 98

995 99

* De som har angett svar ’ja” pa fragan har dven fatt besvara vid vilka tillfdllen det &r svért att 5ppna
ytterdorren. Andelen som anges for alternativen “For barn/dldre” respektive ’Spisflakt paslagen” i

Tabell 64 avser andel av dem som svarat ja pa huvudfragan.
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Tabell 65. Férekomst vintertid av kondens eller imma pa insidan av fonsterrutor i nagot
rum. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 17)

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 5(3(2)-)05
Ingen 7 4 14 11 6 14 4 4 4 3 71 72 75
Ja, <5 cm 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6 7
Ja, 5-25 cm 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 8 8 7
Ja, >25 cm 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 7 7 0
Vet gj 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 7 7 10
Tot. antal 11 6 14 15 10 16 9 6 4 8 99

svar

Svarsfrekv.

(%) 92 86 93 100 100 94 100 100 80 100 95

Tabell 66. Torkvanor vid tvatt i de olika flerbostadshusen. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 16) Flervalsfraga. Totalt antal svar anger antalet
unika svarande.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 Fl11 FI12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)

Tvatt
torkas. ..
... egen
torktumlare 10 5 3 1 8 11 6 2 0 2 48 47 42
... upphéngd
i bostaden 7 2 14 13 10 13 7 5 2 3 76 75 51
... utanfor
bostaden 2 0 3 2 0 3 2 2 3 5 22 22 37

Tot. antal svar 12 6 15 15 10 17 9 6 4 8 102
Svarsfrekv.(%) 100 86 100 100 100 100 100 100 80 100 98
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Tabell 67. Vadringsfrekvens under september-april. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 14a)

FP1 F2 F3 F F5 F6 F9 F10 F11 Fi12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05

(%)

Dagligen 9 3 5 8 3 9 5 0 5 5 52 53 61

1 gang i vecka 0 2 1 2 1 4 0 0 0 1 11 11 17
Ngn

gang/man 2 1 3 3 1 1 2 0 0 0 13 13 12

Séallan/ aldrig 1 1 5 2 5 2 1 6 0 0 23 23 9

Tot. antal svar 12 7 14 15 10 16 8 6 5 6 99
Svarsfrekv(%) 100 100 93 100 100 94 89 100 100 75 95

Tabell 68. VVadringstid under september-april. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. (Bostadsenkat, fraga 14b) Jamforelse gors med hela bestandet av
flerbostadshus fran BETSI.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 9605
(%)

Védrar

Hela

dagen/natten 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 8 9 19

Négra timmar 4 3 3 4 2 8 1 0 2 3 30 32 50

Korsdrag 6 3 5 8 5 7 5 2 1 3 45 48 26

Aldrig 1 0 4 1 2 0 0 2 0 0 10 11 3

Tot. antal svar 12 6 14 13 10 15 8 4 5 6 93

Svarsfrekv. (%) 100 86 93 87 100 88 89 67 100 75 89

Tabell 69. Anledning till vadring september-april. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. Data finns ej fran BETSI. (Bostadsenkat, fraga 14c) Flervalsfraga.
Totalt antal svar anger antalet unika svarande.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Totalt BETSI

(%) 96-05

(%)
Délig luft 1 2 4 3 2 4 3 2 1 3 25 33 -
Overvarme 1 0 0 5 0 1 3 1 2 2 15 20 -
Dalig lukt 4 2 3 2 3 1 0 2 19 25 -
Annat 5 2 6 3 3 5 1 0 2 1 28 37 -
Tot. antal
svar 9 5 10 13 6 11 7 4 5 6 76

Svarsfrekvens 100 86 93 87 100 88 89 67 100 75 89
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Tabell 70. Vadringsfrekvens under maj-augusti. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. Ingen jamforelse ar mojlig, eftersom fragan inte stéalldes i BETSI.
(Bostadsenkat, fraga 14a)

FPL F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Totalt BETSI
(%) 96-05
(%)

Dagligen 8 3 10 15 6 13 6 4 3 5 73 78 -
1 gang i vecka 1 2 2 0 1 2 1 1 0 0 10 11 -

Ngn -
géng/man 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
Séallan/ aldrig 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 8 9 -

Tot. antal svar 9 5 15 15 10 16 8 6 3 6 93 100
Svarsfrekv(%) 75 71 100 100 100 94 89 100 60 75 89

Tabell 71. Vadringstid under maj-augusti. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus.
Data finns ej i BETSI. (Bostadsenkat, fraga 14b)

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05
(%)

Vidrar...
Hela -
dagen/natten 3 3 2 5 2 6 4 2 2 1 30 32
Négra timmar 5 3 9 6 4 7 3 2 0 5 44 47 -
Korsdrag 2 0 1 4 3 3 1 1 1 0 16 17 -
Aldrig 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 4 -
Tot. antal svar 10 6 14 15 10 16 8 6 3 6 9%

Svarsfrekv. (%) 83 86 93 100 100 94 89 100 60 75 90

Tabell 72. Anledning till vadring maj-augusti. Antal om inget annat anges.
Flerbostadshus. Data finns ej fran BETSI. (Bostadsenkat, fraga 14c) Flervalsfraga.
Totalt antal svar anger antalet unika svarande.

FP1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 F11 F12 Totalt Tot BETSI

(%) 96-05

(%)
Délig luft 1 1 4 3 0 2 2 1 1 3 18 22 -
Overvarme 5 2 5 9 3 9 6 4 1 2 46 55 -
Dalig lukt 3 1 2 2 2 3 1 0 0 1 15 18 -
Annat 3 1 2 3 3 3 1 0 2 1 19 23 -
Tot. antal svar 9 5 11 15 6 16 7 5 4 5 83
Svarsfrekv.(%) 75 71 73 100 60 94 78 83 80 63 80
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2. Smahus

| tabellerna i detta avsnitt redovisas resultaten for varje enskilt smahus i antal, samt totalt antal
och andel pa aggregerad niva. | enkatundersokningen ingick ursprungligen 9 smahus. Boende i
ett av husen har varit okontaktbara under hela projekttiden och rédknas darmed till det naturliga
bortfallet, varfor nettourvalet blir 8 hushall. Ett av husen hade vid studiens slut inte fyllt i och
skickat tillbaka nagra enkater, medan de 6vriga 7 har fyllt i och skickat tillbaka samtliga
enkater. Andelen svarande ar darmed 88 %.

Tabell 73. Antal inkomna enkaéter i smahusen. Svarsfrekvensen ar 100 % i samtliga fall
utom i SP2_Kungsbacka dér inga enkéater har inkommit. Antalet utskickade enkater
anges inom parentes. Ett smahus (S5_Hasselby) har inte varit tillgangligt under
enkatstudiens och réaknas darfor till det naturliga bortfallet. Andelen svarande ar 88 %.

SP1 SP2 S3 S4 S6 S7 S9 S10
Bostadsenkit 11 o@ 1) 1M 1) 1) 1) 1(Q)
Vuxenenkit 20 0@ 22 212 12 2@ 2@ 30
Ungdomsenkét 1(2) 2 (2)*
Barnenkat 2(2) 0(2) 2(2)

* En av informanterna som har fyllt i en ungdomsenkét hade vid tillfallet fyllt 18 &r och skulle ha fyllt i
en vuxenenkat. Denna person medréaknas anda i underlaget for ungdomar.

Bakgrundsinformation om byggnader och informanter

Tabell 74. Antal hushallsmedlemmar i de olika byggnaderna. Antal om inget annat
anges. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 1).

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot.
Vuxna 2 2 2 1 2 3* 2% 10
Ungdomar (13-17 ar) 1 1
Barn (0-12 ar) 2 2 4

* Fran denna byggnad finns det totalt 2 vuxenenkater och 2 ungdomsenkater. En informant som har fyllt
i en ungdomsenkat visar sig vara 18 ar.
** Fran denna byggnad finns totalt 3 vuxenenkater, eftersom det forutom &gare och annan deltidsboende
vuxen &ven finns en vuxen inneboende.
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Tabell 75. Antal rum i bostaden jamfort med BETSI 1996-2005. Smahus. (Bostadsenkat,
fraga 2) Antal om inget annat anges.

Tot. Tot. (%) BETSI
96-05 (%)

2 0 0 2

3 0 0 8

4 3 43 22

>5 4 57 68
Tot. antal svar 7

Svarsfrekvens 100

Antal personer

112 1317 1829 3039 40-49 50-59 60-69 70-
Alder (ar)

Figur 2. Aldersférdelning av svarande bland sméhusen. (Vuxenenkat, fraga 32)

Tabell 76. Konsfordelning bland svarande i smahusen. (Vuxenenkat, fraga 31) Antal om
inget annat anges.

Tot. Tot. (%)
Kvinnor/flickor 10 50
Mén/pojkar 10 50
Tot. antal svar 20
Svarsfrekvens 100

Av de svarande roker totalt 4 personer regelbundet, motsvarande 25 procent av samtliga
svarande vuxna och ungdomar i smahus. Samtliga 16 informanter besvarade fragan (100 %
svarsfrekvens).
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Tabell 77. Utrustning i bostaden. Antal om inget annat anges. Smahus. (Bostadsenkat,
fraga 6a-b) Andel anger antal svar av totalt antal unika svarande.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10  Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05 (%)

Elspis 1 1 1 1 1 1 1 7 100 93
Gasspis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Diskmaskin 1 1 1 1 1 1 1 7 100 96
Braskamin/éppen spis 1 0 1 1 0 0 1 4 57 50

Inrykning vid anv.

av spisflakt vid

eldn. 1 0 1 0
Heltackningsmatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oljade tragolv 0 1 0 0 1 1 0 3 43 24

Tabell 78. Utrustning i bostadens vatrum. Antal om inget annat anges. Smahus. (Fraga
13, bostadsenkéat) Andel anger antal svar av totalt antal unika svarande.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot.(%) BETSI

96-05 (%)
Badkar 1 0 1 0 1 1 0 4 57 73
Duschplats 1 1 1 0 0 1 0 4 57 72
Duschkabin 0 0 0 1 1 0 1 3 43 29
Tvattmaskin 1 1 1 1 1 1 1 7 100 98
Torktumlare 1 1 1 0 1 0 0 4 57 79
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1

Svarsfrekvens (%) 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 79. Férekomst av rokning inomhus, matlagning och bakning. Antal om inget
annat anges. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 11). Jamforelse gors med hela bestandet av

sméahus i BETSI.

Rokning inne Matlagning Bakning
Tot. Tot. BETSI | Tot. Tot. BETSI | Tot. Tot. BETSI
(%) tot. (%) (%) tot. (%) (%) tot. (%)

Dagligen 0 0 4 7 100 89 0 0 0
1-4 ggr/vecka 0 0 2 0 0 10 1 14 17
1-3 0 0 1 0 0 1 5 71 72
ggr/manad
Aldrig 7 100 94 0 0 1 1 14 10
Tot. antal 7 7 7
svar
Svarsfrekvens 100 100 100

Uppfattning om bostaden

Tabell 80. Generell uppfattning om bostaden, angivet i antal. Totalt for samtliga smahus.

(Vuxenenkat, fraga 1-2)

Mycket Ganska  Varken/eller Ganska Mycket Totalt

nojd nojd missndjd missndjd  antal svar

Allmént 10 3 1 0 0 14
Storlek 7 7 0 0 0 14
Standard 10 4 0 0 0 14
Planldsning 9 4 0 1 0 14
Dagsljus 12 2 0 0 0 14
Utseende 10 4 0 0 0 14
Trivsel 11 2 0 1 0 14
Boendekostnad 5 6 1 1 0 13
Grannskap 12 2 0 0 0 14
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Tabell 81. Allman uppfattning om bostaden, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 1)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10  Tot.  Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)
Mycket nojd 2 1 2 1 0 1 3 10 71 56
Ganska néjd 0 1 0 0 2 0 0 3 21 39
Varken/eller 0 0 0 0 0 1 0 1 7 4
Ganska
missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 82. Uppfattning om bostadens storlek, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10  Tot.  Tot. BETSI
(%) tot. (%)
Mycket nojd 0 0 2 1 0 1 3 7 50 54
Ganska nojd 2 2 0 0 2 1 0 7 50 36
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ganska
missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 83. Uppfattning om bostadens standard, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)
Mycket nojd 2 0 1 1 2 1 3 10 71 58
Ganska nojd 0 2 1 0 0 1 0 4 29 36
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ganska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
missnojd
Mkt missndjd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 84. Uppfattning om bostadens planldsning, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SP1 S3 sS4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%) tot. (%)
Mycket nojd 0 0 2 1 2 1 3 9 64 41
Ganska nojd 2 2 0 0 0 0 0 4 29 42
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ganska
missnojd 0 0 0 0 0 1 0 1 7 4
Mkt missndjd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 85. Uppfattning om dagsljuset i bostaden, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%) tot. (%)
Mycket nojd 2 2 1 1 2 2 2 12 86 63
Ganska nojd 0 0 1 0 0 0 1 2 14 30
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ganska
missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 86. Uppfattning om bostadens utseende, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Totalt  Totalt BETSI
(%)  96-05 (%)
Mycket ndjd 2 2 1 1 0 1 3 10 71 40
Ganska nojd 0 0 1 0 2 1 0 4 29 40
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Ganska
missndjd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 87. Trivsel med bostaden, angivet i antal om inget annat anges. Smahus.
(Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestdndet av smahus i BETSL.

SPL S3 sS4 S6 ST S9 S10  Totalt Totalt BETSI
(%) tot (%)

Mycket nojd 2 2 2 1 0 1 3 11 79 66
Ganska nojd 0 0 0 0 2 0 0 2 14 30
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ganska

missnojd 0 0 0 0 0 1 0 1 7 1
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 88. Uppfattning om boendekostnad, angivet i antal om inget annat anges. Smahus.
(Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SPL  S3 sS4 S6 ST S9 S10  Totalt Totalt BETSI
(%) tot (%)

Mycket nojd 0 0 2 1 2 0 0 5 38 39
Ganska nojd 2 1 0 0 0 2 1 6 46 42
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 1 1 8 13
Ganska

missnojd 0 1 0 0 0 0 0 1 8 5
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 13

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 67 93

Tabell 89. Uppfattning om bostadens grannskap, angivet i antal om inget annat anges.
Smahus. (Vuxenenkat, fraga 2). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus i BETSI.

SPI S3 sS4 S6 S7 SO S10  Totalt Totalt BETSI
(%) tot (%)

Mycket nojd 2 2 2 1 2 1 2 12 86 58
Ganska nojd 0 0 0 0 0 1 1 2 14 31
Varken/eller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ganska

missndjd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mkt missnojd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14

Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 90. Antal boende i smahus som_ofta har haft halsobesvar de senaste tre
méanaderna. Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta” redovisas i tabellen. Ingen av de svarande
relaterar besvaren till bostadsmiljon, varfor detta inte redovisas i tabellen (jmf Tabell
26). Antal om inget annat anges. Smahus. (Vuxenenkat, fraga 15) Bostadsrelaterade
besvar som upplevs ibland redovisas ej har.

Tot. Tot. (%) BETSI
96-05 (%)
Trotthet 0 21
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Tung i huvudet 0 6
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Huvudvark 0 9
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Illamaende/yrsel 0 1
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Koncentrationssvarigheter 0 2
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Klada, sveda etc i 6gonen 0 3
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Irriterad, tdppt etc nésa 1 5
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Heshet, halstorrhet 0 1
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Hosta 0 2

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



[YYAVY] DADDADT Datum Beteckning Sida

'Y} T T 2015-06-18 4P05120-08 52 (73)
SPH
W o5 - Bilaga 1
"%é'y:l[e ‘\\\: g
ITIAN
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Torr el rodnad hud i ansikte 0 0 3
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Fjallning/klada i harbotten/oron 1 7 3
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100
Torr, kliande, rodnad hud pa hander 0 0 4
Tot. antal svar 14
Svarsfrekv. (%) 100

Tabell 91. Boende i smahus med astma/allergi. Antal om inget annat anges. (Vuxenenkat,
fraga 16-25)

BETSI 96-05
Tot. Tot. (%) (%)
Nagonsin:
Astma 1 7 11
Lékardiagnostiserad astma 0 0 10
Senaste 12 manaderna:
Pipande/vésande andning 0 0 9
Andnod dagtid i vila 0 0 4
Andnodd dagtid vid anstrangning 0 0 6
Nattlig andnéd 0 0 2
Astmaanfall 0 0 2
Anvénder/har:
Medicin mot astma 0 0 5
Hosnuva/pollenallergi 5 36 26
Allergi mot palsdjur 4 29 15
Lattirriterade slemhinnor vid rok, avgaser eller
l6sningsmedel 3 21 23
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Barn och ungdomar

Tabell 92. Antal med vissa halsobesvar bland barn och ungdomar i sméhus. Det totala
inkomna och ifyllda antalet barnenkater var 4 stycken och for ungdomar inkom 2
stycken. Pa grund av det laga antalet barn- och ungdomsenkater redovisas enbart antalet
besvarade, medan BETSI anges som andel (%).

Barn (1-12 ar) Ungdom (13-17 ar)
Antal BETSI (%) | Antal  BETSI (%)

Senaste 12 manaderna:

Pipande/vésande andning 0 14 0 5
Nattlig hosta utan forkylning 0 13 0* 5
Astmamedicin 0 6 1 9
Nas-, 6gonbesvér utan forkylning 0* 7 1 12
Atopiskt eksem* 0 16 0 21
Minst 2 luftvagsinfektioner senaste 3 man 0 0 29 0
Nagonsin
Lakardiagnostiserad astma 0 0 8 1
Hosnuva 0 0 10 1
Palsdjursallergi 0 0 8 0
Atopiska besvar # 0 0 26 1

* Atopiskt eksem: Kliande utslag i armveck, kndveck, pa fotleder, larens baksida, hals, kring
oronen eller 6gonen av och till under minst 6 manader.
# Atopiska besvar: Nagonsin haft lakardiagnostiserad astma, hosnuva och/eller atopiskt eksem.

Ungdomarna har dven tillfragats om besvar av samma innemiljéfaktorer som redovisas for
vuxna i

Tabell 93. En ungdom upplever att rumstemperaturen ofta ar for lag. Inga andra besvar
upplevs forekomma ofta. Ungdomarna i BETSI var framst besvéarade av hog, 1ag och
varierande temperatur samt drag (se Figur 23 i BETSI, 2009).
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Halsa och innemiljo

Tabell 93. Antal vuxna i smahus som ofta (varje vecka) har varit besvéarade av
miljofaktorer de senaste tre manaderna. Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta” redovisas i
tabellen. Smahus (Vuxenenkat, fraga 3)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9  S10 Tot. Tot. BETSI
(%) (%)
Drag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Hog rumstemp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Varierande
rumstemp 0 0 0 0 0 1 0 1 7 1
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Lag rumstemp 0 0 0 0 0 1 1 2 14 1
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Instangd luft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Torr luft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Obehaglig lukt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Statisk elektr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
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SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot.(%) BETSI(%)
Tobaksrok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Buller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Damm o smuts 0 1 0 0 0 0 0 1 7 4
Antal svar 2 2 2 1 2 2 3 14

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Luftkvalitet

Tabell 94. Uppfattning om luftkvaliteten i bostaden. Antal om inget annat anges. Smahus
(Vuxenenkat, fraga 6) Blankt innebér att svar saknas for aktuell fraga.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Totalt Tot. BETSI

(%) 96-05 (%)

Mycket bra 2 2 2 0 1 3 10 77 53

Bra 0 0 0 2 1 0 3 23 41

Acceptabel 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Dalig 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mycket dalig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 0 100 100 100 93
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Tabell 95. Antal bostader utrustade med flakt i badrum som aktiveras nar rummet
anvands, fonsterventiler och tilluftsdon i sovrum/vardagsrum, samt hur fonsterventiler
och tilluftsdon anvands. Antal om inget annat anges. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 3-4)
For tilluftsdon och anvandning don och ventiler saknas data fran BETSI. 1 = bostaden
har flakt/fonsterventil/tilluftsdon, 0 = bostaden saknar flakt/fonsterventil/tilluftsdon,
blankt innebar att svar saknas for aktuell fraga.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI

(%)  96-05 (%)

Flakt i badrum 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Tot. antal svar 1 1 1 1 0 1 1 6

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 0 100 100 86

Fonsterventiler 1 0 0 0 0 1 20 71
Tot. antal svar 1 1 1 0 1 0 1 5
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 0 100 0 100 71
Oppna 1 1 100 -
Stangda 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1
Svarsfrekv. (%) 100 100
Tilluftsdon 1 1 1 1 1 1 1 7 100 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Oppna 1 1 1 1 1 1 1 7 100 -
Stangda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 96. Mojlighet att stanga till koket, samt anvandning av koksflakt vid matlagning

och da matlagning inte sker. (Bostadsenkat, fraga 8) Antal om inget annat anges.

Smahus. For fragor gallande koksflakt finns inte data fran BETSI. Blankt innebar att

svar saknas for den aktuella fragan

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10  Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)
Mojligt stanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
till kok
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Anvéndning
koksflakt...
Vid matlagning
Alltid pa 1 1 0 0 1 0 0 3 43 -
Oftast pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ibland pa 0 0 1 1 0 1 1 4 57 -
Sallan pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aldrig pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Utanfor
matlagning
Alltid pa 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oftast pa 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ibland pa 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sallan pa 0 0 0 1 0 0 1 17 -
Aldrig pa 1 1 1 0 1 1 5 83 -
Tot. antal svar 1 1 1 0 0 1 1 1 6
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 0 0 100 100 100 86
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Tabell 97. Antal som besvaras av ventilationsproblem i bostaden. Smahus. (Fraga 10,
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vuxenenkat). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus fran BETSI.

Svart bli av med fuktig Imma pa fonstren vid Svarigheter att sjalv
luft i bad/duschrum matlagning paverka ventilationen
Tot. BETSI Tot. BETSI Tot. BETSI
Tot. (%) tot. (%) | Tot. (%)  tot. (%) | Tot. (%) tot. (%)
Ja, ofta (varje 0 0 2 0 0 0 0 0 1
vecka)
Ja, ibland 1 8 20 0 0 16 1 8 18
Nej, aldrig 12 92 77| 13 100 84 12 92 81
Tot. antal svar 13 13 13
Svarsfrekvens 93 93 93

Tabell 98. Antal av samtliga boende i smahus som besvaras av luftfororeningar.

(Vuxenenkat, fraga 7-8)

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig ~ Tot. antal svar
Inifran bostaden...
... eget matos 3 3 7 13
... grannars matos 1 0 12 13
... tobaksrok eller dyl. 0 1 12 13
Utifran av...
... trafikavgaser 0 0 13 13
(:;.r'iIIk(‘jk/restaurang/industrier 0 0 13 13
... vedeldningsrok 1 3 9 13
Tabell 99. Antal boende som besvaras av eget matos. Smahus. (Vuxenenkat, fraga 7).
Jamforelse gors med hela bestandet av sméhus fran BETSI.
SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%) Tot. (%)
Eget matos
Ja, ofta 0 0 0 0 0 2 1 3 23 3
Ja, ibland 0 0 0 0 2 0 1 3 23 36
Nej, aldrig 2 2 2 0 0 0 1 7 54 61
Tot antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekvens 100 100 94 100 100 100 100 93
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Tabell 100. Antal boende som besvéaras av grannars matos. Smahus. (Vuxenenkat,

fraga 7). Jamforelse gérs med hela bestandet av smahus fran BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%) Tot. (%)
Grannars matos
Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 1* 1 8 0
Ja, ibland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nej, aldrig 2 2 2 0 2 2 2 12 92 99
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekvens 100 100 94 100 100 100 100 93

* | S10 finns en inneboende.

Tabell 101. Antal boende som besvéras av tobaksrok eller annan lukt fran grannar.
Smahus. (Vuxenenkaét, fraga 7). Jamforelse gors med hela bestandet av sméhus fran
BETSI. Resultaten redovisas pa aggregerad niva. Det svar som anger besvar harror fran

smahus S9.

Tot. Tot. (%) BETSI

Tot. (%)

Tobaksrok eller dyl.
Ja, ofta 0 0 0
Ja, ibland 1 8 2
Nej, aldrig 12 92 97
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93

Tabell 102. Antal boende som besvaras av trafikavgaser utifran. Smahus. (Vuxenenkat,
fraga 7). Jamforelse gors med hela bestandet av smahus fran BETSI. Resultaten redovisas

pa aggregerad niva.

Tot. Tot. (%) BETSI
Tot. (%)
Trafikavgaser
Ja, ofta 0 0 1
Ja, ibland 0 0 5
Nej, aldrig 13 100 94
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
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Tabell 103. Antal boende som besvaras av grillkék, restauranger eller industrier.

Smahus. (Vuxenenkat, fraga 7). Jamforelse gors med hela bestandet av sméhus fran

BETSI.
Tot. Tot. (%) BETSI
Tot. (%)
Grillkdk/restauranger/industrier
Ja, ofta 0 0 0
Ja, ibland 0 0 2
Nej, aldrig 13 100 97
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
Tabell 104. Antal boende som besvéras av vedeldningsrok utifran. Flerbostadshus.
(Vuxenenkat, fraga 8). Jamforelse gors med hela bestandet av sméhus fran BETSI.
SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%)  Tot. (%)
Vedeldningsrok
Ja, ofta 0 0 0 0 0 0 1 1 8 1
Ja, ibland 0 0 0 0 2 1 0 3 23 19
Nej, aldrig 2 2 2 0 0 1 2 9 69 80
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 93

Tabell 105. Antal som kanner avvikande lukt i bostaden. Smahus. (Vuxenenkat, fraga 9)
Enbart svar fran S6 saknas. Antal svar &r darmed 6 och svarsfrekvensen 93 % for

samtliga delfragor.

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Tot. antal svar
Stickande lukt 0 0 13 13
Maogellukt 0 0 13 13
Instdngd lukt 0 0 13 13
Unken lukt 0 0 13 13
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Tabell 106. Uppfattning om varmekomforten i bostaden. Angivet i antal om inget annat

anges. Smahus. (Vuxenenkat, fraga 4)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI

(*) 96-05 (%)

Mycket bra 2 0 2 0 2 1 1 8 62 44

Bra 0 0 0 0 0 0 1 1 8 48

Acceptabel 0 2 0 0 0 1 1 4 31 8

Dilig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mycket dalig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekvens 100 100 100 0 100 100 100 93

Tabell 107. Antal boende i smahus som besviras av att bostaden har... Samtliga smahus.

(Vuxenenkat, fraga 5)

Ja, ofta  Ja, ibland Nej, aldrig Tot. antal svar
Alltfor kallt pa vinterhalvéret 2 4 7 13
Alltfor varmt pa vinterhalvaret 0 4 9 13
Alltfor kallt pa sommarhalvaret 0 0 13 13
Alltfor varmt pa sommarhalvaret 2 9 2 13
Kalla golv 0 3 10 13
Drag fran fonster 0 1 12 13
Drag fran ytterdorr 0 0 13 13
Varierande rumstemperatur 1 6 6 13
Svarigheter att sjélv paverka rumstemp. 2 3 8 13
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Tabell 108. Antal boende i smahus som ofta besvéras av problem med temperatur och
drag. (Vuxenenkat, fraga 5) Enbart svarsalternativ ”Ja, ofta” redovisas i tabellen. 0 =
ingen i huset besvéaras ofta, blankt innebar att svar saknas for aktuell fraga.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10  Tot.  Tot. BETSI96-

(%) 05 (%)
Alltfor kallt
vinterhalvar 0 0 0 0 1 1 2 15 2
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 8 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Alltfor varmt
vinterhalvar 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 8 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Alltfor kallt
sommarhalvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 8 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Alltfor varmt
sommarhalvar 0 2 0 0 0 0 2 15 8
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 8 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Kalla golv 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Drag fran fonster 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Drag fran ytterdorr 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Varierande
rumstemperatur 0 0 0 0 1 0 1 8 3
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93
Svart paverka
rumstemperatur 0 0 0 0 1 1 2 15 2
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 & 13
Svarsfrekv. 100 100 100 0 100 100 100 93

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



[YYAVY] DADDADT Datum Beteckning Sida

S SRR 2015-06-18 4P05120-08 63 (73)

oo g Bilaga 1

Tabell 109. Totalt antal boende i sm&hus som upplever olika rum i bostaden for kalla

eller for varma. (Bostadsenkat, fradga 17) Data finns ej fran BETSI.

Mycket for For kallt Lagom For varmt Mycket for

kallt varmt

Kok 0 0 7 0 0
Vardagsrum 0 1 6 0 0
Badrum/toalett 0 0 7 0 0
Sovrum 0 0 7 0 0

Samtliga smahushall har svarat pa fragan om det ar for kallt eller for varmt i olika rum i
bostaden. Enbart i smahus S10 anges att det &r for kallt i vardagsrummet. For Gvrigt anges att
det ar lagom varmt/kallt. Enbart summering av samtliga hushall enligt Tabell 109 presenteras

darfor.

Tabell 110. Besvar av drag i olika rum for samtliga smahus. Antal om inget annat anges.
(Bostadsenkat, fraga 5) Samtliga smahus som har skickat tillbaka ifyllda enkéater har

besvarat samtliga dragfragor (svarsfrekvens 100 %).

Besviéras gj Vid golv  Vid fonster Vid dorr  Vid ventil i Vid

fonster/  ventilation

yttervagg inblasn.

Kok 7 0 0 0 0 0
Vardagsrum 7 0 0 0 0 0
Badrum/toalett 7 0 0 0 0 0
Sovrum 7 0 0 0 0 0
Hall 7 0 0 0 0 0

Eftersom alla smahus har angivit att de inte besvaras av drag redovisas enbart summeringen av

samtliga hushall enligt Tabell 110 och inte uppdelat per byggnad.
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Tabell 111. Férekomst och anvéandning av invandig solavskarmning (tex persienner).
Antal om inget annat anges. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 18a-c) Data finns ej fran
BETSI. Andel med persienner stéallda pa respektive vis utgar fran antalet som har
persienner. Notera att fragan gallande skal till att persiennerna stalls om ursprungligen
stalldes med uteslutande svarsalternativ. Flertalet svarande lamnade mer &n ett svar,
varfor den gjordes om till en flervalsfraga. Totalt antal svar antalet unika svarande.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05 (%)
Har persienner 0 0 0 0 1 1 0 2 29 -
Inga persienner 1 1 1 1 0 0 1 5 71 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Stdllda dagtid...
September-april
Nerdragna & -
Oppna 0 1 1 50
Nerdragna & -
stdngda 0 0 0 0
Uppdragna 1 0 1 50 -
Tot. antal svar 0 0 2
Svarsfrekv. (%) 100 100 100
Maj-augusti
Nerdragna & -
Oppna 0 1 1 50
Nerdragna & -
stdngda 0 0 0 0
Uppdragna 1 0 1 50 -
Tot. antal svar 1 1 2
Svarsfrekv. (%) 100 100 100
Skal till att persiennerna stélls om
Slippa insyn 1 1 2 100 -
Reglera -
varmen 0 1 1 50
Reglera -
ljusinslapp 0 0 0 0
Skydda -
textilier/
blommor 0 0 0 0
Annat 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1 2
Svarsfrekv. (%) 100 100 100
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Tabell 112. Férekomst och anvandning av utvandig solavskarmning (tex markiser).
Antal om inget annat anges. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 18d-f) Data finns ej fran
BETSI. Andel med markiser stallda pa respektive vis utgar fran antalet som har
markiser. Notera att fragan gallande skal till att markiserna stalls om ursprungligen
stalldes med uteslutande svarsalternativ. Flertalet svarande lamnade mer &n ett svar,
varfor den gjordes om till en flervalsfraga. Totalt antal svar antalet unika svarande.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)
Markiser finns 0 0 0 1 0 1 0 2 29
Inga markiser 1 1 1 0 1 0 1 5 71
1 1 1 1 1 1 1 7

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Stallda dagtid. ..

September-april

Helt utfallda 0 0 0

Delvis

utfallda 1 1 100

Helt infallda 0 0 0
Tot. antal svar 0 1 1
Svarsfrekv. (%) 0 100 50
Maj-augusti

Helt utfallda 0 0 0

Delvis 0 0

utfallda 0

Helt infallda 1 1 100
Tot. antal svar 0 1 1
Svarsfrekv. (%) 0 100 50

Skal till att persiennerna stélls om

Reglera 1 1 100
varmen
Reglera 0 0 0
ljusinslapp
Skydda 0 0 0
textilier/
blommor
Tot. antal svar 0 1 1
Svarsfrekv. (%) 0 100 50
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Tabell 113. Upplevelse av bostaden som ljus eller mérk. Antal om inget annat anges. Data
finns ej fran BETSI. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 19a)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI

(%) (%)

Mkt for ljus 0 0 0 1 0 0 0 1 14 -

For ljus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Lagom 1 1 1 0 1 1 1 6 86 -

For mork 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Mkt for mork 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 114. Upplevd mangd direkt solljus i bostaden under september-april. Antal om
inget annat anges. Data finns ej fran BETSI. Smahus (Bostadsenkat, fraga 19b)

SPL S3 S4 S6 ST S9 S10 Tot.  Tot. BETSI
(%) 96-05 (%)

For mycket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Négot for mkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Lagom 0 1 0 1 1 1 1 5 71 -
Nagot for lite 1 0 0 0 0 0 0 1 14 -
For lite 0 0 1 0 0 0 0 1 14 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 115. Upplevd mangd direkt solljus i bostaden under maj-augusti. Antal om inget
annat anges. Data finns ej fran BETSI. Smahus (Bostadsenkat, fraga 19b)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI

(%)  96-05 (%)

For mycket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Négot for mkt 0 1 1 0 0 0 1 3 43 -

Lagom 1 0 0 1 1 1 0 4 57 -

Négot for lite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

For lite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
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Samtliga smahus (7 svar, 100 % svarsfrekvens) har angett att det inte har konstaterats nagot av

foljande i bostaden under de senaste 12 manaderna (Bostadsenkat, fraga 21):
- Vattenskador/fuktskador inomhus pa vaggar, golv eller i taket (i BETSI,

byggnadskategori 1996-2005, har 5 % angett att detta har konstaterats)

- ”Buckliga” plastmattor, gulnade plastmattor eller svartnad parkett (i BETSI,
byggnadskategori 1996-2005, har 1 % angett att detta har konstaterats)

- Synlig mogelvéxt inomhus pa vaggar, golv eller i taket (i BETSI, byggnadskategori
1996-2005, har 0 % angett att detta har konstaterats)

- Maogellukt i ett eller flera av boningsrummen (ej kéllare) (i BETSI, byggnadskategori
1996-2005, har 0 % angett att detta har konstaterats)

Pa samma sétt har samtliga smahus (7 st, 100 % svarsfrekvens) angett att de under de senaste
5 aren inte har funnits (Bostadsenkat, fraga 22):
- Synliga fuktflackar pa golv, vaggar eller tak i nagot rum (i BETSI har 4 procent bland

nya hus, 1996-2005, haft synliga fuktflackar i badrummen, for samtliga byggnader 2
% i sovrum, 2 % i badrum, 5 % i annat rum, 8 % i kallare)

- Synligt mdgel pa golv, vaggar eller tak i nagot rum (i BETSI, for samtliga byggnader,
anges mogel i 0 % i sovrum, 2 % i badrum, 1 % i annat rum, 4 % i kéllare)

- Vattenlackage/vattenskador pa golv, véaggar eller tak (i BETSI, for samtliga
byggnader, anges vattenléckage/skador i 2 % i sovrum, 5 % i badrum, 7 % i annat
rum, 4 % i kéllare)

Inget av smahusen har varit foremal for byggnadsteknisk utredning orsakad av fuktskador,
vattenlackage eller mogeltillvaxt (Bostadsenkat, fraga 23). | BETSI redovisas att 7 % av de
nybyggda husen har haft sadan skadeutredning. (Boverket, 2009)

Buller

Tabell 116. Generell uppfattning om ljudforhallandena i bostaden. Antal om inget annat
anges. Smahus. (Vuxenenkat, fraga 11)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI

(%) 96-05 (%)

Mycket bra 1 2 2 0 0 1 2 8 62 38

Bra 1 0 0 0 2 0 0 3 23 41

Acceptabel 0 0 0 0 0 1 1 2 15 15

Délig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Mycket dalig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tot. antal svar 2 2 2 0 2 2 3 13
Svarsfrekvens 100 100 100 0 100 100 100 93
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Tabell 117. Antal som stors i varierande grad av buller. Notera att ett antal svarande har
angivit att storningskallan inte finns. Smahus. (Vuxenenkat, fraga 12-13)

Stors  Stors inte Stors

inte sarsk. ganska Stors  Stors oerhort =~ Tot. antal

alls mkt mycket  mycket mycket ~ svar
Inifran byggnaden, fran
ledningar och rér 10 1 0 0 0 0
ventilation/flaktar (inomhus) 7 4 0 0 0 0
roster, TV etc. fran grannar 9 0 0 1 0 1
skrapljud, fotsteg etc. fr.
grannar 9 0 0 0 1 1
nojeslokal i fastigheten 3 0 0 0 0 10
trapphus, hissar 3 0 1 0 0 9
Utifran, fran
ventilation/flaktar/varmepumpar 9 2 0 0 0 2
Végtrafik 8 5 0 0 0 0
Tagtrafik 5 4 0 0 0 2
Flygtrafik 7 2 0 0 0 2

Tabell 118. Boende som stérs* av buller. Smahus. (Fraga 12-13, Vuxenenkat) Eftersom
storande nivaer av ljud enbart registrerats i ett smahus for en enskild informant
redovisas storningskallorna pa aggregerad niva. Samtliga utslag pa stérning harror till

smahus S10, dar det finns en inneboende.

Tot. Tot. (%) BETSI
tot. (%)
Inifran byggnaden fran
ledningar och rér 0 0 2
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
ventilation/fléktar (inomhus) 0 0 4
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
roster, radio, TV etc. fran grannar 1 10** 1
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
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Tot. Tot. (%) BETSI
tot. (%)
skrapljud, fotsteg, dunsar etc. fran grannar 1 10** 1
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
nojeslokal i fastigheten 0 0 0
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
trapphus, hissar 1 25** 0
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
Utifran, fran
ventilation/flaktar/varmepumpar 0 0 2
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
Végtrafik 0 0 7
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
Tagtrafik 0 0 2
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93
Flygtrafik 0 0 2
Tot. antal svar 13
Svarsfrekvens 93

* Inkluderar svarsalternativen: Stérs ganska mycket, Stors mycket och Stérs oerhdrt mycket.
** Anledningen till de hdga andelarna &r att flera svarande har angett att stdrningskallan inte
finns, vilket medfor att det enskilda svaret utgor en stdrre andel av det totala antalet svarande

som har storningskallan.
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Tabell 119. Antal boende i smahus som ar stérda av trafikbuller sa att det paverkar olika
aktiviteter i vardagen. Smahus. (Fraga 14, vuxenenkat). Jamférelse gérs med samtliga
smahushall fran BETSI.

Svart att hora radio/TV

Telefonsamtal hindras

Vanligt samtal hindras

Tot.  BETSI Tot.  BETSI Tot.  BETSI

Tot. (%) tot. (%) | Tot. (%) tot. (%) Tot. (%) tot. (%)

\J/i’cﬁgt)a (varje 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Ja, ibland 0 0 3 0 0 1 0 0 2

Nej, aldrig 14 100 96 14 100 98 14 100 97
Tot. antal svar 14 14 14
Svarsfrekvens 100 100 100

Vila/avkoppling stors Svart att somna Blir vackt

Tot.  BETSI Tot. BETSI Tot.  BETSI

Tot. (%) tot. (%) | Tot. (%) tot. (%) Tot. (%) tot. (%)

\J/i’cigt)a (varje 0 0 2 0 0 1 0 0 1

Ja, ibland 2 14 10 0 0 6 2 14 10

Nej, aldrig 12 86 88 14 100 93 12 86 89
Tot. antal svar 14 14 14
Svarsfrekvens 100 100 100
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Brandskydd

Till brandskydd hor aven inrykning i samband med att spisflakt anvands vid eldning, vilket
redovisas i Tabell 77.

Tabell 120. Svarigheter att 6ppna ytterdorren. Smahus. Antal om inget annat anges.
(Bostadsenkat, fraga 7) Data finns ej fran BETSI.

SPI  S3 sS4 S6 ST S9 S10 Tot.  Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)

Ja, alltid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Ja, ibland 0 0 0 0 1 0 0 1 14 -
Eor 0 0 0 0 0 0 0 0 )
barn/aldre
Spisflakt pa 0 0 0 0 1 0 0 1 -
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Nej, aldrig 1 1 1 1 0 11 6 86 ]

Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7

(sz;rsfrekvens 100 100 100 100 100 100 100 100

%

Energianvandning

Tabell 121. Férekomst vintertid av kondens eller imma pa insidan av fonsterrutor i nagot
rum. Antal om inget annat anges. Smahus. (Bostadsenkat, fraga 15)

SPL  S3 sS4 S6 S7 S9 SI0  Totalt Totalt BETSI
(%)  96-05 (%)

Ingen 1 1 1 1 1 1 1 7 100 81
Ja, <5cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Ja, 5-25 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ja, >25 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vet gj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 1001
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Tabell 122. Torkvanor vid tvétt i de olika flerbostadshusen. Antal om inget annat anges.
Smahus. (Bostadsenkat, fraga 14) Flervalsfraga. Totalt antal svar anger antalet unika
svarande.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%) 96-05 (%)

Twvatt torkas. ..
... egen
torktumlare 1 1 0 0 1 1 0 4 57 71
... upphéngd i
bostaden 1 1 1 1 1 1 0 6 86 73
... utanfor
bostaden 0 1 1 0 0 1 1 4 57 53
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 123. Vadringsfrekvens under september-april. Antal om inget annat anges.
Smahus. (Bostadsenkat, fraga 12a) Data finns ej fran BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)
Dagligen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 gang i vecka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ngn gang/man 1 0 1 0 1 0 0 3 43 -
Sallan/ aldrig 0 1 0 1 0 1 1 4 57 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7 100
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 124. Vadringstid under september-april. Antal om inget annat anges. Smahus.
(Bostadsenkat, fraga 12b) Data finns ej fran BETSI.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Tot. Tot. BETSI
(%)  96-05 (%)
Vidrar...
Hela dagen/natten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Négra timmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Korsdrag 1 1 1 0 1 1 0 5 71 -
Aldrig 0 0 0 1 0 0 1 2 29 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 125. Vadringsfrekvens under maj-augusti. Antal om inget annat anges. Smahus.

Data finns ej fran BETSI. (Fraga 12a, bostadsenkét)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Totalt  Totalt BETSI

(%)  96-05 (%)

Dagligen 1 1 1 0 1 1 0 5 71 -

1 gang i vecka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Ngn gang/man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Séllan/ aldrig 0 0 0 1 0 0 1 2 29 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7 100

Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Tabell 126. Vadringstid under maj-augusti. Antal om inget annat anges. Flerbostadshus.

Data finns ej i BETSI. (Bostadsenkat, fraga 12b)

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Totalt Totalt BETSI
(%)  96-05 (%)
Viédrar...
Hela dagen/natten 1 1 1 0 1 1 0 5 71 -
Négra timmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Korsdrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aldrig 0 0 0 1 0 0 1 2 29 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 1 1 7
Svarsfrekv. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 127. Anledning till vadring maj-augusti. Antal om inget annat anges. Smahus.
Data finns ej fran BETSI. (Bostadsenkat, fraga 14c) Flervalsfraga. Totalt antal svar
anger antalet unika svarande. 1 = vadring sker av denna anledning, 0 = vadring sker inte

av denna anledning, blankt innebar att svar saknas for aktuell fraga.

SP1 S3 S4 S6 S7 S9 S10 Totalt Totalt BETSI

(%) 96-05 (%)

Dalig luft 0 0 0 1 0 1 20 -

Overvirme 1 1 1 1 1 5 100 -

Délig lukt 0 0 0 1 1 2 40 -

Annat 0 0 0 0 0 0 0 -
Tot. antal svar 1 1 1 1 1 5
Svarsfrekvens 100 100 100 100 100 100
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Till er som bor i lagenergihus:
Hur anvander ni er bostad?

Ni bidrar till utformningen av framtidens bostader genom att ni har valt att delta i denna viktiga
undersokning som foljer upp och utvirderar ldgenergibyggnader i olika delar av Sverige. Vi vill nu
komplettera de tekniska métningarna med att stalla nigra frdgor om hur bostaden anvands.

Denna enkétundersokning bestdr av tva typer av enkdter, dels denna enkét som behandlar er bostad
och hur den anvinds, dels personenkiter som behandlar varje hushallsmedlems upplevelse av
bostaden. Syftet ar att fa fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet av ldgenergihus med
god innemiljo.

Alla svar ar viktiga

Er medverkan ar frivillig, men era svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersokningens resultat
blir tillférlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sddant satt att ingen enskild individ eller
hus kan identifieras. Svaren fran er bostad kan inte ersattas av nagon annans.

Denna enkait géller er bostad och fylls lampligen i av den/de vuxna i hushallet tillsammans. Vi ber er
att svara pa fragorna och sa snart som méjligt skicka tillbaka bdda enkdterna i det portofria
svarskuvertet. Nir vi far tillbaka ett besvarat frageformulér innebar det samtycke till att delta i
undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag av
Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersékningen kommer att redovisas till
regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa férhand for din medverkan!

Med vénlig hélsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss giarna
Om du vill ha information om undersékningen eller har frigor om insamlingen av enkéterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork @sp.se
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Hur manga personer bor i bostaden?
Rékna med alla vuxna och barn som bor i bostaden minst hélften av tiden.

1] Vuxna (18 ar och &ldre)... personer
2[]Barn 13-17 &r.....ccoouuc...... personer
s[]Barn0-124r.. personer
Totalt antal boende............... personer

a) Vilken utrustning finns i bostaden?
Flera alternativ kan anges.

1 _H_ Elspis

1] Gasspis

1] Diskmaskin

1] Braskamin/éppen spis/kakelugn

1 [] Heltackningsmatta i nagot rum
1] Oljade tragolv i nagot rum

b) Om bostaden har braskamin/oppen spis/kakelugn, ryker det in om spisflakten anvands i
samband med eldning?

1[JJa
2] Nej

Hur manga rum har bostaden?

Antal rum

Finns flakt i badrum som aktiveras nar rummet anvands?

Undertryck i byggnaden kan medfora svarigheter att 6ppna ytterdorren. Hander det att
bostadens ytterdérr ar svar att 6ppna?

1 Ja, alltid

2[] Ja, ibland

3] Nej, aldrig

Om ja, nar ar den svar att 6ppna?

1] Nar t ex barn eller aldre Oppnar dérren

1] Nar spisflakten ar paslagen
1[J Annat ———

1[JJa
2] Nej
a) Ar sovrum/vardagsrum utrustat med...
Ja Nej
Fonsterventiler 1O 2]
Tilluftsdon 10 2[]
b) Om ja, ar dessa vanligen...
Oppna Stangda/blockerade
Fonsterventiler 14 2]
Tilluftsdon 10 2[]
Besviras ni av drag i er bostad? Ange i sa fall i vilket rum och varifran det drar. Flera alternativ
kan anges.
Besvéras Besvéras av drag:
ej av drag vid golv vid fonster  vid dorr vid ventili  vid ventilations-
fénster/ inblasning
terva
1 1 1 1 " 1 99 1
Kok O O O O O O
Vardagsrum O O O O O O
Badrum/toalett O O O O O O
Sovrum O O O O O O
Hall O O O O O O

a) Finns det mojlighet att stinga for koket vid matlagning?

1[JJa
2] Nej

b) Hur anvénds kéksflakten vanligen...?

Alltid Oftast Ibland Sallan Aldrig
paslagen paslagen paslagen paslagen paslagen
1 2 3 4 5
Vid matlagning O O O O O
Utanfér matlagning O O O O O

c) Vilken ar den vanligaste anledningen till att flikten &r paslagen utanfér matlagning?

|_|

+

a) Finns det nagot husdjur i bostaden?

1[JJa
2[[INej —> Gatill fraga 10

b) Vilka?

Flera alternativ kan anges

1] Hund

1] Katt

1 _H_ Gnagare (marsvin, kanin, ratta, mus m.m.)
1] Fagel

1] Annat husdjur:

+ +




+ +

14,

Hur torkas tvéatt vanligtvis?
Flera alternativ kan anges.
11 egen torktumlare/torkskap
1 [] Fritt upphéngd i bostaden
1[] Utanfér bostaden

15.

Forekommer det vintertid kondens eller imma nedtill pa insidan av fonsterrutan i nagot rum?
1] Nej, aldrig

2[] Ja, mindre &n 5 cm

3[]Ja, 5-25cm

4[] Ja, mer an 25 cm

5[] Vet g]

16.

a) Har bostaden malats om invandigt under de senaste 12 manaderna?

1[JJa

2[(JNej —> Gatillfrdga 17

b) Nér skedde detta? Flera alternativ kan anges.

1] Senaste manaden
1] Fér 2-3 manader sedan
1] Fér 4-12 manader sedan

c) Vad malades om? Flera alternativ kan anges.

1] Innertak 1] Golv
1 _H_ Vaggar 1 _H_ Metallror/radiatorer
1 _H_ Snickeri/tradetaljer/trapanel 1 _H_ Annat

17.

Ar det for kallt eller fér varmt i nagot rum i bostaden under vinterhalvaret (sept-april)?

Mycket foér For kallt Lagom For varmt Mycket foér
kallt varmt
1 5

I kok 0 O
I vardagsrum O O
O
O

| badrum/toalett O

0oooOe
000 Oe
ooo -

I sovrum O

+ +
10. Ardet nagon i bostaden som rider eller pa annat satt har kontakt med hastar?
1[JJa
2[] Nej
11.  Hur ofta férekommer féljande aktiviteter i bostaden?
Dagligen 1-4 ganger/ 1-3 ganger/ Aldrig
vecka méanad
1 2 3 4
a. Tobaksrékning inomhus O O O O
b. Matlagning O O O O
c. Bakning O O O O
12.  a) Hur ofta véadras det vanligtvis...
under uppvarmningssasongen under sommarsasongen
(d.v.s. september-april)? (d.v.s. maj-augusti)?
Dagligen/néstan varje dag 1 1
Ungefar 1 gang i veckan 2] 2]
Nagon gang i manaden 3] s
Vadrar sallan eller aldrig 4[] 4[]
b) Nér det vadras, sker det oftast genom att ...
under uppvarmningssésongen under sommarsésongen
(d.v.s. september-april) (d.v.s. maj-augusti)
... ha vadringsfonster/fonster 10 10
Oppet hela dagen/natten
... ha vadringsfénster/fonster 2] 2]
Oppet nagra timmar
... ha korsdrag nagra minuter 3 3
Vadrar aldrig 4] 4]
c) Den vanligaste anledningen till vadring &r... Flera alternativ kan anges.
under uppvarmningssasongen under sommarsasongen
(d.v.s. september-april)? (d.v.s. maj-augusti)?
Dalig luft i bostaden 1] 1
Overvarme i bostaden 10 10
Dalig lukt i bostaden 10 1
Annan anledning, namligen: 1 10
13.  Vilken utrustning finns i bostaden?

Flera alternativ kan anges.
1] Badkar

1] Duschplats

1 _H_ Duschkabin

1 _H_ Tvattmaskin

1] Torktumlare

|_|

18.

a) Finns det persienner (eller annan invéndig solavskdarmning) i vardagsrummet?

1[JJa

2[[INej —— Gatill fraga 18 d

b) Hur brukar persiennerna i vardagsrummet vara stéllda under dagtid pa sommar- respektive
vinterhalvaret?

Sommarhalvar (maj-aug) Vinterhalvar (sept-april)

Nerdragna och 8ppna 1d 1]
Nerdragna och stangda 2 2[]
Uppdragna 3] 3[]

+ +
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c) Vad ér det vanligaste skalet till att persiennerna stéllts om i vardagsrummet?
1[] Slippa insyn

2[] Reglera varmen

3[] Reglera ljusinslapp

«J Skydda textilier/blommor
5[] Annatskal ———>

d) Finns det markiser (eller annan utvéndig solavskarmning) i vardagsrummet?
1[JJa

2[[INej ——» Gatill fraga 19

e) Hur brukar markiserna i vardagsrummet vara s
vinterhalvaret?

Ida under dagtid pa sommar- respektive

Sommarhalvar (maj-aug) Vinterhalvar (sept-april)

Helt utfallda 14 10
Delvis utfallda 2] 2]
Helt infallda 3] 3]

f) Vad ar det vanligaste skalet till att markiserna stéllts om i vardagsrummet?
1 [] Reglera varmen
2] Reglera ljusinslapp

3 [] Skydda textilier/blommor

4[] Annatskal —————>

19.

a) Upplevs bostaden vara for ljus eller f6r mork?

Mycket for ljus For ljus Lagom Fér mork Mycket fér moérk
10 2] 3] 4[] 5]
b) Upplevs bostaden fa for lite eller for mycket direkt solljus i bostaden under...?
Foér mycket ~ Nagot for Lagom Nagot for For lite
mycket lite
Vinterhalvaret 10 2] 3 4[] 5[]

(sept-april)

Sommarhalvaret 10 2 3] 4[] 5[]

(maj-aug)

+ +
20. a) Har nytt golv lagts in i bostaden under de senaste 12 manaderna?
1[JJa
2[[INej ——> Gatill fréga 21
b) Vilken typ av golvmaterial?
Flera alternativ kan anges.
1 _H_ Linoleum 1 _H_ Plastlaminat
1] PVC-/plastmatta 1 [ Trastraparkett
1 [] Heltackningsmatta 1] Annat material
21. Har det under de senaste 12 manaderna konstaterats nagot av féljande i bostaden?
Ja Nej
1 2
a. Vattenskador/fuktskador inomhus pa véaggar, golv eller i taket O O
b. "Buckliga” plastmattor, gulnade plastmattor eller svartnad parkett O O
c. Synlig mégelvéxt inomhus pa véggar, golv eller i taket O O
d. Mogellukt i ett eller flera av boningsrummen (ej kallaren) _H_ _H_
e. Annan lukt/odér, vilken: O O
22.  Finns det eller har det under Nej Ja, Ja, Ja, Ja,
de senaste 5 aren funnits... i sovrum ibadrum iannatrum ikéllare
Flera Ja-alternativ kan anges.
1 1 1 1 1
a. ...synliga fuktflackar pa golv, O O O O O
vaggar eller tak i nagot rum
b. ...synligt mégel pa golv, vaggar O O O O O
eller tak i ndgot rum
c. ...vattenlackage/vattenskador pa ] O O O O
golv, vaggar eller i tak
23. Har bostaden nagon gang varit foremal for byggnadsteknisk skadeutredning orsakad av
fuktskador, vattenlackage eller mogeltillvaxt?
1[JJa
2] Nej
3] Vet g
24. Ytterligare synpunkter:
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Enkat Vuxen:
Hur upplever du innemiljon i din bostad?

Du bidrar till utformningen av framtidens bostidder genom att du har valt att delta i denna viktiga
undersokning som f6ljer upp och utvirderar lagenergibyggnader i olika delar av Sverige. Vi vill nu
komplettera de tekniska matningarna med att stdlla nagra fradgor om hur du upplever bostadens
innemiljo.

Enkitundersokningen bestar av tva typer av enkiter, dels denna typ som behandlar upplevelsen av
bostaden (en enkat till varje hushdllsmedlem, fér barn och ungdomar ar den fokuserad pa halsa),
dels en bostadsenkat som behandlar din bostad och hur den anvénds. Syftet ar att fa fram bra
underlag for att kunna utveckla byggandet av 1dgenergihus med god innemiljo.

Alla svar ar viktiga

Din medverkan &r frivillig, men dina svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersokningens
resultat blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pd ett sddant sitt att ingen enskild individ
eller hus kan identifieras. Din medverkan kan inte ersattas av nagon annans.

Enkdten ar personlig och varje hushéllsmedlem far varsitt frageformular. Vi ber dig att svara pa
fragorna och sa snart som méjligt skicka tillbaka hushéllets samtliga enkéter i det portofria
svarskuvertet. Nar vi far tillbaka ett besvarat frageformulédr innebar det samtycke till att delta i
undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag av
Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersokningen kommer att redovisas till
regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer &dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa férhand for din medverkan!

Med vénlig halsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss giarna
Om du vill ha information om undersokningen eller har fragor om insamlingen av enkaterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork @sp.se
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DIN HALSA OCH INNEMILJON VUXNA
Allmént om bostaden
1. Ar du néjd eller missnéjd med din bostad som helhet?

Mycket nojd Ganska ndjd Varken/eller Ganska missndjd Mycket missnéjd
1 2 3 4 5
O O O O O
2. Hur pass nojd eller missndjd ar du med bostaden vad géller...
Mycket ndjd  Ganska néjd ~ Varken/eller Ganska Mycket
missnéjd missnéjd
1 2 3 4 5
a. ... storlek? O O O O O
b. ... standard? O O O O O
c. ... planlsning? O O O O O
d. ... dagsljus? O O O O O
e. ... utseende, skdnhetsvarde? O O O O O
f. ... trivsel? O O O O O
g. ... boendekostnad? O O O O O
h. ... bostadsomrade, grannskap? O O O O O
Innemiljén
3. Har du de senaste 3 manaderna kéant dig besvéarad av nagon eller nagra av foljande faktorer i
din bostad?
Besvara varje frdga dven om du inte kdnt dig Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
besvdrad. (varje vecka)
1 2 3
a. Drag O O O
b. For hog rumstemperatur O O O
c. Varierande rumstemperatur O O O
d. For lag rumstemperatur O O O
e. Instangd ("dalig”) luft O O O
f. Torr luft O O O
g. Obehaglig lukt O O O
h. Statisk elektricitet som gér att man I4tt far stétar O O O
i. Andras tobaksrok O O O
j. Buller O O O
k. Damm och smuts O O O
I Annat, vad: O O O
+ +

+ +
Temperatur och varmekomfort
4. Hur tycker du att virmekomforten i stort sett &r i din bostad?
Mycket bra Bra Acceptabel Dalig Mycket dalig
1 2 3 4 5
O O O O O
5. Besvéras du av att du i bostaden har...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... alltfor kallt pa vinterhalvaret? O O O
b. ... alltfér varmt pa vinterhalvaret? O O O
c. ... alltfor kallt pa sommarhalvaret? O O O
d. ... alltfér varmt pa sommarhalvaret? O O O
e. ... kalla golv? _H_ _H_ _H_
f. ... drag fran fonster? [ O O
g. ... drag fran ytterdorr? O O O
h. ... varierande rumstemperatur vid O O O
temperaturvéxlingar utomhus?
i. ...svéarigheter att sjélv paverka rumstemperaturen? O O O
Luftkvalitet
6. Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett &r i din bostad?
Mycket bra Bra Acceptabel Dalig Mycket dalig
1 2 3 4 5
O O O O O
7. Besviras du i din bostad av lukt inifran byggnaden sasom av ...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... eget matos som sprids i bostaden? O O O
b. ... grannars matos? [ O O
c. ... tobaksrék eller annan lukt fran grannar? O O O
8. Besviras du i din bostad av lukt utifran sasom av ...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... trafikavgaser? [ O O
b. ... grillkdk/restaurang/industrier? O O O
c. ... vedeldningsrok? O O O
+ +




+ +

14. Medfor trafikbuller (vag-, tag- eller flygtrafik) nagra av féljande storningar?

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. Svart att hora radio/TV [ O O
b.  Telefonsamtal hindras O O O
c. Vanligt samtal hindras [ O O
d. Vila/avkoppling stors O [ O
e. Svart att somna O O O
f. Blirvackt O O O

Nuvarande besvar

15.  Har du under de senaste 3 manaderna haft nagot/nagra av nedanstaende besvar?

Om ja, tror du att
detta beror pa din
bostadsmilj6?

Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Ja Nej
(varje vecka)

j- Torr eller rodnad hud i ansiktet

k. Fjalining/klada i harbotten/6ron

1 2 3 1 2
a.  Trotthet O O O O O
b.  Tungihuvudet O [ O O O
c. Huvudvark O O [ O O
d. llamaende/yrsel O O O [ O
e. Koncentrationssvarigheter _H_ _H_ _H_ _H_ _H_
f. Klada, sveda, irritation i 5gonen O O O [ O
g. Irriterad, tappt eller rinnande nasa O O O [ [
h. Heshet, halstorrhet O [ O O O
i. Hosta [ O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O

. Torr, kliande, rodnad hud pa
handerna

+ +
9. Kénner du av nagon av féljande lukter i din bostad?
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. Stickande lukt O O O
b. Mégellukt O O O
c. Instangd lukt O O O
d. Unken lukt O O O
10. Besviras du i din bostad av ventilationsproblem som...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... svarigheter att bli av med fuktig luft i bad-/duschrum? O O O
b. ... imma pa fénstren vid matlagning? O O O
c. ... svarigheter att sjalv paverka ventilationen? O O O
Ljud
11.  Hur tycker du att ljudférhallandena i stort sett ar i din bostad?
Mycket bra Bra Acceptabla Daliga Mycket daliga
1 2 3 4 5
O O O O O
12. Hur mycket har du de senaste tre manaderna storts av ljud/buller inifran byggnaden fran ...
Stors Stors Stors Stérs Stérs Finns inte
inte alls inte ganska mycket oerhort
sarskilt mycket mycket
mycket
1 2 3 4 5 6
a. ... ledningar och rér O O O O O O
b. .. ventilation/flaktar (inomhus) O O O O O O
c. ... roster, radio, TV, musik eller O O O O O O
liknande fran grannar
d. ... skrapljud, fotsteg, dunsar eller O O O O O O
liknande fran grannar
e. ... ndjeslokal i fastigheten O O O O O O
f. ... trapphus, hissar O O O O O O
13.  Hur mycket har du de senaste tre manaderna stérts av ljud/buller utifran, fran ...
Stors Stors Stors Stors Stors Finns inte
inte alls inte ganska mycket oerhort
sarskilt ~ mycket mycket
mycket
1 2 3 4 5 6
a. ... ventilation/flaktar/varmepumpar O O O O O O
b. ... vagtrafik O O O O O O
c. ... tagtrafik O O O O O O
d. ... flygtrafik O O O O O O

Medicinska bakgrundsfaktorer

16.  Har du haft pip eller vasningar i brostet vid nagot tillfille under de senaste 12 manaderna?

1JJa
2] Nej

17.  Har du nagon gang under de senaste 12 manaderna haft nagot anfall av andnéd som intraffat
pa dagtid under vila?

1JJa
2] Ngj

+ +




+ +

18.

Har du nagon gang under de senaste 12 manaderna haft nagon andnddsattack som kom efter
anstrangning?

1JJa
2] Nej

I_I

19.

Har du vaknat av anfall av andnéd vid nagot tillfdlle under de senaste 12 manaderna?

1JJa
2] Nej

27.

Har du under de senaste 3 manaderna haft nagon luftvagsinfektion (t.ex. forkylning,
halsinfektion, influensa)

1] Ja, 2 ganger eller fler

2 _H_ Ja, 1 gang

3] Nej

20.

a) Har du nagonsin haft astma?

1JJa

2[[INej ——> G4till frdga 23

b) Stélldes diagnosen av lakare?

1JJa
2[INegj

c) Vilket ar stélldes diagnosen?

Ar

1] Vet gj

28.

Har du under de senaste 12 manaderna fatt antibiotika (t.ex. penicillin) pa grund av
luftvagsinfektion?

1Ja
2] Nej

Bakgrund

29,

Hur ldnge har du bott i denna bostad?

1 ] Mindre &n 6 manader 4[]3-5ar

2[] 6-12 manader 5[] 6-10ar

s J1-2ar 6] Meran 10 ar

21.

22,

Har du haft nagot astmaanfall under de senaste 12 manaderna?

1JJa
2] Nej

Anvander du for narvarande nagon medicin mot astma (spray, inandingspulver eller tabletter)?

1JJa
2] Nej

30.

Ungefar hur manga timmar ar du under vardagar borta fran bostaden?
1] 0-4 tim

2[]5-9tim

3 _H_ 10 tim eller mer

31.

Ar du man eller kvinna?

1] Man
2 _H_ Kvinna

23.

Har du hésnuva/pollenallergi?

1JJa
2[INegj

32.

Vilket ar &r du fodd?

Ar: _ Q

24,

Har du allergi mot pélsdjur?

1JJa
2[INegj

33.

Roéker du regelbundet?

1[JJa
2] Nej

25,

Blir du latt irriterad i 6gon eller andningsvégar av cigarettrok, avgaser eller Idsningsmedel?

1JJa
2[INegj

34.

Vilket datum &r det idag?

26.

Har du som barn haft eksem (réd, kliande hud) i armveck, handleder eller kndveck?
1[]Ja

2] Nej

3[] Vetej

35.

Ytterligare synpunkter:
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Enkdt Ungdom 13-17 ar:
Halsa kopplat till innemiljo

Innemilj6 och hélsa hor ihop. Vi vill darfor stilla ndgra fragor om din hélsa. Du bidrar till
utformningen av framtidens bostdder genom att du har valt att delta i denna viktiga
undersokning som f6ljer upp och utvarderar lagenergibyggnader i olika delar av Sverige. Vi
vill nu komplettera de tekniska matningarna med att stélla ndgra fragor om hilsa och
innemiljo.

Enkatundersokningen bestar av tva typer av enkater, dels denna typ som behandlar din
upplevelse av bostaden (en enkat till varje hushdllsmedlem, f6r barn och ungdomar ar den
fokuserad pa halsa), dels en bostadsenkét som behandlar er bostad och hur den anvands.
Syftet dr att fa fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet av 1agenergihus med god
innemiljo.

Alla svar dr viktiga

Din medverkan ar frivillig, men dina svar ar mycket viktiga och bidrar till att
undersokningens resultat blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sadant satt
att ingen enskild individ eller hus kan identifieras. Din medverkan kan inte ersattas av nagon
annans.

Enkiten ar personlig och géller ungdomar som ar 13 till 17 ar. Vi ber dig att svara pa fragorna
och sd snart som mojligt skicka tillbaka hushallets samtliga enkater i det portofria
svarskuvertet. Nar vi far tillbaka ett besvarat frageformulér innebér det samtycke till att delta
i undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag
av Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersékningen kommer att
redovisas till regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer dven att presenteras pa
Boverkets webbsida (www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida
(www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa férhand for din medverkan!

Med vinlig halsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss gidrna
Om du vill ha information om undersokningen eller har fragor om insamlingen av enkaterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork @sp.se
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DIN HALSA OCH INNEMILJON

UNGDOMAR 13-17 AR

Andningsbesvar

+ +

Har du nagonsin haft vidsande eller pipande andningsljud i brostet?

1JJa

2[[JNej —> Gatill fraga 6

Har du haft véasande eller pipande andningsljud i bréstet nagon gang under de senaste
12 manaderna?

1JJa

2[[INej —> Galtillfriga 6

Hur manga episoder med vasande andning har du haft under de senaste 12 manaderna?

1 Ingen

2[]1-3 ganger

3[] 4-12 ganger

4[] Mer an 12 ganger

Under de senaste 12 manaderna, hur ofta har i genomsnitt din sémn storts av vasande
andning?

1 [] Aldrig vaknat med besvar

2 [] Mindre &n 1 natt/vecka

3 [ 1 eller flera natter/vecka

Under de senaste 12 manaderna, har din vdsande andning nagon gang varit sa svar att du
endast kunnat sdga ett-tva ord mellan andetagen?

1JJa
2] Nej

Under de senaste 12 manaderna, har du haft vasande i brostet under eller efter anstrangning?

1JJa
2] Nej

Under de senaste 12 manaderna, har du haft nattlig torrhosta utan att ha varit forkyld eller att
ha haft en infektion i brostet?

1JJa
2] Nej

Har du nagonsin haft astma?

1JJa

2[JNej ——> G4till fraga 13

9. Stélldes diagnosen av lakare?
1Jua
2[] Nej

10. Hur gammal var du nar du fick diagnosen av lakare?

ar
11.  Hur gammal var du nér du férsta gangen hade astmabesvar?
ar

12. Har du anvént nagra mediciner mot astma de senaste 12 manaderna?
1[] Ja, regelbundet
2[] Ja, vid behov
3[INgj

Nasbesvar

13. Har du nagonsin varit besvérad av nysningar, rinnsnuva eller nastappa utan att
ha varit férkyld?
1Ja
2[JNej —> Gatill fraga 18

14. Har du under de senaste 12 manaderna varit besvérad av nysningar, rinnsnuva eller nastappa
utan att ha varit forkyld?
1JJa
2[[INej ——> Gatill fraga 18

15. Har under de senaste 12 manaderna dessa nasbesvar forekommit samtidigt med kliande,
rinnande 6gon?
1JJa
2] Nej

16. |vilken/vilka manader hade du dessa nasbesvar?
Flera alternativ kan anges.
1 [ Januari 1] April 1] Juli 1 ] Oktober
1 [] Februari 1 [ Maj 1] Augusti 1 ] November
1 [ Mars 1 [ Juni 1] September 1 ] December

17.  Under de senaste 12 manaderna, hur mycket paverkade nésbesvaren dina dagliga aktiviteter?
1 [ Inte alls
2 [] Nagot litet
3 [] Mattligt
4 _H_ Ganska mycket

+ +




+ +

+ +

18. Har du nagonsin haft hésnuva?

1JJa

2[JNej ——> Gatill fraga 20

19.  Hur gammal var du nér det mérktes férsta gangen?

ar

20. Har du allergi mot péalsdjur?

1JJa

2[[INej ——> Gatill frdga 22

21.  Hur gammal var du nar det marktes forsta gangen?

Hudbesvar

22, Har du nagonsin haft ett kliande utslag som kommit och gatt under minst 6 manader?

1JJa

2[JNej ——>» G4till fraga 25

23. Har du haft detta kliande utslag nagon gang under de senaste 12 manaderna?

1JJa

2[JNej ——> Gatill fraga 25

24. Har detta kliande utslag vid nagot tillfdlle forekommit pa nagot av féljande stéllen: armvecken,
knavecken, fotleder, pa larens baksidor eller pa halsen, kring 6ronen eller 6gonen?

1JJa
2] Nej

Ytterligare nagra fragor om din hélsa

25. Har du under de senaste 3 manaderna haft nagon luftvagsinfektion (t.ex. forkylning,
halsinfektion eller influensa)?
1] Ja, 2 ganger eller fler
2[]Ja, 1 gang
3[INej
26. Har du under de senaste 12 manaderna fatt antibiotika (t.ex. penicillin) pa grund av

luftvagsinfektion?

1JJa
2] Nej

27. Hur manga dagar har du varit borta fran skolan pa grund av sjukdom den senaste manaden?
Antal dagar
2 [] Har inte varit borta pa grund av sjukdom
28. Anser du att du har nagot hédlsobesvar som paverkas av inomhusmiljén i bostaden?
1va
2[INgj
3[] Vet ej
Innemiljon
29. Har du de senaste 3 manaderna ként dig besvérad av nagon eller nagra av féljande faktorer i
din bostad?
Besvara varje frdga dven om du inte kdnt dig Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
besvdérad. (varje vecka)
1 2 3
a. Drag O O O
b. For hdg rumstemperatur O O O
c. Varierande rumstemperatur O O O
d. For lag rumstemperatur O O O
e. Insténgd ("dalig”) luft O O O
f. Torr luft O O O
g. Obehaglig lukt O O O
h. Statisk elektricitet som gér att man Iatt far stotar O O O
i. Andras tobaksrok O O O
i, Buller O O O
k. Damm och smuts O O O
l. Annat, vad: O O O




|_|
Bakgrund

30. Vilket ar ar du fodd?

Ar

31.  Ar du flicka eller pojke?
1 [] Flicka
2[] Pojke

32. Roker du regelbundet?
1JJa
2] Nej

33. Sedan vilket ar har du bott i bostaden?

Sedan ar

34. Vem har besvarat denna enkét?
Flera alternativ kan anges om du besvarat enkéten tillsammans med ndgon annan.

1 Jag sjalv

1] Mamma

1[] Pappa

1 _H_ Annan person

35. Vilket datum é&r det idag?

36. VYitterligare synpunkter:
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Enkat Barn 1-12 ar:

Innemiljoé och barns halsa

Innemilj6 och hélsa hor ihop. Vi vill darfor stilla nagra fragor om ert barns hélsa. Genom att ni
har valt att delta i denna viktiga undersékning som foljer upp och utvirderar lagenergi-
byggnader i olika delar av Sverige bidrar ni till utformningen av framtidens bostader.

Enkatundersokningen bestar av tva typer av enkéter, dels denna typ som behandlar upplevelsen
av bostaden (en enkit till varje hushallsmedlem, for barn och ungdomar &r den fokuserad pa
halsa), dels en bostadsenkat som behandlar er bostad och hur den anvénds. Syftet ar att fa fram
bra underlag for att kunna utveckla byggandet av ldgenergihus med god innemi

Alla svar ar viktiga

Er medverkan ar frivillig, men era svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersokningens
resultat blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sddant sétt att ingen enskild
individ eller hus kan identifieras. Svaren gaillande ert barn kan inte ersattas av ndgon annans.

Barnenkiten ar personlig och galler barn som &r 1 till 12 ar, men bor fyllas i av eller tillsammans
med en forélder eller vardnadshavare. Vi ber er att svara pa fragorna och sa snart som mojligt
skicka tillbaka hushéllets samtliga enkéter i det portofria svarskuvertet. Nar vi far tillbaka ett
besvarat frageformuldr innebér det samtycke till att delta i undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag av
Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersékningen kommer att redovisas till
regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa férhand for din medverkan!

Med vénlig hélsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss giarna
Om du vill ha information om undersékningen eller har frigor om insamlingen av enkéterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork @sp.se
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DITT BARNS HALSA OCH INNEMILJON

BARN 1-12 AR

Andningsbesvar

+ +

Har barnet nagonsin haft vasande eller pipande andningsljud i brostet?

1JJa

2[[JNej —> Gatill fraga 6

Har barnet haft véasande eller pipande andningsljud i brostet nagon gang under de senaste
12 manaderna?

1JJa

2[[INej —> Galtillfriga 6

Hur manga episoder med vasande andning har barnet haft under de senaste 12 manaderna?

1 Ingen

2[]1-3 ganger
3[J4-12 ganger

4[] Mer an 12 ganger

Under de senaste 12 manaderna, hur ofta har i genomsnitt barnets somn storts av vasande
andning?

1 [] Aldrig vaknat med besvar

2 [] Mindre &n 1 natt/vecka

3 [ 1 eller flera natter/vecka

Under de senaste 12 manaderna, har barnets véasande andning nagon gang varit sa svar att det
endast kunnat sdga ett-tva ord mellan andetagen?

1JJa
2] Nej

9. Stélldes diagnosen av lakare?

1Jua
2[INgj

10.  Hur gammalt var barnet néar han/hon fick diagnosen av lakare?

ar

11.  Hur gammalt var barnet nar han/hon forsta gangen hade astmabesvar?

ar

12.  Har barnet anvant nagra mediciner mot astma de senaste 12 manaderna?
1[] Ja, regelbundet
2[] Ja, vid behov
3[] Nej

Nasbesvar

13.  Har barnet nagonsin varit besvérat av nysningar, rinnsnuva eller néstappa utan att
ha varit forkylt?

1JJa

2[[INej ——> Gatill fréga 18

14.  Har barnet under de senaste 12 manaderna varit besvérat av nysningar, rinnsnuva eller
néstédppa utan att ha varit forkylt?

1JJa

2[[JNej —> Gatill fraga 18

Under de senaste 12 manaderna, har barnet haft vasande i brostet under eller efter
anstrangning?

1JJa

2] Nej

Under de senaste 12 manaderna, har barnet haft nattlig torrhosta utan att ha varit forkylt eller
att ha haft en infektion i brostet?

1JJa
2] Nej

Har barnet nagonsin haft astma?

1JJa

2[[INej ——> Gatill frdga 13

15. Har under de senaste 12 manaderna dessa nasbesvar forekommit samtidigt med kliande,
rinnande 6gon?

1va
2[INgj

16. |vilken/vilka manader hade barnet dessa néasbesvar?
Flera alternativ kan anges.

1 [ Januari 1 ] April 1] Juli 1 ] Oktober
1 _H_ Februari 1 _H_ Maj 1 _H_ Augusti 1 _H_ November
1 [ Mars 1 [ Juni 1] September 1 ] December

17.  Under de senaste 12 manaderna, hur mycket paverkade nésbesvaren barnets dagliga
aktiviteter?
1 [ Inte alls
2 [] Nagot litet
3 [] Mattligt
4 _H_ Ganska mycket

+ +
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Ytterligare nagra fragor om ditt barns hélsa

26. Har barnet under de senaste 3 manaderna haft nagon luftvagsinfektion (t.ex. forkylning,
halsinfektion, influensa)?
1 _H_ Ja, 2 ganger eller fler
2[]Ja, 1 gang
3] Nej

27. Har barnet under de senaste 12 manaderna fatt antibiotika (t.ex. penicillin) pa grund av
luftvagsinfektion?

1[JJa
2] Nej

18. Har barnet nagonsin haft hésnuva?
1JJa
2[JNej ——> Gatill fraga 20
19.  Hur gammalt var barnet nér det marktes férsta gangen?
ar
20. Har barnet allergi mot pélsdjur?
1JJa
2[[INej ——> Gatill frdga 22
21.  Hur gammalt var barnet nar det marktes forsta gangen?
ar
Hudbesvir
22, Har barnet nagonsin haft ett kliande utslag som kommit och gatt under minst 6 manader?
1JJa
2[JNej ——> G4till fraga 26
23. Har barnet haft detta kliande utslag nagon gang under de senaste 12 manaderna?
1JJa
2[JNej ——> Gatill friga 26
24. Har detta kliande utslag vid nagot tillfdlle forekommit pa nagot av féljande stéllen: armvecken,
knavecken, fotleder, pa larens baksidor eller pa halsen, kring 6ronen eller 6gonen?
1JJa
2[INegj
25. Vid vilken alder fick barnet detta kliande utslag for forsta gangen?

1[JYngrean2ar
2[J2-4ar
3[] 5 ar eller aldre

28. Hur manga dagar har barnet varit sjukt under den senaste manaden?

Antal dagar

1 [] Barnet har inte varit sjukt

29. Anser du att barnet har nagot hélsobesvar som paverkas av inomhusmiljén i bostaden?
1JJa
2] Nej
3[] Vet ej




|_|

Bakgrund

30. Vilket ar ar ditt barn fott?
Ar

31.  Ar ditt barn en flicka eller en pojke?
1 [] Flicka
2[] Pojke

32. Sedan vilket ar har barnet bott i bostaden?
Sedan ar

33. Vem har besvarat denna enkét?
Flera alternativ kan anges.
1 ] Barnets mamma
1 [] Barnets pappa
1] Annan person

34. Vilket datum é&r det idag?

35. Ytterligare synpunkter:
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Till er som bor i ett hus med 1ag energianvandning:
Hur anvander ni er bostad?

Ni har nu mojlighet att bidra till utformningen av framtidens bostader genom att ni har blivit
utvalda att delta i denna viktiga undersokning som féljer upp och utvérderar lagenergi-
byggnader i olika delar av Sverige. Din fastighetségare deltar i denna undersékning och tycker
att det ar vardefullt att veta hur fastigheten fungerar. For att komplettera tekniska matningar
vill vi nu stélla nagra fragor om hur bostaden anvénds.

Denna enkitundersokning bestar av tva enkater, dels denna enkit som behandlar er bostad och
hur den anvénds, dels en personenkit som behandlar din upplevelse av bostaden. Syftet ar att fa
fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet av ldgenergihus med god innemiljo.

Alla svar ar viktiga

Er medverkan ar frivillig, men era svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersékningens
resultat blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sddant satt att ingen enskild
individ eller hus kan identifieras. Svaren fran er bostad kan inte erséttas av ndgon annans.

Denna enkat géller er bostad och fylls lampligen i av den/de vuxna i hushallet tillsammans. Vi
ber er att svara pa fragorna och sa snart som majligt skicka tillbaka bdda enkiterna i det
portofria svarskuvertet. Nar vi far tillbaka ett besvarat fradgeformular innebar det samtycke till
att delta i undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag
av Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersékningen kommer att redovisas
till regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa forhand for din medverkan!

Med vanlig hélsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer
Projektledare Projektledare Projektledare
Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss giarna
Om du vill ha information om undersokningen eller har fragor om insamlingen av enkiterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork @sp.se
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Hur manga personer bor i bostaden?
Rékna med alla vuxna och barn som bor i bostaden minst hélften av tiden.

1] Vuxna (18 &r och aldre)... personer

2[]Barn 13-17 &r...eeveeeee..... personer

3 _H_ Barn 0-12 &r.......cccoeeuene personer

Totalt antal boende............... personer

Hur manga kvadratmeter boyta har bostaden?

Antal kvadratmeter

7. Besvaéras ni av drag i er bostad? Ange i sa fall i vilket rum och varifran det drar. Flera alternativ

Hur manga rum har bostaden?

Antal rum

Vilket vaningsplan ligger bostaden pa?
Flera alternativ kan anges.

1 [] Souterrangvaning eller kallare
| Markplan

1] &ver markplan, men ej hégst upp
1] Oversta vaningsplanet

kan anges.
Besvaras Besvaras av drag:
ej av drag vid golv vid fonster  vid dorr vid ventil i  vid ventilations-
fonster/ inblasning
yttervagg
1 1 1 1 1 1
Kok O O O O O O
Vardagsrum O O O O O O
Badrum/toalett O O O O O O
Sovrum O O O O O O
Hall 1 1 1 1 1 1
8. Vilken utrustning finns i bostaden?
Flera alternativ kan anges.
1] Elspis
1[] Gasspis

1 _H_ Diskmaskin

1 ] Braskamin/éppen spis/kakelugn
1 [] Heltackningsmatta i nagot rum
1[] Oljade tragolv i nagot rum

Finns flakt i badrum som aktiveras nar rummet anvands?

1] Ja
2] Nej

a) Ar sovrum/vardagsrum utrustat med...
Ja Nej
Fénsterventiler 14 2]

Tilluftsdon 1O 2]

b) Om ja, &r dessa vanligen...
Oppna Stangda/blockerade

Fonsterventiler 1 _H_ 2 _H_

Tilluftsdon 1 2]

9. Undertryck i byggnaden kan medfora svarigheter att 6ppna ytterdérren. Hander det att
bostadens ytterdorr ar svar att 6ppna?
1 Ja, alltid
2[] Ja, ibland
3 _H_ Nej, aldrig
Om ja, nar &r den svar att 6ppna?
1] Nar t ex barn eller aldre Oppnar dérren
1] Nar spisflakten ar paslagen
1] Annat

10. a) Finns det méjlighet att stédnga fér kdket vid matlagning?

1[JJa
2] Nej
b) Hur anvéands koksflakten vanligen...?
Alltid Oftast Ibland Sallan Aldrig
paslagen paslagen paslagen paslagen paslagen
1 1 1 1 1
Vid matlagning O O O O O
Utanfor matlagning O O O O O
c) Vilken &r den vanligaste anledningen till att flakten &r paslagen utanfér matlagning?




|_|

15.

Vilken utrustning finns i bostaden?
Flera alternativ kan anges.

1 _H_ Badkar

1 [] Duschplats

1 ] Duschkabin

1 _H_ Tvéttmaskin

1 [] Torktumlare

16.

Hur torkas tvatt vanligtvis?
Flera alternativ kan anges.

1] 1 egen torktumlare/torkskap
1 [] Fritt upphangd i bostaden
1] Utanfér bostaden

17.

Forekommer det vintertid kondens eller imma nedtill pa insidan av fonsterrutan i nagot rum?

1] Nej, aldrig

2[] Ja, mindre &n 5 cm
3[]Ja, 5-25cm

4[] Ja, mer &n 25 cm
5[] Vet gj

+ +
11.  a) Finns det nagot husdjur i bostaden?
1[JJa
2[JNej ——> Gatill fraga 12
b) Vilka?
Flera alternativ kan anges
1[J Hund
1] Katt
| Gnagare (marsvin, kanin, ratta, mus m.m.)
1] Fagel
1] Annat husdijur:
12.  Ardet nagon i bostaden som rider eller pa annat sétt har kontakt med hastar?
1[JJa
2] Nej
13.  Hur ofta forekommer foljande aktiviteter i bostaden?
Dagligen 1-4 ganger/ 1-3 ganger/ Aldrig
vecka manad
a.  Tobaksrékning inomhus 10 2 s 4[]
b. Matlagning 10 2] 3 4]
[ Bakning 10 2] s 4[]
14.  a) Hur ofta vadras det vanligtvis...

under uppvarmningsséasongen
(d.v.s. september-april)?

Dagligen/néstan varje dag 1 _H_
Ungefar 1 gang i veckan 2]
Nagon gang i manaden s
Véadrar séllan eller aldrig 4]
Vadringsmajlighet saknas 5[]

b) Nar det vadras, sker det oftast genom att ...

under uppvarmningssasongen
(d.v.s. september-april)

... ha védringsfénster/fonster 1
Oppet hela dagen/natten

... ha vadringsfonster/fénster 2]
Oppet nagra timmar

... ha korsdrag nagra minuter 3
Vadrar aldrig 4[]

under sommarsésongen
(d.v.s. maj-augusti)?

10
2[J
sd
4+
5[]

under sommarsasongen
(d.v.s. maj-augusti)

10
2

3d
4+

c) Den vanligaste anledningen till vadring &r... Flera alternativ kan anges.

under uppvarmningsséasongen
(d.v.s. september-april)?

Dalig luft i bostaden 1
Overvarme i bostaden 10
Dalig lukt i bostaden 10
Annan anledning, ndmligen: 1 _H_

under sommarsésongen
(d.v.s. maj-augusti)?

10
10
10
10

18.

a) Har bostaden malats om invandigt under de senaste 12 manaderna?

1JJa

2[[JNej —> Gatill fraga 19

b) Nér skedde detta? Flera alternativ kan anges.
1[] Senaste manaden

1 ] Fér 2-3 manader sedan

1 ] Fér 4-12 manader sedan

c) Vad malades om? Flera alternativ kan anges.
1 _H_ Innertak 1 _H_ Golv

1 _H_ Véaggar 1 _H_ Metallrér/radiatorer
1] Snickeri/tradetaljer/trapanel 1] Annat

19.

Ar det for kallt eller fér varmt i nagot rum i bostaden under vinterhalvaret (sept-april)?

Mycket fér For kallt Lagom For varmt Mycket fér
kallt varmt
1

I kek O
| vardagsrum O
| badrum/toalett O
I sovrum O

googe
Oodfe
oooge-
oobQde

20.

Har din bostad huvudsakligen rum med:

1 Morgon/férmiddagssol

2 [] Eftermiddags/kvallssol

3 _H_ Lika mycket morgon/férmiddagssol som eftermiddags/kvallssol

l_l

l_l
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21. a) Finns det persienner (eller annan invéndig solavskdarmning) i vardagsrummet?

1JJa

2[INej —— Gatillfriga21d

b) Hur brukar persiennerna i vardagsrummet vara stéllda under dagtid pa sommar- respektive

vinterhalvaret?

Sommarhalvar (maj-aug) Vinterhalvar (sept-april)

Nerdragna och éppna 1] 1]
Nerdragna och stangda 2] 2[]
Uppdragna 3] 3]

c) Vad ar det vanligaste skalet till att persiennerna stéllts om i vardagsrummet?

1 Slippa insyn

2 [] Reglera varmen

3 [] Reglera ljusinslapp

4[] Skydda textilier/blommor

5] Annatskal ————

d) Finns det markiser (eller annan utvéndig solavskdrmning) i vardagsrummet?

1JJa

2[[JNej ——> Gatill fraga 22

e) Hur brukar markiserna i vardagsrummet vara stéllda under dagtid pa sommar- respektive

vinterhalvaret?

Sommarhalvar (maj-aug) Vinterhalvar (sept-april)

Helt utfallda 10 1
Delvis utfallda 2[] 21
Helt infallda 3] 3]

f) Vad &r det vanligaste skalet till att markiserna stéllts om i vardagsrummet?

10 Reglera véarmen

2 [] Reglera ljusinslapp

3 [[] Skydda textilier/blommor

4 _H_ Annat skal >

22. a) Upplevs bostaden vara for ljus eller for moérk?

Mycket for ljus For ljus Lagom For mérk Mycket fér mérk
10 2J s 4] 5]
b) Upplevs bostaden fa for lite eller for mycket direkt solljus i bostaden under...?
For Nagot for Lagom Nagot for For lite
mycket mycket lite

Vinterhalvaret (sept-april) 1 _H_ 2 _H_ 3 _H_ 4 _H_ 5 _H_
Sommarhalvaret (maj-aug) 10 2] 3] 4[] 5[]

+ +
23. a) Har nytt golv lagts in i bostaden under de senaste 12 manaderna?

1Ja

2[(JNej —> Gatill friga 24

b) Vilken typ av golvmaterial?

Flera alternativ kan anges.

1 _H_ Linoleum 1 _H_ Plastlaminat

1] PVC-/plastmatta 1] Trastraparkett

1 [] Heltackningsmatta 1 [] Annat material
24. Har det under de senaste 12 manaderna konstaterats nagot av féljande i bostaden?

Ja Nej
1 2

a. Vattenskador/fuktskador inomhus pa vaggar, golv eller i taket O O
b. "Buckliga” plastmattor, gulnade plastmattor eller svartnad parkett O O
c. Synlig mégelvéxt inomhus pa véggar, golv eller i taket O O
d. Mogellukt i ett eller flera av boningsrummen (ej kallaren) _H_ _H_
e. Annan lukt/odér, vilken: O O
25.  Finns det eller har det under Nej Ja, Ja, Ja,

de senaste 5 aren funnits... i sovrum ibadrum  iannatrum

Flera Ja-alternativ kan anges.

1 1 1 1

a. ...synliga fuktflackar pa golv, vaggar [ ] O O O

eller tak i nagot rum
b. ...synligt mégel pa golv, vaggar eller ] O O O

tak i nagot rum
c. ...vattenlackage/vattenskador pa O O O O

golv, vaggar eller tak
26. Har bostaden nagon gang varit foremal for byggnadsteknisk skadeutredning orsakad av

fuktskador, vattenlackage eller mégeltillvaxt?

1[I Nej

2[JJa

3[] Vet ej
27. VYtterligare synpunkter:

+ +
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Till dig som bor i ett hus med 1ag energianvandning:

Hur upplever du innemiljon i din bostad?

Du har nu méjlighet att bidra till utformningen av framtidens bostdder genom att du har blivit
utvald att delta i denna viktiga undersokning som f6ljer upp och utvarderar ldgenergibyggnader
i olika delar av Sverige. Din fastighetsdgare deltar i denna undersékning och tycker att det ar
vardefullt att veta hur fastigheten fungerar. For att komplettera tekniska matningar vill vi nu
stdlla nagra fragor om hur du upplever bostadens innemiljo.

Denna enkidtundersokning bestar av tva enkater, dels denna enkit som behandlar din
upplevelse av bostaden, dels en bostadsenkit som behandlar er bostad och hur den anviands.
Syftet dr att fa fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet av ldgenergihus med god
innemil;jo.

Alla svar ar viktiga

Din medverkan ar frivillig, men dina svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersékningens
resultat blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sddant satt att ingen enskild
individ eller hus kan identifieras. Din medverkan kan inte erséttas av ndgon annans. Enkiten ar
personlig.

Vi ber dig att svara pa fragorna och sa snart som mojligt skicka tillbaka bada enkaterna i det
portofria svarskuvertet. Nar vi far tillbaka ett besvarat frageformulér innebéar det samtycke till
att delta i undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pd uppdrag
av Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersokningen kommer att redovisas
till regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa férhand for din medverkan!

Med vanlig halsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss giarna
Om du vill ha information om undersokningen eller har fragor om insamlingen av enkiterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork @sp.se
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Temperatur och varmekomfort

+ i 4
DIN HALSA OCH INNEMILJON VUXNA
Allméant om bostaden
1. Ar du néjd eller missnéjd med din bostad som helhet?

Mycket nojd Ganska néjd Varken/eller Ganska missndjd Mycket missnéjd
1 2 3 4 5
O O O O O
2. Hur pass néjd eller missnojd ar du med bostaden vad galler...
Mycket n6jd  Ganska ndjd  Varken/eller Ganska Mycket
missnéjd missnéjd
1 2 3 4 5
a. ... storlek? O O O O O
b. ... standard? O O O O O
c. ... planlsning? O O O O O
d. ... dagsljus? O O O O O
e. ... utseende, skdnhetsvarde? O O O O O
f. .. trivsel? O O O O O
g ... boendekostnad? O O O O O
h. ... bostadsomrade, grannskap? O O O O O
Innemiljén
3. Har du de senaste 3 manaderna kant dig besvérad av nagon eller nagra av féljande faktorer i
din bostad?
Besvara varje frdga dven om du inte kdnt dig Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
besvdérad. (varje vecka)
1 2 3
a. Drag O O O
b. For hdg rumstemperatur O O O
c. Varierande rumstemperatur O O O
d. For lag rumstemperatur O O O
e. Insténgd ("dalig”) luft O O O
f. Torr luft O O O
g Obehaglig lukt O O O
h. Statisk elektricitet som gér att man I4tt far stétar O O O
i. Andras tobaksrok O O O
j. Buller O O O
k. Damm och smuts O O O
I Annat, vad: O O O
+ +

4. Hur tycker du att virmekomforten i stort sett &r i din bostad?
Mycket bra Bra Acceptabel Dalig Mycket dalig
1 2 3 4 5
O O O O O
5. Besviras du av att du i bostaden har...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... alltfor kallt pa vinterhalvaret? O O O
b. ... alltfér varmt pa vinterhalvaret? O O O
c. ... alltfor kallt pa sommarhalvaret? O O O
d. ... alltfor varmt pa sommarhalvaret? O O O
e. ... kalla golv? [ O O
f. ... drag fran fonster? [ O O
g. ... drag fran ytterdérr? O O O
h. ... varierande rumstemperatur vid O O O
temperaturvéxlingar utomhus?
i. ...svéarigheter att sjélv paverka rumstemperaturen? O O O
Luftkvalitet
6. Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett &r i din bostad?
Mycket bra Bra Acceptabel Dalig Mycket dalig
1 2 3 4 5
O O O O O
7. Besviras du i din bostad av lukt inifran byggnaden sasom av ...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... eget matos som sprids i bostaden? O O O
b. ... grannars matos? [ O O
c. ... tobaksrdk eller annan lukt fran grannar? O O O
8. Besviras du i din bostad av lukt utifran sasom av ...
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka)
1 2 3
a. ... trafikavgaser? [ O O
b. ... grillkdk/restaurang/industrier? O O O
c. ... vedeldningsrok? O O O
+ +
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9. Kénner du av nagon av féljande lukter i din bostad? 14.  Medfor trafikbuller (vag-, tag- eller flygtrafik) nagra av féljande stérningar?
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig
(varje vecka) ?m:.m_ vecka) . .
1 2 3 1 2 3
& Stickande lukt O O O a. Svart att héra radio/TV O O O
b. Mogellukt U U U b. Telefonsamtal hindras O O O
¢ Instangd lukt U U U c. Vanligt samtal hindras O O O
d- Unken lukt O O O d. Vila/avkoppling stérs O O O
10. Besviras du i din bostad av ventilationsproblem som... e. Svart att somna O O O
Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig A
(varje vecka) f. Blir véckt O O O
1 2 3 "
- ' ) . Nuvarande besvar
a. ... svarigheter att bli av med fuktig luft i bad-/duschrum? O O O
b. .. imma pa fénstren vid matlagning? O O O 15.  Har du under de senaste 3 manaderna haft nagot/nagra av nedanstaende besvar?
c. ... svarigheter att sjélv paverka ventilationen? O O O %wﬁwﬁ mw_ M_.”_
Ljud bostadsmilj?
ju Ja, ofta Ja,ibland  Nej, aldrig Ja Nej
(varje vecka)
11.  Hur tycker du att ljudférhallandena i stort sett &r i din bostad? 1 2 3 1 2
Mycket bra Bra Acceptabla Daliga Mycket daliga a. Trétthet _H_ _H_ _H_ _H_ _H_
1 2 3 4 5
b. Tung i huvudet _H_ _H_ _H_ _H_ _H_
O O O O O )
c. Huvudvark O O O O O
12.  Hur mycket har du de senaste tre manaderna stérts av ljud/buller inifran byggnaden fran ...
Stors Stors Stors Stors Stors Finns inte d. lamaende/yrsel O O O O O
inte alls inte ganska mycket oerhort ; api
sérskit  mycket mycket e. Koncentrationssvarigheter O O O O O
mycket f. Klada, sveda, irritation i 6gonen O O O O O
1 2 3 4 5 6
a ... ledningar och rér 0 0 0 0 0 0 g. Irriterad, tappt eller rinnande nasa O O O O O
b.  ..ventilation/flaktar (inomhus) O O O O O O h.  Heshet, halstorrhet O O O O O
c. ... roster, radio, TV, musik eller O O O O O O i Hosta O O O O O
liknande fran grannar
d. ... skrapljud, fotsteg, dunsar eller O O O O O O I Torr eller rodnad hud i ansiktet | | | | |
liknande fran grannar k. Fjallning/klada i harbotten/dron 0O 0O 0O 0O 0O
e. ... ndjeslokal i fastigheten O O O O O O L Torr, Kliande, rodnad hud pa O O O O O
f. ... trapphus, hissar O O O O O O handerna
13.  Hur mycket har du de senaste tre manaderna stérts av ljud/buller utifran, fran ... Medicinska bakgrundsfaktorer
m:wwo%m m_%nww @wmm_mm Bwvwm_mwﬁ owﬂwm; nns inte 16.  Har du haft pip eller vasningar i brostet vid nagot tillfélle under de senaste 12 manaderna?
sarskilt mycket mycket
mycket 1 _H_ Lm.
1 2 3 4 5 6 2[INgj
a. ... ventilation/flaktar/varmepumpar
pump O O O O O O 17. Har du nagon gang under de senaste 12 manaderna haft nagot anfall av andnéd som intréffat
b. ... vagtrafik O O O O O O pa dagtid under vila?
c. ... tagtrafik O O O O O O 1Ja
d. ..flygtrafik O O O O O O 2[INej
+ + + +
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18.

Har du nagon gang under de senaste 12 manaderna haft nagon andnddsattack som kom efter
anstrangning?

1JJa

2] Nej

I_I

19.

Har du vaknat av anfall av andnéd vid nagot ti

1JJa
2[]Negj

lle under de senaste 12 manaderna?

27.

Har du under de senaste 3 manaderna haft nagon luftvagsinfektion (t.ex. forkylning,
halsinfektion, influensa)

1 _H_ Ja, 2 ganger eller fler

2[]Ja, 1 gang

3[INej

20.

a) Har du nagonsin haft astma?

1JJa

2[[INej ——> Gatill frdga 23

b) Stélldes diagnosen av lakare?

1JJa
2] Nej

c) Vilket ar stalldes diagnosen?

Ar

1] Vet gj

28.

Har du under de senaste 12 manaderna fatt antibiotika (t.ex. penicillin) pa grund av

luftvagsinfektion?

1JJa
2] Nej

Bakgrund

29,

Hur ldnge har du bott i denna bostad?

1 _H_ Mindre &n 6 manader 4 _H_ 3-5ar

2[] 6-12 manader 5[ ]6-10 ar

s J1-2ar 6] Mer an 10 ar

21.

22,

Har du haft nagot astmaanfall under de senaste 12 manaderna?

1JJa
2] Nej

Anvander du for narvarande nagon medicin mot astma (spray, inandingspulver eller tabletter)?

1JJa
2] Nej

30.

Ungefar hur manga timmar ar du under vardagar borta fran bostaden?
1] 0—4 tim

2[]5-9tim

3 _H_ 10 tim eller mer

31.

Ar du man eller kvinna?

1[] Man
2 _H_ Kvinna

23.

Har du hésnuva/pollenallergi?

1JJa
2] Nej

32.

Vilket ar ar du fodd?

Ar: _ Q

24.

Har du allergi mot pélsdjur?

1JJa
2] Nej

33.

Roéker du regelbundet?

1Ja
2] Nej

25,

Blir du latt irriterad i 6gon eller andningsvégar av cigarettrok, avgaser eller Idsningsmedel?

1] Ja
2] Nej

34.

Vilket datum &r det idag?

26.

Har du som barn haft eksem (réd, kliande hud) i armveck, handleder eller kndveck?
1JJa

2] Nej

3[] Vet ej

35.

Ytterligare synpunkter:
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Hur upplever du innemiljon pa din arbetsplats?

Du har blivit utvald att delta i denna viktiga undersokning som féljer upp och utvirderar lagenergi-
byggnader i olika delar av Sverige. Agaren till fastigheten dar du arbetar deltar i undersékningen och
tycker att det ar vardefullt att veta hur byggnaden fungerar. For att komplettera tekniska matningar vill vi
nu stélla ndgra fragor om hur du upplever innemiljon.

Syftet med denna enkatundersokning ar att fa fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet av
lagenergibyggnader med god innemiljo.

Alla svar ar viktiga

Din medverkan ar frivillig, men dina svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersékningens resultat
blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sddant satt att ingen enskild individ kan
identifieras. Din medverkan kan inte ersattas av nagon annans. Enkéten ar personlig.

Utga fran den plats dar du vanligen befinner dig under arbetstid nar du besvarar fragorna. Vanligen
anvand skissen pa nésta blad for att markera ungefar var i byggnaden din arbetsplats ar placerad.

Vi ber dig att svara pa fragorna och sa snart som moéjligt lamna enkéten i medféljande kuvert pa angivet
insamlingsstalle. Nar vi far tillbaka ett besvarat frageformular innebar det samtycke till att delta i
undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag av Boverket
och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersékningen kommer att redovisas till regeringen den 9
juni 2015. Resultaten kommer aven att presenteras pa Boverkets webbsida (www.boverket.se) och
Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa forhand for din medverkan!

Med vanlig halsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss giarna
Om du vill ha information om undersékningen eller har fragor om insamlingen av enkiterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork@sp.se




INOMHUSKLIMAT MM 040 NA Namn (frivillig uppgift) ARBETSFORHALLANDEN
Kontor i L . .
Arbetsmiljé - Kontor Datum Ja, mwmmﬁ Ja, _W_msa Nej, ww__w: ZQ_“%_Q:@
ar mén  dag Foretag (viktig uppgift) Uppfattar du dina arbetsuppgifter som
6 O Y 1| engagerande och stimulerande? O O O O
Avdelning (viktig uppgift)
#ir | Grupp 1 »| Har du fér mycket att géra i ditt arbete? O O O O
| Avetsplats Lt Ava Ll petatning Har du méjlighet att paverka dina arbets
Ifylles av handl&ggaren -
N N e j . . . 3| férhallanden? O O O O
Med det héar formuléret vill vi férsdka fa fram hur du upplever inomhusklimatet pa din
arbetsplats och om du har besvar eller symtom. Far du hjalp av dina arbetskamrater nar du 0 O
i ?
BAKGRUND +| har problem i arbetet? O O
22 | Arbetsplatsen ar beldgen pa vaningsplan ||| Husnummer |__ ||| Ar du orolig fér att din arbetssituation ska 0 0 0 0
s| férandras?
» | Arbetsplatstyp: egetrum [J1  delatrum [Jo kontorslandskap [Js  annat [Js
x| Arbetstyp: mestadels pa kontoret [ ]+ pa uppdrag utanfér kontoret mer &n 2 dagar/v [ NUVARANDE BESVAR
232 | Hur lange har du varit pa din nuvarande arbetsplats? Sedanar|__ | | | | (tex1998) Har du under de senaste 3 manaderna haft nagot/nagra av nedanstaende besvar/symtom?
O O (Besvara varje fraga dven om du inte haft ndgot/nagra besvar/symtom!)
33 | Befattningskategori: arbetsledare/chef [ |1 annan |_|»
Om Ja, tror du att detta
| Tjanst: fast anstalld [ vikarie [z projektanstalld [Js  annat [ A Ja, o:m”A v c.__m,a Qam__ Umﬂ.n_: pa a_szmﬂcmaﬂ_:.%
varje vecka) iblan aldrig a ej et gj
35 | Arbetstid: heltid (minst 30 tim/vecka) [ deltid [ Trstthet _m_ m_ _W_ _m_ m_ m_
67
| Overtidsarbete: ~ séllan [J+  mindre &n 20 tim/manad [J:  mer &n 20 tim/méanad [s s9| Tung i huvudet O O O O O O
ARBETSMILJO o | Huvudvark O O O O O 0O
Har du de senaste 3 manaderna kant dig besvarad av nagon eller nagra av foljande faktorer pa 1213 | lllamaende/yrsel O O O O O O
din arbetsplats? (Besvara varje fraga aven om Du inte kant Dig besvarad!) 1415 | Koncentrationssvarigheter O O O O O O
A Ja, o:m_~A v .c.__m,a __/_Qo__., o7 | Klada, sveda, irritation i dgonen O O O O O O
varje vecka iblan aldrig
) @ ®
| Drag O] O O 5.0 | Irriterad, tappt eller rinnande nasa O O O O O O
x| For hég rumstemperatur O 0O O 1 | Nasblddning O O O O O O
» | Varierande rumstemperatur O O O 223 | Heshet, halstorrhet O O O O O O
10| For lag rumstemperatur O O O 25 | Hosta O O O O O O
Instangd ("dalig”) luft
B gd ("dalig’) lu O O O 27| Torr eller rodnad hud i ansiktet O O O O O O
«| Torr luft O O O T R, .
2 | Fjallning/klada i harbotten/dron O O O O O O
1| Obehaglig lukt O (] O x| Torr, kliande, rodnad hud pa handerna  [] O O O O O
.| Statisk elektricitet som gér att du l&tt far stotar | O |
ss| Andras tobaksrok O O O 23| Kant dig stressad O O O O O O
| Buller O 0 O was | Varit attirriterad f6r smasaker O O O O O O
Belysning som &r fér svag eller ger blandning 0 0 0 s | Haft somnsvarigheter | | | | | |
471 och/eller reflexer
4 | Damm och smuts O O O 3830 [ ANNAL: o O O O O O O
Arbets- och miljismedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Orebro, 701 85 Orebro.
75-80 Version 8910-3 K Andersson®©/IF. Hemsidor www.orebroll.se/amm, www.inomhusklimatproblem.se
V.g.vand =
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KOMPLETTERANDE FRAGOR

gobra ett bra jobb?

att gora ett bra jobb?

du hanfor till arbetsm

arbetsmiljén?

Anser du att den psykosociala arbetsmiljon paverkar dina méjligheter
Har du de senaste 12 manaderna varit sjukskriven pa grund av symtom

Har du de senaste 12 manaderna sokt lakare fér symtom du hanfor ti

Anser du att den fysiska arbetsmiljén paverkar dina méjligheter att

TEMPERATURFORHALLANDEN

Vad anser du om temperatur-
forhallandena pa arbetsplatsen?

Om problem med temperaturen:
(flera alternativ méjliga)

Mycket bra Bra
(1

Finns lokaler med temperaturproblem?

Om Ja, ange vilka: .......cccceveeevieennenne

Acceptabla Daliga Mycket daliga
) @ @ @ ®

O O O O O
[J alltfér kallt under vintern
[ alltfér kallt andra tider

[] alltfér varmt under sommaren
[] alltfér varmt andra tider

Ja [ Nej [z

STADNING

Vad anser du om stéadningen pa
arbetsplatsen?

Om problem med stédningen:
(flera alternativ méjliga)

Mycket bra Bra
(1

Upplever du din arbetsplats som lattstadad? Ja [

Acceptabel  Dalig  Mycket dalig
@ @ ®

) @
O O O O O

[] stadningen otillracklig

[] stadningen daligt utférd

[J damm och smuts pa skap o dyl
[ ofillracklig toalettstadning

Nej [ Vetej [Is

BULLER

Vad anser du om bullersituationen
pa arbetsplatsen?

Om problem med buller:
(flera alternativ méjliga)

Mycket bra Bra
(1

Acceptabel Dalig  Mycket dalig
) @ ©) @ ®)

| | | | g

[ ventilationen stor

[ buller utifran (trafik o dyl)

[] dalig akustik

[] stérningar fran andras samtal/telefon

V.g.vand =

Mycket bra Bra
“

Acceptabel  Dalig
) @ @ )

(4)

Mycket dalig
®)

Vad anser du om luftkvaliteten pa

1| arbetsplatsen? O [l O O O
,| Om problem med luftkvaliteten: [] samre pa tidiga morgnar
, (flera alternativ méjliga) [0 samre pa eftermiddagar
. [J olika i olika lokaler
5 [ vadringsméjligheter saknas
. [ lukter forekommer
Om lukter férekommer, ange vilken
tYP OCh VaNIfTAN: ..o
.| Finns lokaler med dalig luftkvalitet? Ja [ Nej [I2
[0 T F- TR g Vo TR TSP
BAKGRUNDSDATA
n|Fodelsear: || | | |(tex1976) Kon: man [+ kvinna [
4| Rékerdu?  Ja [ Nej [z Snusar du? Ja [ Nej [
5| Utbildning:  grundskola [J1  gymnasium [z universitet/hdgskola [Js  annat [Ja
0-2 2-4 mer an 4
16| Hur lange arbetar du vid dator/terminal? timdag [t tim/dag (2 tim/dag [Js

Nej [
rymlig [J+  lagom utrymmen []»  alltfér trangt [ s

Anvénder du égonlinser? Ja [

S

Hur uppfattar du arbetsplatsen?

3

Om Ja,
under senaste aret?
Ja Nej Ja Nej
(1) @ ) @
w0 | Har du haft eller har du astmatiska besvar? [ | | |
222 | Har du haft eller har du hésnuva? | [ [ [
Har du haft eller har du andra allergiska besvar fran 6gon
224 eller nasa? 0 U O u
226 | Har du haft eller har du eksem? | O [ [
Blir du latt irriterad i 6gon eller andningsvagar av
. g gsvag 0 0

tobaksrok, starka dofter eller avgaser?

Drabbas du ofta av férkylningar eller andra infektioner? O O

8

ENERGIRELATERADE TILLAGGSFRAGOR
Nedan féljer detaljerade fragor med energianknytning. Utga fran den plats dar du vanligen befinner dig
under arbetstid nér du besvarar frdgorna.

Om du besvaras av drag vid din kontorsplats, varifran drar det? Flera alternativ kan anges.
Besvéras Besvaras av drag:
ej av drag vid golv vid fonster  vid dorr vid ventil i vid ventilations-
fénster/ inblasning
yttervagg
1-6
[ [ [ [ [ [
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Har du maéjlighet att vadra vid din kontorsplats?

dJa

[] Nej och upplever heller inget behov av att kunna véadra
O Nej, men upplever ibland behov av att kunna vadra
Om ja, hur ofta vadras det vanligtvis...

under vintersasongen under sommarsasongen
(sept-april)? (maj-aug)?
Dagligen/nastan varje dag
Ungefar 1 gang i veckan
Nagon gang i manaden

aood

Vadrar sallan eller aldrig

Den vanligaste anledningen till vadring ar
Dalig luft vid kontorsplatsen
Overvarme vid kontorsplatsen
Dalig lukt vid kontorsplatsen

oooo oood

ANNAL: Lo

YTTERLIGARE SYNPUNKTER

Finns det persienner (eller annan invandig solavskdrmning) vid kontorsplatsen?

dJa

LI Nej

Om ja, hur brukar persiennerna vara stéllda under dagtid pA sommar- respektive vintersdsong?

Vintersdsong Sommarsasong
(sept-april) (maj-aug)

Nerdragna och éppna O O
Nerdragna och sténgda O O
Uppdragna O O

Vad ar det vanligaste skalet till att persiennerna anvéands vid kontorsplatsen?

[] Slippa insyn

_H_ Reglera varmen

[] Reglera ljusinslapp

O Skydda textilier/blommor

_H_ AN e et

Upplever du att kontorsplatsen ar for ljus eller for mork?

Mycket fér For ljus Lagom Foér mork Mycket for
ljus mork
O O [l [l O
Upplever du att kontorsplatsen far for lite eller for mycket direkt solljus under...?
Fér mycket  Nagot for Lagom Néagot for For lite
mycket lite
Vintersasongen O O O O O
(sept-april)
Sommarsésongen O O O O O
(maj-aug)

V.g.vidnd =

TACK FOR DIN MEDVERKAN!
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Boverket @m:m@..zdsm@r&m:

- Q

Hur upplever du innemiljon pa din arbetsplats?

Du har blivit utvald att delta i denna viktiga undersékning som féljer upp och utvarderar 1agenergi-
byggnader i olika delar av Sverige. Agaren till fastigheten dir du arbetar deltar i undersékningen
och tycker att det ar vardefullt att veta hur byggnaden fungerar. For att komplettera tekniska
matningar vill vi nu stilla ndgra fragor om hur du upplever innemiljén.

Syftet med denna enkatundersékning ar att fa fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet
av lagenergibyggnader med god innemiljo.

Alla svar ar viktiga

Din medverkan ar frivillig, men dina svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersékningens
resultat blir tillforlitligt. Resultaten kommer att redovisas pd ett sddant sétt att ingen enskild individ
kan identifieras. Din medverkan kan inte ersattas av ndgon annans. Enkéten ar personlig.

Vi ber dig att svara pa frigorna och s snart som méjligt limna enkéten i medféljande kuvert pa
angivet insamlingsstalle. Nar vi far tillbaka ett besvarat frageformulér innebar det samtycke till att
delta i undersokningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag av
Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersokningen kommer att redovisas till
regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer &dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa forhand for din medverkan!

Med vénlig hélsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss gidrna
Om du vill ha information om undersokningen eller har fragor om insamlingen av enkaterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork@sp.se
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INOMHUSKLIMAT | MM 040 NA Sp2 |Namn (frivilig uppgift
Arbetsmiljo - Forskolor | Datum
ar man dag Férskola/Avdelning (viktig uppgift)
NORDISK VERSION ]
Grupp S
Befattning
Arbetsplats  |__|__|__ || | Avd|_|__|_ | | |
Ifylles av handlaggaren

Med det har formuléret vill vi férsdka fa fram hur du upplever
inomhusklimatet pa din arbetsplats och om du har besvar eller symtom.

BAKGRUNDSFAKTORER
Fodelsear 19 | | Kén [Jiman [Jzkvinna
Vilken personalkategori tillnér du? [O11arare [l forskollarare  [Js barnskétare

[[Ja stadpersonal [ ]s kdkspersonal [Js administrativ personal [ J7 annan ..

Hur lange har du varit pa din nuvarande arbetsplats? Sedanar|__ | |

[Jida  [JeNej
[JiJda [z Nej

Roker du?
Snusar du? [ Ja

[J2 Nej

Om Nej, har du rokt tidigare?

ARBETSMILJO

Har du de senaste 3 manaderna kant dig besvarad av nagon eller nagra av foljande faktorer pa
din arbetsplats? (Besvara varje fraga dven om du inte kant dig besvérad!)
Ja, ofta Ja, Nej,
(varje vecka) ibland

C

(3)
Drag

Fér hég rumstemperatur
Varierande rumstemperatur

For lag rumstemperatur
Instangd ("dalig”) luft
Torr luft

Obehaglig lukt
Statisk elektricitet som gor att du latt far stotar
Andras tobaksrok

Buller

Belysning som &r for svag eller ger bléndning
och/eller reflexer

Damm och smuts

ood oodo oo ooo
Oo00 Oooo O0oog ooo
ood ood oo ooo

Arbets- och miljomedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Orebro, 701 85 Orebro.
Version 8910-3 K Andersson©/IF. Hemsidor www.orebroll.se/amm, www.inomhusklimatproblem.se
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13-14

15-16

17-18

1920

21-22

23-24

25-26

27-28

29-30

31-32

33-34

35-36

37-38

ARBETSFORHALLANDEN

Uppfattar du dina arbetsuppgifter som
engagerande och stimulerande?

Har du fér mycket att gora i ditt arbete?

Har du méjlighet att paverka dina arbets-
forhallanden?

Far du hjalp av dina arbetskamrater nar du
har problem i arbetet?

(W)

O

|
O
|

Ja, oftast

Ja, ibland

()
]

o o o

Nej, séllan  Nej, aldrig
® @

| |

o o o

|
O
|

TIDIGARE/NUVARANDE SJUKDOMAR/BESVAR

Har du haft eller har du hésnuva?

ogon eller nasa?
Har du haft eller har du eksem?

Har du haft eller har du astmatiska besvar?

Har du haft eller har du andra allergiska besvar fran

O0d O0=s

®

oo ad

Om Ja,
under det senaste aret?

Ja j
1

0o o0
00 O0s%

NUVARANDE BESVAR

Trétthet
Tung i huvudet
Huvudvark

lllamaende/yrsel
Koncentrationssvarigheter
Klada, sveda, irritation i 6gonen

Irriterad, téppt eller rinnande nésa
Heshet, halstorrhet
Hosta

Torr eller rodnad hud i ansiktet
Fjallning/klada i harbotten/dron
Torr, kliande, rodnad hud pa handerna

Ja, ofta
(varje vecka)

0 004 ood ood Ooods

ibland

Ja,

@

O OO0 000 oboo ogo

Nej,
aldrig
®

O OO0 000 oboo ogo

Har du under de senaste 3 manaderna haft nagot/nagra av nedanstaende besvar/symtom?
(Besvara varje fraga dven om du inte haft ndgot/nagra besvar/symtom!)

Om Ja,
tror du att detta beror pa
din arbetsmilj6?

[
I
P

@2

Vet ej
@)

B

0 0od ood ood oooO
0 0od ood ood oooO
0 0od ood ood oooO
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Nagra kompletterande fragor om arbetsmiljon

TEMPERATURFORHALLANDENA

3<oxm~§m§mmoom_oﬂmc_mam__@m3<o_6ﬁam,___@m
" @ ® ) ®)
Vad anser du om temperatur-

férhallandena i allmanhet? O O O O O
Om problem med temperaturen: [ alltfér kallt pa vinterhalvaret
(flera alternativ méjliga) [ alltfér kallt p& andra tider

[+ alltfér varmt pa sommarhalvéaret
[J+  alltfér varmt pa andra tider

DAMM OCH SMUTS

Besvaras du av damm och smuts? [hJa [J2Nej
Om Ja, varfor? [J+  allménstadningen otillrécklig
(flera alternativ mgjliga) [Ji  allménstadningen daligt utférd

[+  damm och smuts pa skap o dyl
[J+  ingen storstadning

[Ji  ofillrécklig toalettstadning

[J+ annat, ange vad:

BULLER
Besviras du av buller? [iJa [J2Nej
Om Ja, varfor? [J+  ventilationen stér
(flera alternativ mjliga) [J: buller utifran (trafik o dyl)
[J+  buller fran garden
I+ dalig akustik
[J+  hégljudda barn
LUFTKVALITETEN

mycket bra  bra  acceptabel  dalig
3 @

mycket dalig
) @ @ ®)

Vad anser du om luftkvaliteten i

allménhet? O O O O O
Finns lokaler med dalig luftkvalitet? []iJa [J2Nej
[0 3T - = Vg o TR 11 SO S
Om problem med luftkvaliteten: [+ s&mre pa mandagsmorgnar
(flera alternativ méjliga) [J+  samre pa eftermiddagar

[+ olika i olika lokaler
[ lukter fdrekommer
[J+  vadringsméjligheter saknas

V.g.vind
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ALLMANT
mycket bra  bra  acceptabel dalig  mycket dalig
Q) @ €} @) ®)
Hur upplever du den fysiska
arbetsmiljon i stort? O O O O O
Hur upplever du den psykosociala
arbetsmiljon i stort? O O O O O
Hur upplever du lokaltillgangen i
stort? O O O O O

ENERGIRELATERADE TILLAGGSFRAGOR
Nedan féljer detaljerade fragor med energianknytning. Utga fran din generella uppfattning av
arbetsplatsen om inget specifikt utrymme anges i fragan.

Om du besviras av drag i forskolan, ange varifran det drar. Flera alternativ kan anges.

Besvaras Besvéras av drag:

ej av drag vid golv vid fénster  vid dorr vid ventili  vid ventilations-
fonster/ inblasning
yttervagg
O O O O 4 O

Har ni méjlighet att vadra pa forskolan?

_H_ Ja
[[] Nej och upplever heller inget behov av att kunna vadra
O Nej, men upplever ibland behov av att kunna vadra

Om ja, hur ofta vadras det vanligtvis...

under vintersdsongen
(sept-april)?

under sommarsasongen
(d.v.s. maj-aug)?

Dagligen/néstan varje dag
Ungefar 1 gang i veckan
Nagon gang i manaden
Védrar sallan eller aldrig

aood
aood

Den vanligaste anledningen till vadring ar...
Dalig luft i lokalerna
Overvarme i lokalerna
Dalig lukt i lokalerna
ANNAL: L.
Nar det vadras, sker det oftast genom att ...
... ha vadringsfénster/fonster 6ppet hela dagen
... ha vadringsfdnster/fénster 6ppet nagra timmar
... ha korsdrag nagra minuter

oo bOOodd




Finns det persienner (eller annan invéndig solavskdarmning) pa forskolan?

N _H_ Ja
[ OINej
Om ja, hur brukar persiennerna vara stallda under dagtid under vinter- respektive sommarsésong?
Vintersésong Sommarsasong
(sept-april) (maj-aug)
Nerdragna och &ppna O O
o Nerdragna och stangda O O
Uppdragna O O

Vad ar det vanligaste skalet till att persiennerna anvands?

O Slippa insyn

is | ] Reglera varmen

[] Reglera ljusinslapp

[ Skydda textilier/olommor

_H_ L=

Upplever du att forskolan ér for ljus eller for mork?

Mycket for For ljus Lagom Foér mork Mycket for
ljus mork
“ O O O O O
Upplever du att forskolan far for lite eller for mycket direkt solljus under...?
For mycket ~ Nagot for Lagom Nagot for For lite
mycket lite
Vintersésongen O O O O O
71 (sept-april)
18| Sommarsasongen O O O O O
(maj-aug)

YTTERLIGARE KOMMENTARER

TACK FOR HJALPEN!
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Boverket @m:m@..ik:&@r&m:

Hur upplever du innemiljon pa din arbetsplats?

Du har blivit utvald att delta i denna viktiga undersokning som féljer upp och utvarderar
lagenergibyggnader i olika delar av Sverige. Agaren till fastigheten dér du arbetar deltar i
undersokningen och tycker att det ar vardefullt att veta hur byggnaden fungerar. For att

komplettera tekniska méatningar vill vi nu stélla ndgra fragor om hur du upplever innem

Syftet med denna enkdtundersokning ar att fa fram bra underlag for att kunna utveckla byggandet
av lagenergibyggnader med god innemiljo.

Alla svar dr viktiga

Din medverkan ar frivillig, men dina svar ar mycket viktiga och bidrar till att undersékningens
resultat blir tillférlitligt. Resultaten kommer att redovisas pa ett sddant satt att ingen enskild
individ kan identifieras. Din medverkan kan inte ersittas av ndgon annans. Enkéten ar personlig.

Vi ber dig att svara pa fragorna och sd snart som moéjligt ldmna enkéten i medféljande kuvert pa
angivet insamlingsstalle. Nar vi far tillbaka ett besvarat frageformulér innebar det samtycke till att
delta i undersékningen.

Undersokningen genomfors av Aktea och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut pa uppdrag av
Boverket och Energimyndigheten. Resultatet av hela undersokningen kommer att redovisas till
regeringen den 9 juni 2015. Resultaten kommer dven att presenteras pa Boverkets webbsida
(www.boverket.se) och Energimyndighetens webbsida (www.energimyndigheten.se).

Ett stort tack pa forhand for din medverkan!

Med vénlig hélsning

Kristina Einarsson Susan Linton Markus Alsbjer

Projektledare Projektledare Projektledare

Boverket Energimyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakta oss gdrna
Om du vill ha information om undersokningen eller har fragor om insamlingen av enkaterna kontakta
Magdalena Boork Tfn: 010-516 5839 e-post: Magdalena.Boork@sp.se
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INOMHUSKLIMAT MM 040 NA Vard | Namn (frivillig uppgift)
Sjukhus/Vardinrattning Datum

ar man  dag Arbetsplats/Avdelning (viktig uppgift)

T

Befattning
Grupp T T Y |
Arbetsplats || || | | Avd ||| | |
Ifylles av handlaggaren

Med det har formuléret vill vi férsoka fa fram hur du upplever
inomhusklimatet pa din arbetsplats och om du har besvar eller symtom.

BAKGRUNDSFAKTORER

[0+ man

[ilakare [Josjukskdterska [Jsunderskoterska/skétare

Fodelsear: 19 | | Kon: [J2 kvinna

Vilken personalkategori tillhér du?

[Jestadpersonal  [Jskékspersonal [ s administrativ personal [ J7annan...........

Arbetstid: [“]1 heltid (minst 30 tim/vecka) [[J2deltid (mindre &n 30 tim/vecka)
[ Ja, alltid

[Je Nej

[Je Ja, ibland [Js Nej, aldrig

[+ Ja [z Nej

Arbetar du pa natten?

Roker du? [ Ja Snusar du?

ARBETSMILJO

Har du de senaste 3 manaderna kant dig besvérad av nagon eller nagra av foljande faktorer pa
din arbetsplats? (Besvara varje fraga dven om du inte ként dig besvéarad!)
Ja, ofta Ja Nej,

(varje vecka) ibland aldrig
@

Drag
For hdg rumstemperatur
Varierande rumstemperatur

For lag rumstemperatur
Instangd ("dalig”) luft
Torr luft

Obehaglig lukt
Statisk elektricitet som gor att du Iatt far sttar
Andras tobaksrok

Buller

Belysning som &r fér svag eller ger blandning
och/eller reflexer

Damm och smuts

oo o booo boo ooo
oo o booo boo oood
oo o bodg ood odde

Arbets- och medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Orebro, 701 85 Orebro.
Version 8910-3 K Andersson@/IF. Hemsidor www.orebroll.se/amm, www.inomhusklimatproblem.se

V.g.vand =
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10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

26-27

28-29

30-31

3233

3435

36-37

38-39

ARBETSFORHALLANDEN

Ja, oftast  Ja, ibland  Nej, séllan Nej, aldrig
Q) @ ® “
Uppfattar du dina arbetsuppgifter som
engagerande och stimulerande? U U U U
Har du for mycket att gora i ditt arbete? O O O O
Har du méjlighet att paverka dina arbets-
forhallanden? U U U U
Far du hjalp av dina arbetskamrater nar du
har problem i arbetet? O O U U
Ar du orolig fér att din arbetssituation ska
férandras? O U U U
TIDIGARE/NUVARANDE SJUKDOMAR/BESVAR
Om Ja,
under det senaste aret?

Ja Nej Ja Nej

) @ ) @
Har du haft eller har du astmatiska besvér? Il Il O O
Har du haft eller har du hésnuva? O O O O
Har du haft eller har du andra allergiska besvér fran
dgon eller nasa? O O O 0d
Har du haft eller har du eksem? O O O O

NUVARANDE BESVAR

Koncentrationssvarigheter
Klada, sveda, irritation i gonen

Irriterad, t&ppt eller rinnande nésa
Heshet, halstorrhet
Hosta

Torr eller rodnad hud i ansiktet
Fjalining/klada i harbotten/6ron
Torr, kliande, rodnad hud pa handerna

0 0Oo0o oodo ooo godd

Ja, ofta Ja,
(varje vecka)  ibland
(1)
Trétthet
Tung i huvudet
Huvudvark
llamaende/yrsel

0 000 odoo OO0 godds

0 000 odoo OO0 gdde

Har du under de senaste 3 manaderna haft nagot/nagra av nedanstaende besvar/symtom?
(Besvara varje fraga dven om Du inte haft ndgot/nagra besvar/symtom!)

Om Ja, tror du att detta

beror pa din arbetsmilj6?

[
o
P

@2

Vet ej
®)

B

0 0Oo0o oodo ooo godd
0 0Oo0o oodo ooo godd
0 0Oo0o oodo ooo godd




[~

)

NUVARANDE BESVAR

Har du under de senaste 3

Om Ja, tror du att detta

manaderna Ja, ofta Ja, Nej, beror pa din arbetsmiljo?
(varje vecka) ibland  aldrig Ja Nej  Vetej
@ @ Q) @ @
kant dig stressad O O O O O
varit lattirriterad for smasaker O O O O O
haft sémnsvarigheter O O O O O
ARBETSMILJON ALLMANT
Hur upplever du den inre miljén
vad géller: mycket bra  bra  acceptabel dalig  mycket dalig
Q) @ ® @ ®)
allmanintryck O O O O O
kontakt med yttre m O O O O O
fargsattning O O O O O
lokalutrymmen i allmanhet O O O O O
personalutrymmen O O O O O

TEMPERATURFORHALLANDENA

Vad anser du om temperatur-
forhallandena péa arbetsplatsen?

Om problem med temperaturen:
(flera alternativ méjliga)

mycket bra  bra

acceptabla da
) @ ® (

O O O O
[t alltfér kallt under vintern

[t alltfér kallt andra tider

[+ alltfér varmt under sommaren
[+ alltfér varmt andra tider

[+ varierar éver dygnet
[J1 varierar mellan olika lokaler

iga mycket daliga
)

O

BULLER

Vad anser du om bullersituationen
pa arbetsplatsen i allmé&nhet?

Om problem med buller:

(flera alternativ m

mycketbra  bra

acceptabel
1) @ ®)

| | |

[+ ventilationen stér
[+ buller utifran
[J1 buller fran utrustning/apparatur

mycket dalig
®)

O

V.g.vand =
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LUFTKVALITETEN

3<oxo§qm§mmoom9mwm_Qw_m@
Q) @ ® @

Vad anser du om luftkvaliteten pa

arbetsplatsen i allmanhet? u O O U U

mycket dalig
®

[JiJa [J2Nej

Finns lokaler med dalig luftkvalitet?
OM JA, ANQGE VIIKA: ..ttt e e ettt et e e e e e ne e e e enneennas

Om problem med luftkvaliteten: [I+ samre pa nétter/tidiga morgnar

(flera alternativ méjliga) O
O
O
O
O
O
O
[ lukt fran parfymer o dyl
[+ matos
O

1 @annat, vad: «...eeeeeeeeeeee e

1 sdmre pa eftermiddagar
olika i olika lokaler

vadringsmdjligheter saknas
lukt fran tobaksrok

lukt fran bilavgaser

lukt fran avlopp/fekalier

lukt fran kemikalier (desinfektionsmedel o dyl)

mogellukt

ENERGIRELATERADE TILLAGGSFRAGOR
Nedan féljer detaljerade fragor med energianknytning. Utga fran din generella uppfattning av
arbetsplatsen om inget specifikt utrymme anges i fragan.

Om du besvéras av drag pa arbetsplatsen, ange i vilket utrymme och varifran det drar. Flera alternativ
kan anges.

Besvédras Besvaras av drag:
ejavdrag vidgolv  vidfénster viddoérr  vid ventili vid ventilations-
fonster/ inblasning
yttervagg
Allmanna utrymmen O O O O O O
Vardtagarnas O O O O O O

rum/lagenhet

Har ni méjlighet att vadra i de allmdnna utrymmena?

_H_ Ja
O Nej och upplever heller inget behov av att kunna vadra
[] Nej, men upplever ibland behov av att kunna vadra

Om ja, hur ofta vadras det vanligtvis...

under vintersésongen under sommarsésongen

(sept-april)? (maj-aug)?
Dagligen/néstan varje dag O O
Ungefar 1 gang i veckan O O
N&gon géng i manaden O O
Vadrar séllan eller aldrig O O




18-19

21-22

2

Den vanligaste anledningen till vadring ér...
Dalig luft i de allmanna utrymmena
Overvarme i de allmdnna utrymmena
Dalig lukt i de allmanna utrymmena
Annat: ...

Nér det vadras, sker det oftast genom att ...
... ha vadringsfénster/fénster éppet hela dagen/natten
... ha vadringsfonster/fonster 6ppet nagra timmar
... ha korsdrag nagra minuter

oo oobdgd

Hur ofta vadras det generellt i vardtagarnas rum/ldgenhet?

under vintersdsongen under sommarsésongen

(sept-april)? (maj-aug)?
Dagligen/nastan varje dag _H_ _H_
Ungefar 1 gang i veckan O O
Nagon gang i manaden [ O
Vadrar sallan eller aldrig O O
Finns det persienner (eller annan invandig solavskdrmning) i allménna utrymmen?
dJa
[INej
Om ja, hur brukar persiennerna vara stéllda under dagtid pA sommar- respektive vintersdsongen?
Vintersédsong Sommarsasong
(sept-april) (maj-aug)
Nerdragna och 6ppna O O
Nerdragna och stangda O O
Uppdragna [ O

Vad éar det vanligaste skilet till att persiennerna stéllts om i de allmdnna utrymmena?
[ Slippa insyn

[[] Reglera varmen

[] Reglera ljusinslapp

[[] Skydda textilier/blommor

_H_ AN, e
Hur upplever du dagsljuset i de allméanna utrymmena?
Mycket for For ljust Lagom For mérkt  Mycket for
ljust morkt
O O O O O
Upplever du att ni far for lite eller for mycket direkt solljus i de allménna utrymmena under...?
Foér mycket  Nagot for Lagom Nagot for For lite
mycket lite
Vinters&songen O O O O O
(sept-april)
Sommarsésongen O O O O O
(maj-aug)

V.g.vand =

Hur upplever du dagsljuset i vardtagarnas rum/lagenheter?

Mycket for For ljust Lagom Fér mérkt  Mycket for
ljust morkt
O O O O O
Upplever du att ni far for lite eller for mycket direkt solljus i vardtagarnas rum under...?
For mycket ~ Nagot for Lagom Nagot for For lite
mycket lite
Vintersasongen O O O O O
(sept-april)
Sommarsésongen O O O O O
(maj-aug)

YTTERLIGARE KOMMENTARER

TACK FOR HJALPEN!
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